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Tir- und Haustelefonie
Planung und Installation

Anwendung

In adernsparenden Anlagen fiir
den Gegensprechbetrieb zwi-
schen Tursprechstelle(n) und
Haustelefonen und/oder zwi-
schen den Haustelefonen.
Stromversorgung mit NG 602-..
fur den Ruf-, Sprech-, Turoff-
nerbetrieb und Beleuchtung
der Ruftaster bis 4 Module; ab
5 Modulen muss ein separater
Trafo 12 V AC/...A z.B. TR 602
zusatzlich eingesetzt werden.

Allgemein

Schaltplane fur die Tur- und
Haustelefonie mit 1 oder meh-
reren Tlrlautsprechern.
Zuséatzliche Funktionen sind
maglich, siehe Detailschaltpla-
ne Seite 6-10. Die Installation
hiertiber liegt auch den jeweili-
gen Geraten/Modulen bei.

TLM 612-0 und STL ...
Einsatzgebiete:

e Adernsparende Systeme mit
HTS/HTC 711-...

e Turanbindung von Fremd-TK-
Anlagen tber DCA 612-...
TLM 612-... im Vario-Design
STL ... Siedle-Steel-TUrstation
mit Edelstahl-Funktionsplatte
wird immer als Komplett-Sys-
tem geliefert und ist nachtrag-
lich nicht erweiterbar.
Tdrlautsprecher-Modul/ kpl.
Turstation fur das adernsparen-
de System mit HTS/HTC 711-...
Mit potentialfreiem Schwach-
strom-Lichttaster mit beleuch-
tetem Symbol, mit integrierter
automatischer Synchronisation
bei mehreren Tirlautsprechern

sowie potentialfreien Arbeits-
kontakten fur Turéffner und
Licht. Die Ansteuerung erfolgt
ohne Zusatzverdrahtung direkt
vom Systemtelefon Uber die
adernsparende Stamminstallati-
on. Lautstarkeregler fur Laut-
sprecher. Integrierte Video-
steuerung, sowie Anschluss-
maoglichkeit von SFC 602-...
und CTO 602-...

¢ Kontaktbelastung Li, T6

24 V/1A DC/AC

Anschaltzeit: T6 3 Sek. und
Li 0,8 Sek. fest.

TLE 061-0
Einbau-Tarlautsprecher fur das
adernsparende System mit
HTS/HTC 711-... flr bauseits
gestellte Sprechfacher, Turkon-
struktion, Briefkastenanlagen
usw. Mit integrierter automati-
scher Synchronisation bei meh-
reren TUrlautsprechern sowie
potentialfreien Arbeitskontak-
ten fur Taroffner und Licht.
Montagefreundlich durch uni-
verselle Befestigungsmaoglich-
keiten mit Zubehor ZTL 051-0,
bei Verwendung der Jalousie
Z) 051-0 direkt auf dieser
anschraubbar. Lautstarkeregler
fur Lautsprecher.

e Kontaktbelastung Li, T6
24V 1A DC/AC

Anschaltzeit: T6 3 Sek. und
Li 0,8 Sek. fest.

I Fur den Betrieb des

m TLE 061-... ist das Zubehor-
Dioden ZD 061-10 erforderlich
um bauseitige Ruftasten anzu-
schlieBen.

Siehe ZD 061-10, Seite 5.

Systemtelefone HTS 711-01
Systemtelefon Standard fir die
Turtelefonie im adernsparen-
den System mit den Turlaut-
sprechern TLM 612-... bzw.
TLE 061-... Turoffner- und
Lichttaste intregriert. Mit den
Basisfunktionen Rufen, Spre-
chen, Turéffnen und Etagenruf.
Leistungsmerkmale:

e Gehorschutz, Mithor-/Mitseh-
sperre fur Audio und Video in-
tegriert

e Parallelschaltung von max. 2
Telefonen ohne internen
Sprechbetrieb

e Elektronischer Rufgenerator
mit 2-Ton-Ruf fur Etagenruf
und 3-Ton-Ruf fur Tarruf

e Ruflautstarke stufenlos bis
auf “0” regelbar

¢ Nach erfolgtem Ruf kann das
Gesprach innerhalb von 30 sek.
zum rufenden Turlautsprecher
aufgenommen werden.

e Integrierte Rufabschaltung

e Turoffner/Licht jederzeit

¢ \Videoansteuerung durch das
Telefon

e Steckbare Federzugschnur
zur einfachen Montage

e Monitor anreihbar

Ruftone bei Anschluss an
Stamminstallation

Tarruf: 3-Ton-Ruf

Etagenruf: 2-Ton-Ruf

an ETC 602-...
Haupt-/Etagenturlautsprecher:
3-Ton-Ruf

Etagenruf: 2-Ton-Ruf

e Rufstrom max. 190 mA

¢ Ruflautstarke max. 86 dB(A)
e Einbaumdglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

* Mit entsprechendem Zubehor
als Unterputz- oder Tischgerat
einsetzbar.

B Nicht riickwartskompa-

tibel zu HT 611-01 und
Vorganger

HTC 711-0

Systemtelefon Comfort fur die
TUr- bzw. Tir- und Haustelefo-
nie (mit GC 612-...) im adern-
sparenden System mit den Tir-
lautsprechern TLM 612-... bzw.
TLE 061-... Auch in Verbin-
dung mit Etagentdr. Taroffner-
und Lichttaste intregriert.

Mit den Basisfunktionen Rufen,
Sprechen, Turéffnen und Eta-
genruf.

Leistungsmerkmale wie

HTS 711-01, jedoch zusatz-
lich:

e Internen Sprechbetrieb mit
max. 6 Systemtelefonen Uber
GC 612-...

¢ 3-Klang-Gong (mit An-
schluss G)

¢ Ruflautstarke von auBen zu-
ganglich

¢ Ruflautstéarke nicht auf “0"”
regelbar

e 2 Leuchtdioden zur Anzeige
(z.B. Tur offen), separat ver-
drahtet

* 6 integrierte Funktionstasten
ohne Zusatzinstallation ver-
wendbar als:

- Ruftasten mit GC 612-...

- Auslésung von Schalt-/Steuer-
funktionen in Verbindung mit
SFC 602-...

¢ Integriertes Beschriftungsfeld
flr Funktionstasten

¢ 2 Tasten als potentialfreie Ta-
sten verwendbar

¢ Rufunterscheidung fur Intern-
rufe

Ruftone bei Anschluss an
Stamminstallation:

Tarruf: 3-Ton-Ruf (ohne An-
schluss G)

oder 3-Klang-Gong (mit An-
schluss G).

Etagenruf: 2-Ton-Ruf

an GC 612-...

Turruf: 3-Klang-Gong
Internruf: 3-Ton-Ruf
Etagenruf: 2-Ton-Ruf

an ETC 602-...
Haupt-/Stammtirlautsprecher:
3-Ton-Ruf
EtagentUrlautsprecher:
3-Klang-Gong

Etagenruf: 2-Ton-Ruf

e Rufstrom max. 190 mA

o Ruflautstarke max. 86 dB(A)
¢ Keine Einbauméglichkeit
von ZTA/ZLA/ZSCH 711-...

¢ Mit entsprechendem Zubehor
als Unterputz- oder Tischgerat
einsetzbar.

Unterputzkomponenten sowie
Zubehor-Tisch fur die Endgera-
te siehe Seite 4.

B HTS/HTC 711-... nicht
U riickwértskompatibel zu
HT 611-01 und Vorganger!

Bei Verwendung des Zube-
m hor-Tisch ZT 711-0/4 muss
eine N-codierte Anschlussdose,
z.B. AD 711-0/4, gestellt wer-
den.

Rufabschaltung

Bei den Systemtelefonen HTS/
HTC 711-... kann die Rufab-
schaltung durch Abheben des
Horers und Einhangen in den
Schieber realisiert werden. Das
Gesprach muss mindestens 40
Sek. beendet sein, bzw. das
Telefon darf seit 40 Sek. nicht
mehr gelautet haben.



Tir- und Haustelefonie
Planung und Installation

UP-Kombinationen

Gerate- Zubehor Zubehor Abmessungen
kombinationen UP-Rahmen UP-Gehduse B H T mm
HTS/HTC 711-... ZUR 611-01 GE 611-0 123 268 46
HTS/HTC 711-...+ ZUR 3000-3 GE 611-0 + 300 268 51
MOM/MOC 711-... 2GZ611-1+
2GZ611-3
HTS/HTC 711-...+ ZUR 611-10/3 GE 611-0 + 364 268 51
VBE 650-...+ 2xGZ611-1+
MOM/MOC 711-... GZ611-2
MOM/MOC -... ZUR 3000-1 GE 611-0 + 211 268 51
GZ611-1 +
GZ611-3

Jedes Zubehor UP-Montagerah-
men ZUR 611-... ist inklusive
Deckleisten in entsprechender
Farbe.

Montage mit Zubeho6r-Hohl-
wandbefestigung

Ein Zubehor-Hohlwandbefesti-

gung ZHB 611-... besteht aus 2
Paar Halteblgeln und Schrauben.

AusschnittsmaBe und
bendtigte Hohlwand-
befestigungen

Zubehor- AusschnittsmalB Hohlwandbefestigungen
UP-Montagerahmen (B x H) mm Pack/Paar

ZUR 611-01 98 x 254 172

ZUR 3000-3 276 x 254 172

ZUR 611-10/3 342 x 254 2/2

Einbau siehe Produktinforma-
tion ZUR ....

Kombinationen fiir Tischmontage

Gerate-
Kombination

HTS/HTC 711-...

HTS/HTC 711-...
mit ZLA/ZTA 711-... etc.

HTS/HTC 711-..+
MOM/MOC 711-...

HTS/HTC 711-..+
VBE 650-...+
MOM/MOC 711-...

MOM/MOC 711-...

GC612-0

Gruppen-Controller im 6 Ra-
ster-Schalttafelgehause fur in-
ternen Sprechverkehr zum An-
schluss von max. 6 Systemtele-
fonen HTC 711-... sowie
Sprechverbindung zum Tarlaut-
sprecher. Die Ruftasten im

HTC 711-... kdnnen zusatzlich
mit Steuerfunktionen belegt
werden.

Separate Spannungsversorgung
durch NG 602-...

Es kdnnen beliebig viele Grup-
pen mit internem Sprechbe-
trieb an einen Tirlautsprecher
angeschlossen werden, solange
nicht die max. zuldssige Anzahl
von 500 Systemtelefonen Uber-
schritten wird.

Zubehor-Tisch

ZT 711-0/4 +
AD 711-0/4
ZT 711-01/16 +
AD inklusive
ZT 711-01/16 +
ZTMO 711-0

AD’s inkluisve

ZT 711-01/16 +
ZMF 611-10 +
ZTMO 650-0
AD'’s inklusive

ZTMO 611-0 +
AD 501-01

Leistungsmerkmale

e 6 Turrufe selektiv zuordenbar
¢ Rufunterscheidung fur Tar-,
Etagen- und Internruf, alle Ge-
sprache sind mithérgesperrt.

e Anschlussmaglichkeit des
SFC 602 fur Steuerfunktionen
¢ Anschlussmaglichkeit fur Ne-
bensignalgerat mit eigener
Spannungsversorgung

e Horténe fir Frei und Besetzt
e 8 Dillschalter zur Program-
mierung

e Ruckwartskompatibel zum
GC 602-0

® Spannungsversorgung

24V DC

¢ Stromaufnahme max.

300 mA

¢ Max. Kontaktbelastung fur
Nebensignalgerat 24 V, 2 A
DC/AC

ETC 602-0

Der Etagen-Controller im 6 Ra-
ster-Schalttafelgehause zum
Anschluss eines zusatzlichen
EtagentUrlautsprechers an die
zugehorigen Systemtelefone
HTS/HTC 711-0.

Max. kénnen 7 Etagen-Turlaut-
sprecher sowie 1 oder mehrere
Systemtelefone angeschlossen
werden.

Einsatzmoglichkeit mehrerer
Etagen-Controller in einem Sy-
stem.

Es sind mehrere Gesprache
gleichzeitig moéglich, z. B. vom
Haupteingangs-Turlautsprecher
zu einem Telefon und gleichzei-
tig von einem Etagen-Turlaut-
sprecher zu seinem zugehori-
gen Systemtelefon.

Pro Etagen-Tirlautsprecher
ETC 602-... wird immer ein
NG 602-... benétigt.

Eine interne Sprechverbindung
zwischen den Etagentelefonen
ist in der Schaltung AS-T 84-...
nicht maoglich.

Wird diese gewlinscht, muss
am ETC 602-... zusatzlich ein
GC 612-... und die Systemte-
lefone HTC 711-... (max. 6)
angeschlossen werden.

Siehe auch Produktinformation
ETC 602-...

Separate Spannungsversorgung
durch NG 602-...

Leistungsmerkmale

¢ Potentialfreier Wechselkon-
takt WT/ WO/ WE, z. B. von
Tur- auf Etagenkamera

e Max. Kontaktbelastung 24 V,
2 ADC/AC

¢ Spannungsversorgung fur
Datenschnittstelle 12 V AC,
max. 30 mA

e Spannungsversorgung

24V DC

o Stromaufnahme max. 60 mA

CT10 602-0

Controller Tur6ffner im 3-Ras-
ter-Schalttafelgehause zur An-
steuerung eines Turoffners, der
aus Sicherheitsgrinden nicht
direkt am Tdrlautsprecher an-
geschlossen werden soll.

Bei mehreren Turlautsprechern
mit Turéffnern kann das

CTO 602-... pro Tirlautspre-
cher einmal, oder einmal pro
System eingesetzt werden.

® Spannungsversorgung

12V AC

¢ Stromaufnahme max. 70 mA
e Max. Kontaktbelastung
24V, 2 A

¢ Tiroffnerzeit fest 3 Sek.

SFC 602-0
Schalt-/Fernsteuer-Controller
im 3 Raster-Schalttafelgehause
zur Ausfiihrung von max. 4
zentralen Schalt-/ Steuerfunk-
tionen (Anschluss am TL) oder
4 |okalen Schalt-/ Steuerfunk-
tionen (Anschlusss GC 612-...
bzw. Tlrlautsprecher des

ETC 602-..)



1 Relais mit Wechselkontakt

3 Relais mit je 1 Arbeitskontak-
ten.

Die Ansteuerung von , Li” und
. 10" kann von allen Systemte-
lefonen, die Ansteuerung der
4 Schaltkontakte kann nur vom
HTC erfolgen.

Funktion der Tasten 1-6 Uber
DIL-Schalter als Schalter oder
Timer eingestellbar.

e Ausgang 1 und 2

einstellbar in Stufen von 3 Sek.
bis 20 Min. Uber einen BCD
Schalter.

e Ausgang 3 und 4,

fest eingestellt auf 3 Sek.

¢ Kontaktbelastung

max. 24 V/ 2 A AC/DC
Spannungsversorgung

12V AC,

e Stromaufnahme

max. 250 mA

™ 611-...

Tasten-Module TM 611-... als
1er, 2er, 3er, 4er Tasten-Modu-
le mit integrierter Elektronik
sowie beiliegendem Anschluss-
adapter. Sie kénnen in allen
Siedle Vario-Tursprechsystemen
verwendet werden. Die Ruf-
tasten sind vom beleuchteten
Beschriftungsfeld abgesetzt
und mit dem durchleuchteten
Glockensymbol versehen.

e Beleuchtungsarmatur

18 V/3 W.

e Optimale Beschriftungsmog-
lichkeit durch den Siedle-Be-
schriftungsservice.

TB 611-01

Stromsparende, wartungsfreie
LED-Tasten-Modul-Beleuchtung
zum einfachen Austausch der
eingebauten Soffittenlampe.
Ab 5 TMs empfehlen wir den
Einsatz anstelle der Soffitte.
Bis zu 16 x TB 611-... kdnnen
direkt aus dem Systemnetz
(NG 602-...) versorgt werden.
e Versorgungsspannung

12 V AC oder 10-30 V DC

e Betriebsstrom: 30 mA

ZD 061-10

Zubehor-Dioden zum Anschluss
bauseitiger Ruftasten an das
adernsparende System in Ver-
bindung mit dem Einbauttr-
lautsprecher TLE 061-...

Je angefangener 10 Ruftasten
ist ein ZD 061-10 notwendig.
Mittels Fiihrungen kann das
Zubehor an allen Seiten ange-
reiht werden. Es kann in das
Sprech-/Klingelfach eingelegt,
an eine glatte Flache geklebt
oder mittels Schrauben befe-
stigt werden.

Sind Tasten-Module TM 511...
vorhanden, kann auch das Zu-
behor- Dioden (fur 10 Rufta-
sten) verwendet werden.

Installation

Einbau, Montage und
s Wartung elektrischer
Gerate diirfen nur durch
eine Elektro-Fachkraft erfol-
gen.

Haupt-/Etagenverteiler

Bei der Planung gréBerer (kom-
plexer) Anlagen muss unbe-
dingt der benotigte Verteiler-
platz fur die Schalttafeleinbau-
gerate bei der Planung des
Verteilers mit bertcksichtigt
werden. Auf Umgebungstem-
peratur achten!

Nachfolgend die verschiedenen
Automatenbreiten der Schaltta-
felgerate.

Gerate Automatenbreite/
AP-Abdeckung
NG 602-... 6  (ZN402-..)
CT0 602-0 3 (ZAP502-..)
ETC 602-0 6  (ZN 402-..)
GC 612-0 6 (ZN402-..)
SFC 602-0 3 (ZAP502-..)
AR 402-0 3 (ZAP502-..)
ZR 502-0 3 (ZAP502-..)
VAR 602-0 3 (ZAP502-..)
DSC 602-0 3 (ZAP502-..)
DCA 612-... 6  (ZN402-..)

Leitungsfiihrung

Um die allgemeinen Sicher-
heitsbestimmungen fir Fern-
meldeanlagen nach VDE 0100
und VDE 0800 zu erfullen und
Storbeeinflussung zu vermei-
den, muss auf getrennte Fih-
rung von Stark- und Schwach-
stromleitungen geachtet wer-
den. Ein Abstand von 10 cm ist
einzuhalten. Die Leitung vom
Turlautsprecher ist ohne Ab-
zweigungen direkt zum Haupt-
anschlusskasten zu verlegen

oder kann ggf. auch tber ande-
re TUrlautsprecher geschleift
werden.

Bei Verwendung von meh-
= reren Kabeln zu den Sy-
stemtelefonen muss in jedem
Kabel die Klemme ,, 1" mitge-
fihrt und angeschlossen wer-
den. Die Drahte der Klemme
. 1" missen alle am gleichen
Tirlautsprecher wie die Ruf-
leitungen angeschlossen wer-
den.

Leitungsmaterial

Far die Installation kdnnen
Schwachstrom- oder Fernmel-
deleitungen verwendet werden:
YR Schwachstromlei-
tungen

Leitungen paarig
verdrillt, abge-
schirmt
Fernmelde-Erd-
kabel

Aus den Ubersichtspldnen kon-
nen die erforderlichen Adern-
zahlen bestimmt werden. Re-
serveadern sind fur NachrUst-
maoglichkeiten entsprechend zu
bertcksichtigen.

JY(ST)Y

A2Y(ST)2Y

Reichweiten

Die nachfolgenden Reichweiten
beziehen sich immer auf den
Aderdurchmesser 0,8 mm.

¢ Haustelefon - Tiirlaut-
sprecher

Schleifenwiderstand (Hin- und
Ruckleitung) max. 40 Q.

Das ergibt eine Reichweite von
ca. 500 m.

GroBere Reichweiten als
500 m sind auch bei groBe-
ren Leitungsquerschnitten

nicht zulassig!

e Tiirlautsprecher-Netzgerat
Schleifenwiderstand max. 8 Q.
Das ergibt eine Reichweite von
ca. 100 m fur ,+ und =" Ader.
Eine Verdoppelung ist hier
moglich.

Wird die Namensschildbeleuch-
tung mit vom NG 602-... ver-
sorgt, mussen bei max. Reich-
weite von ca. 100 m die Adern
.bund c” verdoppelt werden.
¢ Entfernung zwischen den
2 entferntesten Tirlautspre-
chern (TLn Ader):

max. 500 m.

¢ Das im Gesamtsystem ver-
legte Leitungsnetz (Kabel)
darf 2500 m nicht tiber-
schreiten.

¢ Reichweite Gruppen-Con-
troller - Haustelefon
Zwischen GC 612-... und
jedem HTC 711-... darf die Ent-
fernung max. 100 m betragen.
Die Verdrahtung vom

GC 612-... zu den ange-
schlossenen Systemtelefo-
nen HTC 711-... muss als
Sternverdrahtung erfolgen.
Siehe auch Produktinformation
GC612-...

Fremdspannungen
Fremdspannungen > 30 V AC/
DC durfen nicht in Siedle Sys-
temteilnehmer eingefihrt wer-
den. Bei Nichtbeachten be-
steht die Gefahr schwerer
gesundheitlicher Schaden
oder Lebensgefahr durch
elektrische StromstéBe.

Tiirsprechstelle
Gegenuberstellung der Tarlaut-
sprecher siehe Seite 10

Turoffner

HandelsUbliche Turoffner

8-12 V AC, max. 1 A Stromauf-
nahme kénnen angeschlossen
werden. Siedle Turoffner sind
hochohmig > 20 Q und sind
auch bei groBeren Reichweiten
betriebssicher. Soll der Turoff-
ner manipulationssicher, also
nicht am Tarlautsprecher ange-
schlossen werden, ist das

CTO 602-... einzusetzen. Hier-
zu sind zuséatzliche Adern erfor-
derlich. Siehe Seite 33.

Namensschildbeleuchtung
Die Stromversorgung des

NG 602-... reicht bis zu 4 Tas-
ten- und Info-Module (je 3 W/
18 V) oder bei Einsatz des

TB 611-01 bis max. 16 Module.
Bei mehr Modulen ist ein zu-
satzlicher Trafo 12 V AC, ... A
erforderlich. Bei Wohnhoch-
hausern ist ein separates
AuBenlicht zweckmaBiger.

Lichttaster

Wird Gber den Schwachstrom-
Lichttaster oder das Lichtrelais
(Ansteuerung erfolgt vom HTS/
HTC 711-...) im Tdrlautsprecher
das Treppen- und/ oder AuBen-
licht geschaltet, muss nach den
VDE-Bestimmungen ein
Schwachstrom-/ Zeitrelais da-
zwischengeschaltet werden.
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. Bewegungsmelder
i | Uber das Bewegungsmelder-/
= . g Dammerungsschalter-Modul
— -
e, & o ® o kann die AuBen- und/oder Ta-
5 N P o . sten Modulbeleuchtung ge-
[ {c] 13vAC T 230V Ac | steuert werden.
v : > L1 § Schater
: '-’ Ur Dauer-
[ —>a 2 betrieb
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b= BMM 611- NG 602-... oder
LM NG 602-. Tto 13V ACH A
Ansteuerung
12V AC
Anschluss der Lichttaste oder des Licht- Bewegungsmelder schaltet AuBBenlicht
relais (Ansteuerung erfolgt vom HTS/
HTC 711-...) im Turlautsprecher fir
AuBen-/Treppenlicht Gber Schwach-
strom-/Fernschaltrelais
D/B e (72 }--- {72 —— ]
us-
BMM schalter ‘ ‘
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e - 230V AC
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iy NG 602-. R 502-
Geratebedarf Siedle-Vario mit NG 602- Externe ZR 502-
Ansteuerung Betriebsspannung BMM 611-.. Schwachstrom-
12 VAC 12 VAC T™M611-... Lichttaster
d
STLer. mit
Bewegungsmelder

Anschluss der Lichttaste oder des
Lichtrelais (Ansteuerung erfolgt vom
HTS/HTC 711-...) im Tdrlautsprecher fir

AuBen-/Treppenlicht tber Zeitrelais
ZR 502-...

Bewegungsmelder in Verbindung mit
anderen Schwachstromlichttastern.
Uber Zeitrelais ZR 502-...
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Geratebedarf Siedle-Vario mit NG 602-.. Externe
BMM 611-0 Schwachstrom-
T™M611-.. Lichttaster
oder
STL ... mit
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder in Verbindung mit Uber Treppenhausautomat
anderen Schwachstromlichttastern. (handelstblich)
CT0 602-0
Der Controller Turoffner
CTO 6_02-... dient zur Ansteue-
£ o rung eines Turoffners in Ver-
[c P . .
5] = bindung mit dem HTS/
HTC 711-... System, falls aus
% % Sicherheitsgriinden die An-
o schlussdréhte nicht in das UP/
[N f—>2 AP-Gehjuse des Turlautspre-
o ] _ chers gefuhrt werden sollen.
@ Zur gezielten Ansteuerung des
Taroffners kann das CTO 602-..
pro Turlautsprecher einmal ein-
Geratebedarf TIM612-.. NG 602-.. CT0 602-. gesetzt werden, oder 1-mal
T™M611-... - o
Siedle Vario zentral fir mehrere TUrlaut-
d
ocer sprecher.

Anschluss des CTO 602-... und Tiréffners

Siehe auch Seite 33.
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E‘E Relais 3
C‘E Relais 4
Lo p—————c]
[b ———{b]
D+ D+
[o-} {D-]
o
[N —>Z
2
) ~ =
Geréatebedarf TLM 612-... NG 602-... SFC 602-.
T™611-
Siedle Vario
oder
STL.

Anschluss des SFC 602-...

SFC 602-0

Der Schalt-/Fernsteuer-Control-
ler SFC 602-... dient zur Aus-
fahrung von max. 4 zentralen
Schalt-/Steuerfunktionen (An-
schluss am TL) oder 4 lokalen
Schalt-/Steuerfunktionen (An-
schluss am Gruppen-Controller
bzw. am Turlautsprecher des
Etagen-Controllers. Die Steue-
rung des SFC am Etagen-Tur-
lautsprecher ist nur so lange
maoglich, solange von diesem
ein Gesprach besteht).

Die Ansteuerung erfolgt tber
die Tasten To, Li, 1 -6 im Sys-
temtelefon HTC 711-... und
kénnen den 4 Relais im SFC
mittels DIL-Schalter zugeordnet
werden.

In Verbindung mit dem
HTS 711-... kdnnen nur die
Funktionen Turéffner und
Licht genutzt werden.

Sollen mehr als 4 Steuerfunk-
tionen ausgefihrt werden,
mussen 2 SFC 602-... parallel
geschaltet werden. Die An-
steuerung kann nur vom
HTC 711-... erfolgen.

Zuordnung der Tasten:
Tasten 1, 2, 3und 4 an z.B.
SFC 1 (DIL-Schalter ,A” und
B" auf OFF, OFF)

Tasten Li, T6, 5 und 6 an z.B.
SFC 2 (DIL-Schalter ,A" und
,B" auf ON, ON)

Siehe auch entsprechende Pro-
duktinformation SFC 602-...
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HTS 711-... oder
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HTS 711-. NS 711-

Anschluss des NS 511-...

Nebensignalgerat
Direktanschluss von handels-
Ublichen Nebensignalgeraten
ist nicht zulassig.

Soll far den Turruf ein Nebensig-
nalgerdt NS 511-... oder ein
Fremdsignalgerat angeschlos-
sen werden, muss der Nebensig-
nal-Controller NSC 602-.. und
eine separate Spannungsver-
sorgung verwendet werden
(zusatzliche Dréhte erforder-
lich). Hierf(r ist eine 55er
Schalterdose unter dem Tele-
fon vorzusehen.
Schaltkontakte am NSC

® S1/S2 = Turruf

® 51/S3 = Etagenruf

Etagenruf

Bei TUrsprechanlagen fir das
Mehrfamilienhaus ist der Eta-
genruf in unseren Schaltplanen
integriert.

Systemtelefone in Parallel-
betrieb

Es kdnnen max. 2 Systemtele-
fone HTS/HTC 711-... oder ge-
mischt parallel angeschlossen
werden. Dazu sind die Klem-
men ,, 7, 1 und evtl. G” beider
Telefone miteinander zu ver-
binden. Der Ruf erfolgt dann
an beide Telefone. Interne
Kommunikation zwischen den
Telefonen ist nicht moglich. Die
Funktion der Mithoérsperre ge-
genuber den restlichen Telefo-
nen am Stamm bleibt erhalten.
Ist an ein Systemtelefon ein
NS 711-..., ein NSC 602-...
oder ZERT 711-... angeschlos-
sen, kann kein zweites Sy-
stemtelefon parallel ange-
schlossen werden.

Anschluss des NS 711-... an HTS 711-...

{ 1} 1]

= = = dG G
2 ERT ERT
{7] {7]

HTC 711-...

Anschluss des NS 711-... an HTC 711-...

NS 711-0 W
Nebensignalgerat in AP-Flach-
bauweise mit Lautstarkerege-
lung, Lautsprecher, Anschluss-
klemmen und elektronischem
Gong. AnschlieBbar nur an
HTS/HTC 711-....

Turruf:
3-Ton-Ruf (ohne Anschluss G)
oder Gong (mit Anschluss G)

Etagenruf:

2-Ton-Ruf

Rufstrom max. 190 mA
Ruflautstarke max. 86 dB(A)

TL

ERT

T

ERT ERT
14n-System 7 7
{1} {1]
(I, {s2] ]
b b 51
C C
- (5] —
v
[N }—»<
2
2
=h (@)

bauseitige
Signalgerate
2.B. Funkgong

NG 602-

HTS 711-
oder
HTC 711-

NSC 602-...

Anschluss eines bauseitigen

Signalgerétes z. B. Funkgong

NSC 602-...
Nebensignal-Controller fur Tar-
und Etagenrufe zum Anschluss
eines handelstblichen Nebensi-
gnalgerates mit eigener Strom-
versorgung.

Einbau in 55er Schalterdose
moglich.

Potentialfreier Doppelkontakt
max. 24V 1A

Bauseitige Signalgerate
Beim Anschluss von bauseiti-
gen Signalgeraten ist eine
Separate Versorgung vorzuse-
hen.

Die Kontaktbelastung des
NSC 602-... max. 24V 1A und
die separate Versorgung muss
beachtet werden

TL = Tarruf

ERT = Etagenruf
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ZDS 601-... | ZDS 601-... DSC 602-... NG 602-..

Kontaktbelegung VAR 602-..

VAR 602-0

Anschaltrelais mit elektroni-
scher Steuerung zur Verwen-
dung in Videoanlagen sowie
fir andere Anwendungen. Es
stehen 2 potentialfreie Wech-
selkontakte (W0/ W1/ W2 und
¢/ Hz/ Lc), 2 potentialfreie Ar-
beits-/Schaltkontakte (V/ VK
und H/ HK) sowie 2 geschaltete
Spannungsausgange zur Verfu-
gung.

Der Steuereingang wird mit
einer Spannung von 4-30 V DC
betrieben.

Das VAR 602-... kann auch in
allen bisherigen Video-Schal-
tungen eingesetzt werden.

Technische Daten

e Betriebsspannung:

20-30 vV DC

e Betriebsstrom: 30-45 mA,
geschalteter Zustand

e Steuerspannung: 4-30 V DC
galvanisch von der Betriebs-
spannung getrennt

e Steuerstrom: max. 20 mA

¢ Kontaktbelastungen:

12 V AC, 2A oder 30 V DC, 2A

Anschluss des ZDS 601... an DSC 602...

Diebstahlsicherung

ZDS 601-0
Zubehor-Diebstahlschutz, ein
bistabiler Magnet zum Einbau
in den Montagerahmen

MR 611-... . Eine stabile Metall-
platte verschlieBt den Off-
nungsmechanismus und
verhindert das Entnehmen von
Modulen.

e Steuerspannung vom DSC

¢ Umgebungstemperatur
-20°C bis +70°C

M1 = grau
M2 = blau
Reichweite

Der Schleifenwiderstand
zwischen DSC 602-... und
ZDS 602-... darf bei 0,8 mm

Aderdurchmesser 8 Q nicht
Uberschreiten; d.h. ca. 100 m.

DSC 602-0
Diebstahlschutz-Controller im
3-Rastergehduse zur Ansteue-
rung von max. 2 Zubehor-
Diebstahlschutz ZDS 601-...
Uber 2 eingebaute Tasten kann
der Montagerahmen ver- bzw.
entriegelt werden. Die zusatz-
liche LED zeigt die Entriegelung
durch , blinken” an. Eine
Verriegelung des Montage-
rahmens ist nur nach abziehen
des Vario-SchlUssels mdglich.
LED zur Statusanzeige.

e Betriebsspannung 12 V AC
aus NG 602-... oder TR 602-...
¢ Stromaufnahme

max. 100 mA

6 o—o}/
70—4|

Zubehér Taster
ZTA 711-...

“
L+ o—Pp}—

Zubehér Lampe
ZLA 711-...

s1
$2 o——

SO

Zubehér Schalter
ZSCH 711-...

ZTA 711-01

Zubehor Taster nur zum
Einbau in das Systemtelefon
HTS 711-...
Anwendungsbeispiele sind

u.a. Ruftaster zum Anruf einer
Concierge, Fernsteuerung von
Licht, Alarm zusatzlicher Tur-
offner, Kameraanschaltung etc.
¢ Betriebsdaten 24 V/250 mA

ZLA 711-01

Zubehdr Lampe nur zum
Einbau in das Systemtelefon
HTS 711-...
Anwendungsbeispiele sind
u.a. Anzeige offenstehende
Tir, Zustandsanzeige etc.

e Betriebsdaten 6-12 VV AC/DC,
50 mA

ZSCH 711-01

Zubehor Schalter, als
Wechselkontakt ausgefihrt,
nur zum Einbau in das
Systemtelefon HTS 711-...
Anwendungsbeispiele sind
u.a. Turdffnerverriegelung,
Anwesenheit markieren etc.

e Betriebsdaten 24 V/250 mA
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FPM 611-...

TR 602-...
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TLM 612-... STL ... mit TLE 061-... bauseitige
TM611-... TLM 612-.. ZD 061-10 Ruftasten
Siedle Vario T™M611-...

Gegeniiberstellungen der Tiirlaut-
sprecher

TLM 612-... mit TM 611..., Siedle Steel
und TLE 061-... mitZD 061-10.

Bei Parallelschaltung
= mehrerer Tirlaut-
sprecher entsprechende
AS-Pléne beachten.

FPM 611-0

Fingerprint-Modul als Zugangs-
Kontrollsystem mit Funktions-
LED's. FUr den ''Stand alone
Betrieb". Leseeinheit von
eingelesenen Fingerabdricken
zum Offnen von Tiiren, Toren
etc. Es kdbnnen max. 20
Teilnehmer (Benutzerfinger)
eingelesen werden.

Auf Grund von fehlenden
m oder nicht ausreichenden
biometrischen Merkmalen kann
es vorkommen, dass speziell
bei Kindern und alteren Men-
schen, keine Finger eingelesen
werden konnen.

Technische Daten

e Betriebsspannung 12 VV/AC
aus TR 602-...

e Stromaufnahme

max. 250 mA

¢ Kontaktbelastung

max. 24V 2 A

* Anschaltdauer bei ''Stand-
alone-Betrieb'" 3 sek. fest.

e Schutzart IP 54 (im
eingebautem Zustand)

¢ Umgebungstemperatur
-20 °C bis + 55 °C




Vario-Bus

Mit den Modulen COM/DRM
oder ELM 611-... werden Ruf-/
Steuerfunktionen ausgel6st, die
von den Auswerteeinheiten
RC/EC 602-... ausgewertet und
umgesetzt werden.

Ein Vario-Turlautsprecher kann
in Bezug auf die Eingabeeinheit
mit dem Vario-Bus in jeder
beliebigen Form kombiniert
werden. Auch Direktruftasten
z. B. fur den Pfértner kénnen
zusatzlich angeschlossen
werden.

Als Eingabeeinheiten stehen
das:

¢ Codeschloss-Modul

COM 611-... fur die Rufnum-
merneingabe oder zur Ansteu-
erung von Schaltfunktionen;

¢ Display-Ruf-Modul

DRM 611-... als Namensregister
und/oder zum Absetzen von
Tdrrufen;

* Electronic-Key-Lese-Modul
ELM 611-... als Zutrittskontrolle
um Uber Electronic-Key/Card
die Tur zu 6ffnen.

Beispiel

Vario Tiirlautsprecher mit:
COM 611-... z.B. fur die Ruf-
eingabe und um die Tar Gber
Code zu 6ffnen.

DRM 611-... z.B. fur die Rufein-
gabe.

ELM 611-... z.B. um die Tur
Uber Electronic-Key-Card
und/oder Schltssel zu 6ffnen.
Zur Versorgung der Vario-Bus-
Komponenten wird ein separa-
ter Transformator TR 602-...
bendtigt.

COM 611-0
Codeschloss-Modul als Ein-
gabeeinheit zum Absetzen von
Codes fur Turrufe und Steuer-
funktionen in Verbindung mit
dem Siedle-Vario-Bus.

Mit Tastatur, zum Rufen in
Verbindung mit dem Ruf-Con-
troller RC 602-..., zum Steuern
in Verbindung mit dem Ein-
gangs-Controller EC 602... .
Eine C-Taste zum Léschen von
Falscheingaben sowie eine TO-
Taste zur direkten Turéffnung.
Diese Turoffnerfunktion kann
zusatzlich durch eine bauseitige
Schaltuhr gesteuert werden.
Eine eingebaute LED kann Uber
einen externen potentialfreien
Kontakt als Status-Anzeige ge-
nutzt werden.
Betriebsspannung 12 V AC aus
TR 602-...

Stromaufnahme max. 100 mA

DRM 611-0

Display-Ruf-Modul als Eingabe-
einheit mit Display zum Ab-
setzen von Turrufen in Verbin-
dung mit dem Ruf-Controller
RC 602-... . Im Display werden
die kundenspezifischen Daten,
die im RC 602-... gespeichert
sind, angezeigt.

Um im Namensregister zu
blattern stehen zwei Tasten zur
Verflgung. Ist der gewinschte
Name angezeigt, so wird durch
Driicken der Ruftaste mit Glo-
ckensymbol der Turruf abge-
setzt. Eine externe TO-Taste ist
anschlieBbar.

Um die Taroffnerfunktion tber
die externe To-Taste auszu-

fUhren, ist immer ein EC 602-...
in der Anlage erforderlich.

Das DRM 611-... kann auch in
Kombination mit dem

COM 611-...eingesetzt werden,
um die Eingabe Uber das

COM 611-... anzuzeigen.
Betriebsspannung 12 V AC aus
z.B. TR 602-... Stromaufnahme
max. 200 mA

ELM 611-0
Electronic-Key-Lese-Modul als
bertihrungsloses Zugangs-Kon-
trollsystem mit Funktions-LED.
Wahlweise , Stand alone” oder
in Verbindung mit dem Siedle-
Eingangs-Controller EC 602-...
Als Leseeinheit von elektroni-
schen Schlisseln oder Karten
zum Offnen von Tiiren, Toren
etc. Bei ,, Stand alone-Betrieb”
kénnen max. 9, in Verbindung
mit dem EC 602-.. max. 999
elektronische Schlissel oder
Karten verwendet werden.
Betriebsspannung 12 V AC aus
TR 602-...

Stromaufnahme max. 120 mA
Kontaktbelastung 24 V/1 A

EK 601-0

Electronic-Key Schlissel in Ver-
bindung mit dem Electronic-
Key-Lese-Modul ELM 611-...
Jeder elektronische Schlussel
stellt ein Unikat dar, ist voll-
standig gekapselt und ohne
Batterie. Der EK 601-... kann
nur durch mechanische
Beschadigung zerstort werden.
Leseabstand ca. 2,5 cm

EKC 601-0
Electronic-Key-Card in Verbin-
dung mit dem Electronic-Key-
Lese-Modul ELM 611-... Jede
elektronische Karte stellt ein
Unikat dar, ist vollstandig
gekapselt und ohne Batterie.
Die EKC 601-... kann nur durch
mechanische Beschadigung
zerstort werden.

Leseabstand ca. 8 cm

EC 602-01

Eingangs-Controller als Aus-
werte elektronik und Steuer-
einheit in Verbindung mit dem
Siedle Codeschloss-Modul
COM 611-... oder dem
Electronic-Key-Lese-Modul
ELM 611-... .

Der EC 602-... ist ein Schalt-
tafeleinbaugerat und verwaltet
bis zu 8 COM 611... und 8
ELM 611-... gleichzeitig. Der
EC 602-... stellt zwei Wechsel-
kontakte als Schaltausgang
sowie zwei Eingange zur
Verfligung. Er ist mit dem

ECE 602-... um weitere 6
Arbeitskontakte erweiterbar.
Die Programmierung erfolgt
displayunterstttzt Gber die ein-
gebauten Tasten oder Uber das
Programmierinterface PRI 602
mit einem IBM kompatiblen PC
und der Softaware PRS 602
Betriebsspannung 12 V AC aus
z.B. TR 602-...
Kontaktbelastung 24 V/2A
Stromaufnahme max. 150 mA
mit ECE 602-... max. 400 mA

ECE 602-0
Eingangs-Controller-Erweite-

rung im Schalttafeleinbauge-
hause.

Erweitert den EC 602-... um

6 Arbeitskontakte. Dadurch
kénnen bis zu 8 Steuerfunk-
tionen Uber ein COM 611-...
bzw. ein ELM 611-... ausge-
fahrt werden. Versorgung Gber
das Flachbandkabel aus dem
EC 602-...

Erweiterung Eingangs-Control-
ler: Kontaktbelastung 24 V/2A
Stromaufnahme EC und ECE
zusammen max. 400 mA

RC 602-0

Ruf-Controller im Schalttafel-
einbaugehduse, zum Umsetzen
von codierten Rufen auf Schalt-
kontakte, in Verbindung mit
dem Codeschloss-Modul

COM 611-... oder dem Display-
Modul DIM 611-...

Bis zu 8 Siedle Vario-Turlaut-
sprecher fur Coderuf kénnen
an einem RC 602-... ange-
schlossen werden. Der Ruf wird
Uber die Tastatur eines Code-
schloss-Moduls COM 611-...
und/oder Uber ein Display-Mo-
dul DIM 611-... von einem
Turlautsprecher ausgelost. Der
RC 602-... setzt die Coderufe
um und stellt 8 Rufausgange
far 8 Teilnehmer zur Verfu-
gung. Durch Anreihung mit bis
zu 31 RCE 602-... kdbnnen max.
504 Rufausgange/Teilnehmer
angeschlossen werden. Am
Turlautsprecher kénnen Gber
Ruftasten auch Direktrufe
abgesetzt werden.

Die Programmierung des

RC 602-... erfolgt Uber einen

IBM-kompatiblen PC vor Ort
oder durch den Siedle-
Programmier-Service

(Tel. 07723/63-445).
Betriebsspannung 12 V AC aus
z.B. TR 602-...

Stromaufnahme max. 180 mA
Kontaktbelastung 24 V/1A

RCE 602-0
Ruf-Controller-Erweiterung, im
Schalttafeleinbaugehause, zur
Erweiterung des Ruf-Control-
lers RC 602-... in Anlagen mit
mehr als 8 Teilnehmern. Die
RCE 602-... stellt 16 weitere
Rufausgange zu Verfugung.
An einem RC 602-... kdnnen
max. 31 RCE 602-... angereiht
und somit max. 504 Rufaus-
gange angeschlossen werden.
Die Verbindung zum RC 602-...
erfolgt Uber das beiliegende
Flachbandkabel.

¢ \Versorgung Uber das Flach-
bandkabel aus dem RC 602-...
e Kontaktbelastung 24 V/1A

ZRCE 602-0

Flachbandkabel (ca. 35 cm
lang) beidseitig mit Stecker. Zur
Verbindung von Erweiterungs-
einheiten CCE/RCE/ECE 602-...
mit der entsprechend vorge-
schalteten Einheit bei einem
Zeilensprung in der Verteilung.

RCC 602-0

Die Ruf-Controller-Card dient
als Speichermedium fur die
kundenspezifischen Daten des
RC 602-... Die Daten kénnen
mit einem IBM-kompatiblen PC
und einem Uber eine RS 232-

11



Schnittstelle verbundenen
Chipkartenterminal abgespei-
chert werden. Die hierfur erfor-
derliche Software PRS 602-0 ist
im Lieferumfang nicht
enthalten.
Chipkartenterminal auf
Anfrage.

PRS 602-0
Programmiersoftware lauffahig
unter Windows ab Version
3.11, empfohlen Windows 95
oder hoher.

Geeignet zur Programmierung
des RC/RCE 602-... oder EC/
ECE 602-... in Verbindung mit
einem IBM-kompatiblen PC mit
RS 232-Schnittstelle.

Fur die Programmierung des
RC/RCE 602-... wird entweder
das PRI 602-... oder ein Chip-
kartenleser (z. B. Towitoko
Kartenzwerg) benétigt.

Die Programmierung des
EC/ECE 602-... erfolgt Uber das
PRI 602-...

PRI 602-0

Das Programmierinterface ver-
bindet einen IBM-kompatiblen
PC mit dem Vario-Bus-System.
Die Umsetzungselektronik ist
mit einem beidseitigen Verbin-
dungskabel von Sub-D-Stecker
auf 6-Pol UAE/Western-An-
schlussstecker (Gesamtlénge
ca. 3,5 m) ausgestattet.

Die zugehorige Programmier-
Software PRS 602-... liegt bei.
Bauseits ist eine UAE/Western-
Anschlussdose 6-Pol mit Ver-
bindung zum Vario-Bus-System
vorzusehen.

VBPS 602-0
Vario-Bus-Protokoll-Software
zur Uberwachung der Gber
EC/ECE 602-.. ausgefuhrten
Steuerfunktionen z. B. zur
Zutrittskontrolle. Bis zu 4

EC 602-... mit ECE kdnnen
gleichzeitig Uberwacht werden.
Systemvoraussetzungen:

e IBM kompatibler PC

e Betriebssystem ab WIN 9x,
oder NT 4

e Pro EC 602-..., 1 Program-
mierinterface PRI 602-0

Installation

Ruf-Controller RC 602-... mit
Ruf-Controller-Erweiterung
RCE 602-... zur Umsetzung der
Rufnummern auf die Rufkon-
takte.

Eingangs-Controller EC 602-...
ist die Auswert- und Schaltein-
heit in Verbindung mit dem
COM 611-... und dem

ELM 611-... um die eingege-
benen Codes auf Schaltkon-
takte umzusetzen.

Max. Ausbau des Vario-Bus
8 COM 611-... und zusatzlich
8 DRM 611-... und zusatzlich
8 ELM 611-... und zusétzlich

1 EC 602-... mit je zwei
Wechselkontakten und zu-
satzlich eine ECE 602-... mit
sechs weiteren Arbeitskon-
takten.

8 RC 602-... fur je 8 Rufkontak-
te und zusatzlich max. 31

RCE 602-... mit nochmal
jeweils 16 Rufkontakten

(max. 504 Kontakte).
Leitungsmaterial

Fur die Vario-Bus Installation ist

Fernmeldeleitung mit 0,8 mm
Aderdurchmesser zu verwenden

JY(ST)Y Leitung paarig ver-
drillt, abgeschirmt.

Reichweiten im Vario-Bus
Die Reichweite ist abhangig
von der Installationsart, dem
Aderdurchmesser und den
Anschlusswerten ,,AW" der
angeschlossenen Gerdte.

Anschlusswerte AW

COM 611-..., DRM 611-...,
ELM 611-..., EC 602-... und

RC 602-... = AW 1.

EC 602-... mit ECE 602-... oder
RC mit RCE 602-... = AW 2.

Ein TR 602-... versorgt 5 AW.
Reichweite TR/NG-
Busgerate

Sternférmige Installation
Max. 260 m bei 0,8 mm Ader-
durchmesser und bei
Anschlusswert ,AW" 1.

Ein zweiter AW am gleichen
Strang halbiert die Reichweite.
Businstallation

Bei Aneinanderreihung von
max. 5 AW ergibt sich eine
max. Ladnge von 40 m bei

0,8 mm Aderdurchmesser.
Weitere Gerdte am Bus bend-
tigen eine eigene, vollkommen
getrennte Versorgung mit
TR/NG 602-..., wobei , bv” und
,CVv" von einer Gruppe nicht
mit ,bv” und ,cv” einer
anderen Gruppe verbunden
sein durfen.

Das im gesamten Vario-Bus
verlegte Leitungsnetz darf
2000 m nicht Gberschreiten

Gerate Automatenbreite/
AP-Abdeckung
EC 602-... 6 (ZN 402-...)
ECE 602-0 3 (ZAP 502-...)
RC 602-... 6 (ZN 402-...)
RCE 602-0 3 (ZAP 502-...)
TR 602-... 6 (ZN 402-...)
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Erklarung zur Schaltplanbezeichnung und

Klemmenerlauterung

AS-TAVKLMIFEH-1-64/2/1

AS fur AuBenschaltplan
oder

UV fur Ubersichtsver-
bindungsplan

T Turtelefonie

A Amtstelefonie

V  Video

K Koaxkabel 75 Q

L Lift
| Intercom
M Multi

Klemmenerlauterung

HTS/HTC 711-...

1 Bezugsklemme fur
Sprechen, Rufen,
Offnen

7 Rufklemme und

Versorgung T6, Li

ERT  Etagenruftaste
(gegen Klemme +)

15/16 Einschaltung des
Monitors

FE Tur-Freisprech-
einrichtung

H  Siedle-In-Home-Bus

1 1 Strang oder n Strange

64 1+n-System z.B.
mithdrgesperrt

2 Anzahl der
Turlautsprecher

1 Anzahl der Kameras

Klemmen

nur HTC 711-...

T5/T5 Anschluss Taste 5

potentialfrei

T6/T6 Anschluss Taste 6

La

La 1

La 2

potentialfrei

Bezugsklemme von
Lampen La 1/La 2

Ansteuerung Lampe 1
mit 12 V AC

Ansteuerung Lampe 2
mit 12 V AC

.+" Versorgung des
3-Klang-Gongs

Klemmenerlduterung
TLM 612-0/TLE 061-0

1 Bezugsklemme fiir
Sprechen, Rufen,
Offnen

6 Bezugsklemme fiir
Tasten-Modul, Ruf-
tasten

11  Ansteuerung des
Zubehor-Dioden
und Tasten-Modul

TLn Synchronisations-
Leitung ftr mehrere
TLM 612-... bzw.
TLE 061-...
im Parallelbetrieb

+/-  Spannungsversorgung
23,3V DC vom
NG 602-...

C Bezugsklemme von
Li und T6

Li Lichtkontakt 24 V/2 A
ansteuerbar von HTS/
HTC 711-...

To  Tuaroffnerkontakt 24 V/
2 A ansteuerbar von
HTS/HTC 711-...

T1/T2 Lichttaster potentialfrei
24 V/2 A nur bei
TLM 612-...

VC  Ansteuerung des
VAR 602-... fur Video

D+/D-Datenleitung fir Zu-
satzgerate (SFC/CTO/
ETC 602-... etc.)

Klemmenerlauterung
STL...

Wie vor beschrieben, jedoch
sind die Verbindungen zwi-
schen Sprechsystem und Ruf-
tasten werkseitig bereits her-
gestellt.

(c/c, 6/6, 11/11 und +/+)

Klemmenerlauterung
DCA 612-...

1 Bezugsklemme fiir
Sprechen, Rufen,
Offnen

7 Rufklemme und

Versorgung T, Li

b, c Versorgung 12 AC

La, Lb  analoger Telefonan-
schluss nach TBR-21
mit DCSF 600-...
A1-A1  Ausgang 1

A2-A2 Ausgang 2
A3-A3  Ausgang 3
E1+, E1- Eingang 1
E2+, E2- Eingang 2

E3+, E3- Eingang 3

Klemmenerlauterung
DCI 650-...

Ta, Tb Siedle-In-Home-
Bus-Leitung

1 Systemader 1 im
1+n-System

7.1-7.3 Rufeingange 1, 2, 3

N1, N2, IT-Multi TUrinterface

Da, Db Siedle-Vario-Bus

1a, 1b
2a, 2b

So-Bus
So-Bus.

A1, A1 Potentialfreier Aus-
gang
E1, E1 Eingang

NF, in Eingang fir Sprach-

generator

b,c  Versorgung 12 AC

Klemmen DCIV 600-...

b, c Versorgung 12 AC

\' Kamerasteuerung
vertikal

H Kamerasteuerung
horizontal

- Kamerasteuerung
Bezugspunkt



Tirtelefonie, adernsparend,
mit Rufunterscheidung, mithérgesperrt

HTS

230V AC

2+(n-3)

1

2+(n-2)

2+(n-1)

ERT

ERT

Ubersichtsverbindungsplan
Ov-T-64/1

1 Vario-Turlautsprecher oder
Siedle-Steel-TUrstation,
beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-..., HTC 711-... am
Stamm

= Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen Tur-
lautsprecher und beliebiger An-
zahl Systemtelefonen. Sperre
gegen Mithoren Dritter. In allen
Systemtelefonen fest eingebau-
ter elektronischer Rufsignalge-
ber.
Beim Ruf vom Tirlautsprecher
ertont im HTC 711-... der
3-Ton-Ruf ohne Anschluss der
Klemme ,, G"”, mit Anschluss
der Klemme ,,G" der 3-Klang-
Gong.
Im HTS 711-... ertont nur der
3-Ton-Ruf.
Bei Etagenruf ertont immer ein
2-Ton-Ruf. Turoffnerbetrieb
und Lichtanschaltung ist jeder-
zeit moglich. Soll der Turéffner
manipulationssicher, also nicht
am Tarlautsprecher angeschlos-
sen werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierflr sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder
Produktinformation CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turoffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fahrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt. Der An-
schluss erfolgt am Tdrlautspre-
cher.

Siehe Seite 7 oder Produktin-
formation SFC 602-...

AuBenschaltplan mit STL ...

AS-T-64/1
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TO=12Vmax.1A

AuBenschaltplan
AS-T-64/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautur
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegenuberstellung Seite 10.

Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe auch entspre-
chende Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren

Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,,1” TL/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...). Siehe Seite 6.

Einbaumoglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest
eingebauten Tasten des

HTC 711-... kdnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fern-
steuer-Controller verschiedene

Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... kénnen die
Tasten als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden. Siehe
Seite 7 oder entsprechende
Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-

punkt ,La", Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-...

Keine Einbaumoglichkeit von
ZTA/ZLA/ZSCH 711-...



Tirtelefonie, adernsparend,
mit Rufunterscheidung, mithérgesperrt

Ubersichtsverbindungsplan
OV-T-64/2

2 Vario-Turlautsprecher oder
Siedle-Steel-TUrstationen,
beliebige Anzahl Systemtelefo-

- B ne HTS 711-...,, HTC 711-... am

Stamm
rs Lf ] o 2 Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen 2
Tarlautsprechern und beliebi-
ger Anzahl Systemtelefonen.
Die Anschaltung des rufenden
Turlautsprechers erfolgt auto-
matisch Uber den Ruf. Sperre
gegen Mithoren Dritter. In allen
Systemtelefonen fest eingebau-
ter elektronischer Rufsignal-
geber.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertéont im HTC 711-... der
3-Ton-Ruf ohne Anschluss der
Klemme , G", mit Anschluss
der Klemme ,,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-... ertdnt nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertont immer ein
2-Ton-Ruf. Turoffnerbetrieb
und Lichtanschaltung ist jeder-
zeit moglich. Soll der Turoffner
manipulationssicher, also nicht
am Turlautsprecher angeschlos-
sen werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierflr sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder
Produktinformation CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.

230V AC
4

Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruf-
taster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Tur6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... benotigt.

Der Anschluss erfolgt am Tur-
lautsprecher.

Siehe Seite 7 oder Produkt-
information SFC 602-...
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Gerétebedarf TLM 612-0 STL ... NG 602 HTS 711-... HTS 711-.. HTS 711-...
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STL ... Siedle Vario
Hinweise b) b) u) ¥ d) d) d) d) e)

TO =12V max. 1A

AuBenschaltplan
AS-T-64/2

b) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautlr-
lautsprechers TLE 061-... siehe
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehér-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen

miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,1” T/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Die gestrichelt dargestellten
Verbindungen sind in Anlagen
mit mehreren Tirlautsprechern
erforderlich, wenn ein Hauste-
lefon nur von einem Turlaut-
sprecher angerufen wird!

Jedes Telefon muss 1 x an ,,+"
d. h. an 7.x einer TUrstation an-
geschlossen sein.

Bei Anlagen mit mehreren
Turlautsprechern

und GC 612-... darf die Klem-
me ,+" der ZD 061-10 bzw.
TM ... nur einmal mit der
Klemme ,+" des TLM 612-.../
TLE 061-... verbunden werden.
Gehen jedoch Ruftasten der
angeschlossenen Turlautspre-
cher an unterschiedliche Ziele,
werden separate TM 611-...
bzw. ZD 061-10 erforderlich.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und

ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais
(ZR 502-...). Siehe Seite 6.

Einbauméglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kbnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fern-
steuer-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... kénnen die
Tasten als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden. Siehe
Seite 7 oder entsprechende
Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La", Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-...

Keine Einbauméglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

u) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere TUrstationen
= im System eingebaut, mus-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Brticken zwischen
,+—=7.1"bis ,+ - 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..."
gezogen werden.

Fir den Ausbau siehe Produk-
tinformation STL ...

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, mussen
an diesem STL ... die Briicken
A= 71" bis ,+—>7.3",

.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefuhrt.

* Bej Verwendung eines

TLM 612-... mit TM 611-...
miissen die Briicken ,c — c”,
.6 —>6"und ,11 > 11" ein-
gelegt werden!



Tirtelefonie adernsparend, Haupt- und
EtagentUrlautsprecher, mithdrgesperrt

HTS HTS

| 3+(-3)
T

| 3+(-1)
T
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e ETC ‘ 24X

HTC

230V AC

Ubersichtsverbindungsplan
Ov-T-84/1

1 Vario-HaupttUrlautsprecher
oder Siedle-Steel-Turstation am
Stamm mit beliebiger Anzahl
Systemtelefonen HTS 711-...,
HTC 711-...

1 Vario-Etagenturlautsprecher
oder Siedle-Steel-Turstation mit
beliebiger Anzahl Systemtelefo-
nen HTS 711-..., HTC 711-...

£ Wirkungsweise

U Ruf-, Sprech-, Turoffner-
und Lichtbetrieb zwischen
Haupttlrlautsprecher und be-
liebiger Anzahl Systemtelefo-
nen, sowie zwischen Etagentur-
lautsprecher und zugehori-
gem(n) Systemtelefon(en).
Sprechverkehr auch zwischen
Haupttlrlautsprecher und den,
dem Etagenturlautsprecher zu-
gehorigen Systemtelefon(en).
Kein interner Sprechverkehr
zwischen den Systemtelefonen
maoglich. Anschaltung des ru-
fenden Turlautsprechers erfolgt
automatisch Uber den Ruf. Der
Etagenruf hat Prioritat.

Sperre gegen Mithoren Dritter.
In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Es ist ein Gesprach vom Haupt-/
Stammturlautsprecher zu
einem Systemtelefon vor dem
Etagen-Controller ETC 602-...,
sowie gleichzeitig ein Gesprach
vom Etagenturlautsprecher zu
einem dazugehorigen System-

telefon maglich.

Beim Ruf vom Haupt-/
Stammtiirlautsprecher an die
Systemtelefone vor dem Eta-
gen-Controller ETC 602-...
ertont im HTC 711-... der
3-Ton-Ruf ohne Anschluss der
Klemme ,,G", mit Anschluss
der Klemme ,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-... ertdnt nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertont immer ein
2-Ton-Ruf.

Rufsignale an die Systemtele-
fone nach dem Etagen-Con-
troller ETC 602-0:
Systemtelefone HTC 711-...
vom Hauptturlautsprecher er-
tdnt der 3-Ton-Ruf,

vom Etagenturlautsprecher der
3-Klang-Gong und
Systemtelefone HTS 711-...
vom Haupt-/Stamm- und/oder
Etagenturlautsprecher ertont
immer der 3-Ton-Ruf. Es ist
keine Rufunterscheidung zwi-
schen Haupt-/Stamm- und Eta-
genturlautsprecher maéglich.
Bei Etagenruf nach dem

ETC 602-... ertdnt immer ein
2-Ton-Ruf.

Turoffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turéffner manipula-
tionssicher, also nicht am Tur-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.

Anschluss siehe Seite 7 oder
Produktinformation CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT  Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster
(Haupt-Stamm TL)

r Anzahl der Rufleitungen
hinter dem Etagen-
Controller

X Anzahl der Rufleitungen
an den Etagen-
Controller

y Anzahl der restlichen

Telefone am Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Tur6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt.

Der Anschluss erfolgt am Tur-
lautsprecher.

Siehe Seite 7 oder Produkt-
information SFC 602-...
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Geratebedarf TLM 612-... NG 602 HTS 711-... HTC 711-... STL ... NG 602-... ETC 602-... HTS 711-... HTS 711-... HTC 711-...
™ 611-... oder
Siedle Vario TLM 612-...
oder T™M611-...
STL ... Siedle Vario
Hinweise a) d) e) Vo ¥ s) d) d) e)

TO=12Vmax. 1A

Hinweise siehe nachste Seite.
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AuBenschaltplan
AS-T-84/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... sieche
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
mussen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

¢) Wird ein Systemtelefon nur
am EtagentUrlautsprecher an-
geschlossen, muss die gestri-
chelte Verbindung von KL.

. 11" Haupt-/Stammtarlaut-
sprecher an die KL. ,WT" des
Etagen-Controllers ETC 602-...
gelegt werden. Zusatzlich wird
die Verbindung KL. ,W0" ETC
nach KL. , 11" Etagenturlaut-
sprecher benétigt.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tarlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...). Siehe Seite 6.

Einbaumdoglichkeit von max.
2 ZTAJZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tarlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kdnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden.

In Verbindung mit dem

GC 612-... kbnnen die Tasten
als Ruf- und Steuertasten ver-
wendet werden.

Siehe Seite 7 oder entsprechen-
de Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La", Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-....

Keine Einbaumaéglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

s) Werden mehrere Etagen-
tdrlautsprecher an einem

ETC 602-... angeschlossen, darf
nur von einem EtagentUrlaut-
sprecher die Klemme ,,6" auf
die Klemme ,,6" des

ETC 602-... verbunden werden.

An allen anderen Etagentir-
lautsprechern wird die Klemme
.6" nur auf die Klemme ,,6"
der zugehdrigen Tasten-Mo-
dule gebriickt.

Entsprechender Schaltplan
kann in den Schulungszentren
oder im Werk angefordert wer-
den.

v) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere Turstationen
= im System eingebaut, mis-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Bricken zwischen
.+ —7.1" bis ,+ - 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..." ge-
zogen werden.
Fur den Ausbau siehe Produkt-
information STL ... .

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.
Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, missen
an diesem STL ... die Brlicken
.+ = 71" bis .+ —>7.3",
.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.

Wird ein Systemtelefon nur am
Etagenturlautsprecher ange-

schlossen, muss die gestrichelte
Verbindung von KL. , 11"
Haupt-/Stammturlautsprecher
an die KL. ,WT" des Etagen-
Controllers ETC 602-... ange-
schlossen werden. Zusatzlich
wird die Verbindung KL. ,WO0"
ETC nach KL. , 11" Etagentir-
lautsprecher benétigt.

* Bei Verwendung eines

TIM 612-... mit TM 611-...
miissen die Briicken ,c — c”,
,6—>6"und ,11 = 11" ein-
gelegt werden!



Tirtelefonie adernsparend,

Haupt- und EtagentUrlautsprecher, mithérgesperrt,

mit internem Sprechbetrieb in der Etage

230V AC

HTS

;r
1

1.

3+(n-3)

1

ERT

3+(n-2)

Ubersichtsverbindungsplan
OV-T-85/1

1 Vario-HaupttUrlautsprecher
oder Siedle-Steel-Turstation am
Stamm mit beliebiger Anzahl
Systemtelefonen HTS 711-...,
HTC 711-...

1 Vario-Etagenturlautsprecher
oder Siedle-Steel-TUrstation
mit max. 6 Systemtelefonen
HTC 711-... und internem
Sprechbetrieb

£ Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen
Hauptturlautsprecher und be-
liebiger Anzahl Systemtelefo-
nen, sowie zwischen Etagen-
tdrlautsprecher und zugehori-
gem(n) Systemtelefon(en).
Sprechverkehr auch zwischen
Hauptturlautsprecher und den,
dem Etagenturlautsprecher zu-
gehorigen Systemtelefon(en).
Interner Sprechverkehr zwi-
schen max. 6 Systemtelefonen
HTC 711-... nach dem Grup-
pen-Controller GC 612-...
maoglich. Die Tasten kénnen als
Ruf- und Steuertasten verwen-
det werden. Anschaltung des
rufenden Turlautsprechers er-
folgt automatisch Uber den

Ruf. Der Etagenruf hat Prioritat.

Sperre gegen Mithoren Dritter.
In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Es sind mehrere Gesprache
gleichzeitig moglich. Pro Eta-
gen-Controller mit nachfolgen-
dem Gruppen-Controller ist ein

Gesprach vom Etagen- oder
Haupt-/Stammtirlautsprecher
oder interner Sprechbetrieb
moglich.

Wird ein intern sprechendes
Systemtelefon von einer Tur
angerufen, hat der Tarruf Prio-
ritat; d.h. das Gesprach wird
sofort abgebrochen und das
Besetztzeichen ausgeldst. Nach
Auflegen und sofortigem Ab-
heben des Handapparates ist
die Turverbindung aufgebaut.

Turrufe an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kdnnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tir angerufen werden.

Die Verdrahtung vom

GC 612-0 zu den HTC 711-0
muss als Sternverdrahtung
erfolgen.

Beim Ruf vom Haupt-/ Stamm-
tlrlautsprecher an die System-
telefone vor dem Etagen-Con-
troller ETC 602-... ertént im
HTC 711-... der 3-Ton-Ruf ohne
Anschluss der Klemme ,G",
mit Anschluss der Klemme ,,G”
der 3-Klang-Gong.

Im HTS 711-... ertdnt nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertont immer ein
2-Ton-Ruf.

Rufsignale an die Systemtelefo-
ne nach dem Etagen-Control-
ler ETC 602-... mit Gruppen-
Controller GC 612-..

Systemtelefone HTC 711-...
vom Hauptturlautsprecher er-
tont der 3-Klang-Gong,

vom Etagenturlautsprecher die
ersten 2 Tone des 3-Klang-
Gong mit nachfolgendem 3-
Klang-Gong und bei internem
Ruf der 3-Ton-Ruf.
Turoffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit am
Haupt-/Stammtirlautsprecher
maoglich ohne bestehendes Ge-
sprach. Der Etagenturdffner
kann nur wahrend eines beste-
henden Etagengesprachs beta-
tigt werden.

Soll der Turoffner manipulati-
onssicher, also nicht am Ttr-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder
Produktinformation CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT  Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster
(Haupt-Stamm TL)

X Anzahl der Rufleitungen
an den Etagen-
Controller

y Anzahl der rest-
lichen Telefone am
Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turoffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt.

Der Anschluss erfolgt am Tur-
lautsprecher. Siehe Seite 7 oder
Produktinformation SFC 602-...
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Geratebedarf TLM 612-... NG 602 HTS 711-... HTC 711-... STL ... NG 602 ETC 602-... GC 612-... HTC 711-... HTC 711-...
T™M 611-... oder
Siedle Vario TLM 612-...
oder T™M 611-...
STL ... Siedle Vario
Hinweise a) d) e) Vo ¥ s) f) e) e) e) e) e)

TO=12Vmax. 1A




AuBenschaltplan
AS-T-85/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautlr-
lautsprechers TLE 061-... siehe
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

c) Wird ein Systemtelefon nur
am Etagenturlautsprecher an-
geschlossen, muss die gestri-
chelte Verbindung von KL.

. 11" Haupt-/Stammtarlaut-
sprecher an die KL. ,WT" des
Etagen-Controllers ETC 602-...
gelegt werden. Zusatzlich wird
die Verbindung KL. ,W0" ETC
nach KL. , 11" Etagentirlaut-
sprecher benétigt.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...). Siehe Seite 6.
Einbaumdoglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...). Siehe Seite 6.

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefihrt
werden.

In Verbindung mit dem

GC 612-... kdnnen die Tasten
als Ruf- und Steuertasten ver-
wendet werden.

Siehe Seite 7 oder entsprechen-
de Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-....

Keine Einbaumaglichkeit von
ZLA/ZTA oder ZSCH 711-...

Ist das HTC am GC 612-...
= angeschlossen, muss die
Briicke ,Br. 1" rechts oben vor
Inbetriebnahme aufgetrennt
werden.

f) Turrufe an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kdnnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tir angerufen werden.

Auslieferungszustand:
Selektive Zuordnung der Tdrru-
fe zu den Telefonen 1 bis 6,

d. h. zu den Turrufeingdngen
7.1 bis 7.6.

AnKl. 1.1 und 1.7 ist Tel. 1, an
KI. 2.1 und 2.7 ist Tel. 2 usw.
bis KI. 6.1 und 6.7 ist Tel. 6 an-
geschlossen.

Uber 6 DIL-Schalter am GC
kann jeder Turrufeingang
einem oder mehreren der 6 Te-
lefone zugeordnet werden.

Fur die Programmierung ist die
Produktinformation GC 612-...
zu beachten.

s) Werden mehrere Etagen-
tlrlautsprecher an einem

ETC 602-... angeschlossen, darf
nur von einem Etagenturlaut-
sprecher die Klemme 6" auf
die Klemme ,6" des

ETC 602-... verbunden werden.
An allen anderen Etagentur-
lautsprechern wird die Klemme
6" nur auf die Klemme , 6"
der zugehorigen Tastenmodule
gebrickt.

Entsprechender Schaltplan
kann in den Schulungszentren
oder im Werk angefordert wer-
den.

v) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere Tirstationen
= im System eingebaut, mis-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Brlicken zwischen
.+ —=7.1"bis ,+ = 7.5" und
gegebenenfalls ,.+ — 7..." ge-
zogen werden.

Fir den Ausbau siehe Produkt-
information STL ... .

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, mussen
an diesem STL ... die Briicken
A= 71" bis ,+—>7.3",

.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.

Wird ein Systemtelefon nur am
Etagenturlautsprecher ange-
schlossen, muss die gestrichelte
Verbindung von KL. ,, 11"
Haupt-/Stammturlautsprecher
an die KL. ,WT" des Etagen-
Controllers ETC 602-... ange-
schlossen werden. Zusatzlich
wird die Verbindung KL. ,WO0"
ETC nach KL. , 11" Etagentur-
lautsprecher benétigt.

* Bei Verwendung eines

TLM 612-... mit TM 611-...
miissen die Briicken ,c — ¢”,
.6 —>6"und ,11 - 11" ein-
gelegt werden!
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Tir- und Haustelefonie, adernsparend,
mit Rufunterscheidung, mithérgesperrt

230V AC

Ubersichtsverbindungsplan
Ov-T-74/1

1 Vario-Turlautsprecher oder
Siedle-Steel-TUrstation,

2-6 Systemtelefone HTC 711-...
mit Gruppen-Controller

GC 612-... fUr internes Ge-
sprach

B Wirkungsweise

D Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen Tur-
lautsprecher und Systemtelefo-
nen.

Interner Ruf- und Sprechbetrieb
zwischen max. 6 Systemtelefo-
nen HTC 711-... nach dem
Gruppen-Controller GC 612-...
Die Tasten im HTC 711-... kon-
nen als Ruf- und Steuertasten
verwendet werden.

In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Sperre gegen Mithéren Dritter
bei Tar- und internen Gespra-
chen.

Turrufe an GC 612-...

Uber einen GC 612-... kdnnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tir angerufen werden.

Die Verdrahtung vom

GC 612-... zu den HTC 711-...
muss als Sternverdrahtung
erfolgen.

Beim Ruf vom Trlautsprecher
ertont im HTC 711-... der
3-Klang-Gong.

Bei Internruf ertdnt ein 3-Ton-
Ruf und bei Etagenruf ein
2-Ton-Ruf.

Turoffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turoffner manipulati-
onssicher, also nicht am Ttr-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder

Produktinformation CTO 602-...

Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

ERT  Etagenruftaster
n Anzahl der Ruftaster
(T

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Tur6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fahrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt. Der An-
schluss erfolgt am Tdrlautspre-
cher oder am Gruppen-Con-
troller GC 612-...

Siehe Seite 7 oder Produkt-
information SFC 602-...

Internruf nur nach Abhe-
= ben des Hérers méglich.

AuBenschaltplan
AS-T-74/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlUsse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbauttr-
lautsprechers TLE 061-... siche
Gegenuberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...). Siehe Seite 6.

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden.

In Verbindung mit dem

GC 612-... kdnnen die Tasten
als Ruf- und Steuertasten ver-
wendet werden. Siehe Seite 7
oder entsprechende Produktin-

formationen SFC 602-... bzw.
GC 612-...

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfligung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La", Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatz-
liche Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produk-
tinformation HTC 711-....

Keine Einbauméglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

' Ist das HTC am GC 612-...
= angeschlossen, muss die
Briicke ,,Br. 1" rechts oben vor
Inbetriebnahme aufgetrennt
werden.

f) Tarrufe an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kénnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tir angerufen werden.
Auslieferungszustand:
Selektive Zuordnung der Tur-
rufe zu den Telefonen 1 bis 6,
d. h. zu den Turrufeingdngen
7.1 bis 7.6.

AnKl. 1.1 und 1.7 ist Tel. 1, an
KI. 2.1 und 2.7 ist Tel. 2 usw.
bis KI. 6.1 und 6.7 ist Tel. 6 an-
geschlossen.

Uber 6 DIL-Schalter am GC
kann jeder Turrufeingang
einem oder mehreren der 6 Te-
lefone zugeordnet werden.

Fur die Programmierung ist die
Produktinformation GC 612-...
zu beachten

u) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere TUrstationen
= im System eingebaut, mus-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Briicken zwischen
.+ —=7.1" bis ,+ = 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..." ge-
zogen werden.

Fur den Ausbau siehe Produkt-
information STL ... .

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z.B. an
KL. 7.4 angeschlossen, missen
an diesem STL ... die Brlicken
.+ —=7.1"bis ,,+ > 7.3",

.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefuhrt.
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Geratebedarf TLM 612- NG 602-... GC 612-... HTC 711-... HTC 711-... HTC 711-... HTC 711-... HTC 711-... HTC 711-...
™ 611-
Siedle Vario
oder
STL .
Hinweise a)u) f) e) e) e) e) e) e)

TO6=12Vmax.1A

Brticke kurz von ,,+" auf 7.1, 7.2 bis 7.6

einlegen.

Bei Schaltung ohne
s Tiirlautsprecher
(nur interne Telefonie)
ist bei der Inbetriebnahme
einmalig der Turruf zu
simulieren!
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HTC

230V AC

23
~

v
0V AC

2+y

2+(n-2)

| 2+(n-1)

Ubersichtsverbindungsplan
Ov-T-94/1

1 Vario-Turlautsprecher oder
Siedle-Steel-TUrstation,
beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-..., HTC 711-... am
Stamm

2-6 Systemtelefone HTC 711-...
mit Gruppen-Controller

GC 612-... fur internes Ge-
sprach

£ Wirkungsweise

U Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen Tur-
lautsprecher und beliebiger An-
zahl Systemtelefonen vor dem
Gruppen-Controller. Sperre
gegen Mithoren Dritter.

In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertént im HTC 711-... der
3-Ton-Ruf ohne Anschluss der
Klemme ,,G", mit Anschluss
der Klemme ,,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-... ertdont nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertont immer ein
2-Ton-Ruf.

Interner Ruf- und Sprechbetrieb
zwischen max. 6 Systemtelefo-
nen HTC 711-... nach dem
Gruppen-Controller GC 612-...
sowie Ruf-, Sprech- und Turoff-
nerbetrieb zwischen Turlaut-
sprecher und den internen Sys-
temtelefonen.

Die Tasten im HTC 711-... kén-
nen als Ruf- und Steuertasten
verwendet werden.

Sperre gegen Mithoren Dritter
bei TUr- und internen Ge-
sprachen.

Tirrufe an GC 612-...

Uber einen GC 612-... kédnnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tir angerufen werden.

Die Verdrahtung vom

GC 612-... zu den HTC 711-0
muss als Sternverdrahtung
erfolgen.

Rufsignale

Beim Ruf vom Tirlautsprecher
ertont im HTC 711-... der
3-Klang-Gong.

Bei Internruf ertdnt ein 3-Ton-
Ruf und bei Etagenruf ein
2-Ton-Ruf.

Taroffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turoffner manipula-
tionssicher, also nicht am Tar-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder
Produktinformation CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Im Mehrfamilienhaus kdnnen
beliebig viele Gruppen-Control-
ler GC 612-... mit zusatzlichem

Netzgerat NG 602-... und
nachgeschalteten HTC 711-...
fur interne Telefonie eingesetzt
werden. Pro interner Gruppe ist
ein internes Gesprach maglich.
Eine nicht intern sprechende
Gruppe kann parallel dazu
ein TUrgesprach fuhren.

ERT  Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster
(T

X Anzahl der Rufleitungen
in die Gruppe

y Anzahl der restlichen

Telefone am Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turoffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... benttigt. Der An-
schluss erfolgt am Turlautspre-
cher fir zentrale Funktionen,
oder am Gruppen-Controller
GC 612-... fur lokale Funktio-
nen. Siehe Seite 7 oder
Produktinformation SFC 602-...
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Geratebedarf TLM 612- NG 602- HTC 711-... NG 602- GC612- HTC 711- HTC 711- HTC 711- HTC 711- HTC 711-
™611-
Siedle Vario
oder
STL ...
Hinweise a)u) d) e) f) e) e) e) e) e) e)

TO0=12Vmax.1A

Hinweise siehe nachste Seite
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AuBenschaltplan
AS-T-94/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... sieche
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme , 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tarlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...). Siehe Seite 6.

Einbaumoglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene

Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden.

In Verbindung mit dem

GC 612-... kénnen die Tasten
als Ruf- und Steuertasten ver-
wendet werden. Siehe Seite 7
oder entsprechende Produktin-
formationen SFC 602-... bzw.
GC612-...

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”; Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-....

Keine Einbaumdglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

Ist das HTC am GC 612-...
s angeschlossen, muss die
Briicke ,Br1” rechts oben, vor
Inbetriebnahme aufgetrennt
werden.

f) Turrufe an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kdnnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tur angerufen werden.

Auslieferungszustand:
Selektive Zuordnung der Tirru-
fe zu den Telefonen 1 bis 6,

d. h. zu den Turrufeingangen
7.1 bis 7.6.

AnKl. 1.1 und 1.7 ist Tel. 1, an
KI. 2.1 und 2.7 ist Tel. 2 usw.
bis KI. 6.1 und 6.7 ist Tel. 6 an-
geschlossen.

Uber 6 DIL-Schalter am GC

kann jeder Turrufeingang
einem oder mehreren der 6 Te-
lefone zugeordnet werden.

Fur die Programmierung ist die
Produktinformation GC 612-...
zu beachten

u) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere Tirstationen
= im System eingebaut, mus-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Bricken zwischen
A+ —=7.1"bis ,+ = 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..." ge-
zogen werden.
Fur den Ausbau siehe Produkt-
information STL ...

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.
Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, missen
an diesem STL ... die Brlicken
.+ = 71" bis ,,+—>7.3",
.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.



Verschiedene Konfigurationen je Wohneinheit

Ubersichtsverbindungsplan
UV-T-... mit GC 612-... und
ETC 602-...

1...8 Vario-Hauptturlautspre-
cher oder Siedle-Steel-Tursta-
tionen am Stamm mit beliebi-
ger Anzahl Systemtelefonen
HTS 711-..., HTC 711-...

2-6 Systemtelefone HTC 711-...
mit Gruppen-Controller

GC 612-... fur internes Ge-
sprach

1 Vario-EtagentUrlautsprecher
oder Siedle-Steel-TUrstation
mit beliebiger Anzahl System-

2 O telefonen HTS 711-...,

T HTC 711-...

2+y

2+x
!

2+(n-2)

2+(n-1)

i £ Wirkungsweise
———13° U Gruppe 1 \{vie”in Ov-T-94/1,
HTS 24n ERT Gruppe 2 wie in UV-T-84/1,
beschrieben, jedoch mit mehre-

ren Turlautsprechern. Alle Ge-
4 7+n 7+n 7+n - . s
*.—I— -I-— = = sprache sind mithérgesperrt.
Generell kann jede Etage mit
L/STL TUSTL TUSTL TUSTL
2
0

230V AC
i
[+ ]

i

=
[0}

! einer anderen Konfiguration
2 2 2 ausgestattet sein.
TO T TO TO
Speziellen AuBenschaltplan
fiir obige Konfiguration im

Werk anfordern!



Mehr als 1 Tiirlautsprecher

230V AC

AS-T-94/1
AS-T-74/1
AS-T-85/1
AS-T-84/1
AS-T-64/2
AS-T-64/1

2/3+n

Ubersichtsverbindungsplan
OV-T-.>1TL

1...8 Vario-Turlautsprecher
oder Siedle-Steel-Turstationen,
beliebige Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-..., HTC 711-...

Wirkungsweise
B Ruf-, Sprech-, Turoffner
und Lichtbetrieb zwischen
mehreren Tarlautsprechern und
beliebiger Anzahl Systemtelefo-
nen. Anschaltung des rufenden
Turlautsprechers erfolgt auto-
matisch Uber den Ruf. Die
Steuerung erfolgt vom Tarlaut-
sprecher Uber die Leitung
.TLn". Keine Umschaltgerate
erforderlich.
Rufsignale der Systemtelefone
HTS/HTC 711-... entnehmen
Sie bitte den entsprechenden
vorgehenden Funktionsbe-
schreibungen.
Sperre gegen Mithoren Dritter.

TUSTL TL/STL
2 2
TO

Es kdonnen bis zu max. 8 Tiir-
lautsprecher angeschlossen
werden.

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Tur6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendétigt. Der An-
schluss erfolgt am Tirlautspre-
cher. Siehe Seite 7 oder Pro-
duktinformation SFC 602-...

Geratebedarf

Siedle Vario
oder
STL ...

TLM 612-... STL ...
TM611-... oder
Siedle Vario TLM 612-..
oder T™M611-...
STL ... Siedle Vario

NG 602-...

Hinweise b) u)

b) u) u) b) %

TO=12Vmax. 1A

AuBenschaltplan
AS-T-..>1TL

b) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegeniberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden

ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Die gestrichelt dargestellten
Verbindungen sind in Anlagen
mit mehreren Tlrlautsprechern
erforderlich, wenn ein Hauste-
lefon nur von einem Tirlaut-
sprecher angerufen wird!

Bei Anlagen mit mehreren
Turlautsprechern

und GC 612-... darf die Klem-
me ,+" der TM 611-... bzw.

ZD 061-10 nur einmal mit der
Klemme ,,+" des TLM 612-.../
TLE 061-... verbunden werden.
Gehen jedoch Ruftasten der
angeschlossenen Turlautspre-
cher an unterschiedliche Ziele,
werden separate TM 611-...
bzw. ZD 061-10 erforderlich.

u) Die Siedle-Steel-Turstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere Tlrstationen
= im System eingebaut, mus-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Bricken zwischen
.+ —7.1" bis ,+ - 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..." ge-
zogen werden. Flr den Ausbau
siehe Produktinformation STL ..

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, mussen
an diesem STL ... die Briicken
A= 71" bis ,+—>7.3",

,+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch .+ — 7..." gezogen
werden.

Weitere Hinweise siehe ab
Seite 26.



Mehr als 1 Tiirlautsprecher
mit manipulationssicher
angeschlossenen Tiir6ffnern

230V AC

AS-T-94/1
AS-T-74/1
AS-T-85/1
AS-T-84/1
AS-T-64/2
AS-T-64/1

2/3+n

9+n

TL/STL TL/STL

Ubersichtsverbindungsplan
OV-T-...> 1 TL mit CTO

1...8 Vario-Turlautsprecher
oder Siedle-Steel-Turstationen,
1 CTO 602-...

beliebige Anzahl Systemtele-
fone HTS 711-..., HTC 711-...

B Wirkungsweise

U Ruf-, Sprech-, Turoffner-
und Lichtbetrieb zwischen
mehreren Tarlautsprechern und
beliebiger Anzahl Systemtelefo-
nen. Anschaltung des rufenden
Turlautsprechers erfolgt auto-
matisch Uber den Ruf. Die
Steuerung erfolgt vom Turlaut-
sprecher Gber die Leitung
.TLn". Keine Umschaltgerate
erforderlich.

Der/die Turodffner sollen mani-
pulationssicher, also nicht am
Tdrlautsprecher angeschlossen
werden; daher ist das

CTO 602-... einmal einzusetzen.
Hierzu sind zusatzliche Adern

erforderlich.

Rufsignale der Systemtelefone
HTS/HTC 711-... entnehmen
Sie bitte den entsprechenden
vorgehenden Funktions-
beschreibungen.

Sperre gegen Mithoren Dritter.
Es kdnnen bis zu max. 8 Tiir-
lautsprecher angeschlossen
werden.

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turoffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt. Der An-
schluss erfolgt am Tirlautspre-
cher. Siehe Seite 7 oder Pro-
duktinformation SFC 602-..

u) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett

(1} (1} (1}
= o o o verdrahtet,
D. { D+ | { D+ | D . . .
= o o = Sind mehrere Tirstationen
- a— - = im System eingebaut, mus-
LT 2] 2] 2] sen beim 2ten bis xten STL ...
-] -] -] "] jeweils das Tiirsprechsystem
[+] + ] C+ ] {+] . ;
: ausgebaut und die dahinter be-
_ TM-J.:I _ Tful-J.:I: __ Toaj-.ﬂ_ findlichen Briicken zwischen
T6 T6 ] T6 K "
L L i L ,+—=7.1"bis ,+ - 7.5" und
C C C "
o o Nixs gegebenenfalls ot 7.." ge-
lj e lj' o Rt o I zogen werden. Fur den Ausbau
1 . . .
2 2 s siehe Produktinformation STL ..
< c : c < ]
b b T b b b .
+] [F Jmmmmmmmmnd |3 a = Systemtelefone, die nur an
(7] (7.1] (7.1] = einem STL ... angeschlos-
7.2 7.2 7.2 . an .
73] 73] 73] sen sind, miissen immer an
2 Iy JETOISOSRRNN | -, SYSSRRISOON . FORSOON . S— i _
[74} I i s 7.1 bis 7.5 angeschlossen wer
. den.
[N —>3 Wird das Systemtelefon z. B. an
2 .
= — < KL. 7.4 angeschlossen, missen
EL : R
= an diesem STL ... die Briicken
A= 71" Dbis ,+—>7.3",
.+ — 7.5" und wenn vorhan-
bedarf - . - - "
Geratebedar! %/]Ms?]wz %/\Msfﬂz 2‘2& CTO 602-0 NG 602 den aUCh ”+ N 7 gezogen
Siedle V: Siedle V: TLM 612-...
oldeere oo o§ere o T™611-... Werden'
STL STL Siedle Vario
H b) u) b) u) ) b) ¥ . . . .
e ! ! . Weitere Hinweise siehe ab

TO=12Vmax. 1A

Seite 26.

AuBenschaltplan

AS-T-...> 1 TL mit CTO

b) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... sieche
Gegeniberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren

Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,,1” TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Die gestrichelt dargestellten
Verbindungen sind in Anlagen
mit mehreren TUrlautsprechern
erforderlich, wenn ein Hauste-
lefon nur von einem Turlaut-
sprecher angerufen wird!

Bei Anlagen mit mehreren
Tirlautsprechern und

GC 612-... darf die Klemme
L+ der TM 611-... bzw.

ZD 061-10 nur einmal mit der
Klemme ,+" des TLM 512-.../
TLE 061-... verbunden werden.
Gehen jedoch Ruftasten der
angeschlossenen Turlautspre-
cher an unterschiedliche Ziele,
werden separate TM 611-...
bzw. ZD 061-10 erforderlich.
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Video-Systeme
Planung und Installation

Anwendung/Allgemeines

Weitere Video-Komponenten

Videokameras im Vario-System  fir Spezialanwendungen z.B. 12,00
oder extern im Hintergrund Motorzoom, Schwenk-Neige- S
N Y . . . A Y/
Gberwachen unauffallig den vorrichtung usw. sind mit unse- 10,00 VTC AR
Eingang. Auf einem oder meh-  ren Systemen kombinierbar. o) §
reren Monitoren erscheint der Mehrere Kameras in einer An- 8,00 S /// \
Besucher im Bild. Ruf-, Sprech-  lage mit Umschalteinrichtung _ 600 ISy
> . . . T . © X
und Offnerbetrieb erfolgt Gber  sind ebenfalls mdglich. Die = / @
zugeordnete Systemtelefone. Kombination der Videoibertra- < 400
Jedes Siedle-Hauskommunikati-  gung tber Koaxkabel oder 2- T
ons-System kann mit einer Drahte ist moglich. Alle aufge- 3 o dam q
. . N 3 £ 20077y e
SchwarzweiB- oder Farb-Tlrvi-  flhrten Schaltungen kénnen o 7 L —
deoanlage ausgerustet werden.  ohne Installationsanderungen 0,00 ‘2/4 P Er— /
Einsatzmoglichkeiten im Ein- mit SchwarzweiB- oder Farb- _'._’f‘='r§\\,—©,
e . . Q D
und Mehrfamilienhaus, Tir-Videokomponenten ausge- , , > 0=V
. . . . Objektabstand in m (b)
Privat/Gewerbe, Praxis, Verwal stattet werden. Die jeweils er-
tung usw. forderliche Stromversorgung
finden Sie ab Seite 39. Diagramm zur Bestimmung der erforder- Standort der Videokamera o direktes Gegenlicht
lichen Kamera CEM 611-... oder Entscheidend fir eine gute Bildqualitat o direkte Sonneneinstrahlung
KA/WG 950-0/... mit Bildaufnahme ist die Auswahl der passenden Kamera e Bildhintergrund mit hoher Helligkeit
Chip 1/3” und die Wahl des Standortes. Die Kame- e stark reflektierende Wénde
Die Objekthéhe erqgibt sich aus der ra darf nicht ausgerichtet werden auf: o Leuchten bzw. Lichtquellen etc.
Objektbreite x 0,75.
12,00 . 1200 d CMM/CMC/ CMM/CMC/
W~ . IS VTISMA/TMM 611-... VISMANTMM 611-...
4 10,00 X 10,00 \(f’ S & Vertikal Horizontal
& o b@
8,00 §$ & 8,00 7 s 50 cm
' &S o@“’ ' 69“ 135 cm
. & £ N ya 67 cm
S| 600 Sy I 600 ) L
S i . €
£ c // b , §f S . B
2 4,00 2 4,00 N ol o o e
© ® N ot = R o9
: 2,00 5 200‘/ / SN E Ve 23
2 = ) m o AN —
8 / 8 7 womme SR i
0,00 0,00 ——=—1 R ®
2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 =
N
> >
Objektabstand in m (b) Objektabstand in m (b) V777 777777777777

Diagramm zur Bestimmung der erforder-
lichen Kamera CMM 611-0 mit Bildauf-
nahme Chip 1/3” und CMC 611-... mit

Bildaufnahme Chip 1/4”
Die Objekthéhe ergibt sich aus der
Objektbreite x 0,75.

Diagramm zur Bestimmung der erforder-
lichen Kamera CEC 611-... oder
KA/WG 950-0/... ¢ mit Bildaufnahme

Chip 1/4"
Die Objekthéhe erqgibt sich aus der
Objektbreite x 0,75.

Aufnahmebereich der Kameras in allen
Standard-Gehdéusen.

Gestrichelt gezeichnet der horizontale
und vertikale Schwenkbereich nur fir
CMM/CMC 611-...




Bei den CCD-Modulkameras
CMM/CMCNTMM 611-... be-
tragt die Einbauhéhe in allen
Gehausen 1,60 m ab Ober-
kante fertiger FuBboden zur
Kameramitte.

Die direkt im Kamera-Modul in-
tegrierte Beleuchtung reicht im
Normalfall aus, um nachts ein
einwandfreies Bild zu erhalten,
wenn die zu betrachtende Per-
son ca. 0,5 m vor der Kamera
steht.

Werden AuBenkameras und/
oder Monitore z.B. MO 950-...
mit 230 V AC Netzanschluss
verwendet, missen diese mit
gleichem Erdpotential ange-
schlossen werden. Ist dies
nicht moglich, muss pro netz-
betriebener Kamera oder Moni-
tor ein Video-Potentialtrenner
(VPT 9-9612/ 291748) einge-
setzt werden. Dies gilt auch fur
Videoverteiler oder Ubergangs-
dosen die geerdet sind (durch
Montage auf der Hutschiene
0.4.).

Uberwachungsanlagen ohne
Sprechbetrieb oder Nachrusten
einer bestehenden TUrsprech-
anlage ist ebenfalls moglich.
Alle CCD-Kameras sind fur
Dauerbetrieb geeignet, jedoch
nicht die integrierte Beleuch-
tung.

SchwarzweiB-Video-
komponenten.

Kameras

CMM 611-0
Schwarzwei-CCD-Kamera mit
integrierter Beleuchtung, ohne
Infrarot-(IR-)-Filter.

e 1/3" CCD- Sensor,

® Objektiv 3,6 mm, F2 mit elek-
tronischer Blende 1/50... bis
1/100000 Sek.,

e Lichtempfindlichkeit 0,8 Lux.
o Offnungswinkel 90°

¢ horizontaler und vertikaler
Schwenkbereich + 20°.

e FUr 1 Vario-Modulplatz, mit
integrierter Heizung.

¢ Passend in alle Siedle Vario-
TUrstationen.

Einbauh6he von 1,60 m be-
achten!

VTMM 611-01S
Video-Turspion-Modul Mono-
chrom als Einmodul-Schwarz-
weil3-CCD-Kamera mit inte-
grierter Infrarotbeleuchtung,
ohne Temperaturanzeige. Die
Kamera ist unsichtbar hinter
einer schwarzen Modulfront
eingebaut und kann nicht ge-
schwenkt werden. Die Blick-
richtung muss direkt zum Besu-
cher sein.
Kein Themperatursensor ansch-
lieBbar
e 1/3" CCD- Sensor,
® Objektiv 4,0 mm, F 5 mit
elektronischer Blende 1/50...
bis 1/100 000 Sek.
¢ Auflésung horizontal 330,
vertikal 320 linien
o Offnungswinkel 75°.
e FUr 1 Vario-Modulplatz, Mo-
dulfarbe schwarz.
¢ Passend in alle Siedle Vario-
TUrstationen.

Einbauh6he von 1,60 m
= beachten

CEM 611-0
Schwarzwei3-CCD-Video-Ka-
mera fur AuBenmontage mit
Sonnenschutz im wetterfesten
Gehdause sowie Wandarm mit
Kugelkopf. Ohne Beleuchtung
und ohne Infrarot-(IR-)-Filter.
Technische Daten wie bei
CMM 611-... beschrieben,
jedoch mit:

e Objektiv 3,8 mm,

e Lichtempfindlichkeit 0,05 Lux
¢ Heizung mit Thermostatrege-
lung.

e Schutzart IP 66.
GegenUberstellung der Kame-
ras sowie Schaltungen mit Tur-
und Haustelefonie finden Sie
auf den folgenden Seiten.
Diese Kamera ist anstelle der
CMM 611-... bismax. 2,5m
Entfernung zum Tarlautspre-
cher einsetzbar.

Die externe Kamera sollte im
Dauerbetrieb arbeiten.

KA/WG 950-0/2,5
Schwarzwei3-CCD-Video-Ka-
mera fur AuBenmontage, im
Wetterschutzgehduse mit Son-
nendach, ohne IR-Filter. Wand-
arm mit Kugelkopf.

e 1/3" CCD-Sensor

e Objektiv 2,5 mm

e Lichtempfindlichkeit 0,02 Lux
bei F 1,2. Mit elektronischer
Shutter 1/50 bis 1/100 000 pro
Sek. automatisch

e Heizung mit Thermostatrege-
lung 12 V AC/600 mA

e CS-Mount Objektivanschluss
e Spannungsversorgung vom
Videonetz 20-30 V DC

e Stromaufnahme

max. 250 mA DC

e Schutzart IP 66

e Anschlusskabel im Wandarm

KA/WG 950-0/3-8
Schwarzwei CCD-Video-Ka-
mera wie vor, jedoch mit:

e Zoom-Objektiv 3-8 mm

KA/WG 950-0/5-40
SchwarzweiB CCD-Video-Ka-
mera wie vor, jedoch mit:

e Zoom-Objektiv 5-40 mm

Die AuBenkameras kénnen
vom Video-Netzgerat
VNG 602-... versorgt werden.

ZNF 950-0
Zubehor-Netzteil-FuB fur die
Kameras KA/WG 950-..., zur
Versorgung aus dem 230 V-
Netz. Der Anschluss der Kame-
ra erfolgt Gber Steckverbindun-
gen.

e Netzanschluss 230 V/50 Hz.
e Schutzart IP 66

Monitore

MOM 711-0

Der SchwarzweiB-System-Mo-
nitor wird als Wand-, Tisch-
oder Unterputzgerat in Verbin-
dung mit den Systemtelefonen
HTS/HTC 711-... mit entspre-
chendem Zubehor betrieben.
Es ist auch ein stand-alone Be-
trieb moglich.

Der Bildschirm sollte in Augen-
hdhe montiert werden, um
einen optimalen Blickwinkel zu
gewahrleisten.

Zur Installationsvereinfachung
empfehlen wir zwei 55er-Schal-
terdosen quer unter jede Tele-
fon/Monitorkombination zu
setzen.

Nicht fiir Dauerbetrieb ge-
eignet

Bildspeicher ZVM 711-...
Zum Einbau in MOM 711-...
weitere Angaben siehe nach-
folgende Seite.

MO 950-0/9 M,

MO 950-0/12 M

Die Schwarzwei3-Monitore 9"
(23 cm) und 12" (31 cm) wer-
den bei Uberwachungsanlagen
im Dauerbetrieb eingesetzt, wo
besondere Detailerkennbarkeit,
geringe Bildverkleinerung und
hohe Auflésung gefordert
wird. Sie kénnen auch mit
dem SchwarzweiB-Monitor
MOM 711-... in einer Anlage
kombiniert werden.

Fur eine Videoanlage ohne
Audio liegt der Schaltplan den
Monitoren MO 950-... bei.

Mindestabstand zwischen
= Monitor und Trafos (z.B.
Halogen-Niedervoltleuchten)
0,5 m, aufgrund der Magnet-
feldeinstreuung.

ZDMO 950-0
UP-Anschlussdose ftr
MO 950-..., wenn dieser rufge-
steuert betrieben wird.
Mit integriertem Zeitglied und
2,5 m Steuerkabel
e Betriebsspannung
14 -30V DC,
e Betriebsstrom max. 40 mA
e Ruhestrom max. 15 mA
e Timer einstellbar von 4 sek.
bis 3 min. rufgesteuert
¢ 51/S2 potentialfreier Kontakt
rufgesteuert max. 30 V/1 A
e Ansteuerung Uber
KL. ¢/15 und 7/16

Es wird zusatzlich die An-
s schlussdose AD 110 bzw.
AD 120 benétigt.

35



Stromversorgung

Bildiibertragung liber Koax-
kabel:

Netzgerat NG 602-01

1 NG 602-... je Videoanlage fur
den Sprech- und Turoffnerbe-
trieb, sowie flr die Kamera-,
Tasten-Modul-Beleuchtung und
Heizung.

Video-Netzgerat VNG 602-...
In Normalanlagen:

1 x Kamera CMM/CEM/
VTMM 611-... oder KA/

WG 950-0/... ohne ZNF 950-...
und max. 2 Monitore

MOM 711-... in Parallelbetrieb.
Pro weiterer 3 MOM 711-... in
Parallelbetrieb wird zusatzlich

1 VNG 602-... erforderlich.

In mitseh- und mithérgesperr-
ten Anlagen

1 x Kamera CMM/CEM/
VIMM 611-... oder KA/

WG 950-0/... ohne ZNF 950-...
und 13 Monitore MOM 711-...
Pro angefangener

22 MOM 711-... wird zusatz-
lich 1 VNG 602-... benétigt.

Bildiibertragung liber

Siedle 2-Draht-Bus
Netzgerat NG 602-01

1 NG 602-... je Videoanlage fur
den Sprech- und Turoffnerbe-
trieb, sowie flr die Kamera-,
Tasten-Modul-Beleuchtung und
Heizung.

VNG 602-02

Der Video-Netzgleichrichter im
Schalttafelgehduse versorgt die
Videokomponenten am Siedle-
In-Home-Bus

Jeder Strang bendtigt ein ei-
genes VNG 602-...

Technische Daten

Primar; 230 VV 50/60 Hz
+ 10 % Sekundar: 30 V DC,
1,1 A geregelt

Farb-Videokomponenten

Kameras CMC 611-03
Farb-CCD-Modul-Kamera mit
integrierter Beleuchtung und
Infrarot-(IR-)-Filter.

e Farbsystem PAL (NTSC auf
Anfrage),

e1/3" CCD-Sensor,

¢ Objektiv 3,6, F 2 mit elektro-
nischer Blende 1/ 50... bis
1/100 000 Sek.

e Lichtempfindlichkeit 2 Lux

o Offnungswinkel 90°

e horizontaler und vertikaler
Schwenkbereich + 20°.

e LED-Beleuchtung:

10,8-20 V AC/DC, 80 mA.

e Passend fur alle Siedle Vario-
TUrstationen.

Einbauh6he von 1,60 m be-
achten!

CEC611-0
Farb-CCD-Video-Kamera fur
AuBenmontage mit Sonnen-
schutz im wetterfestem Gehau-
se sowie Wandarm mit Kugel-
kopf. Ohne Beleuchtung, mit
Infrarot-(IR-)-Filter.

Technische Daten wie vor, je-
doch mit:

¢ Objektiv 3,6 mm

e Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux
e Offnungswinkel 78°

¢ Heizung thermostatgeregelt
e Schutzart IP 66.
GegenUberstellung der Kame-
ras sowie Schaltungen finden
Sie auf den folgenden Seiten.
Diese Kamera ist anstelle der
CMC 611-... bismax. 2,5 m

Entfernung zum Turlautspre-
cher einsetzbar.

Die externe Kamera sollte im
Dauerbetrieb arbeiten.

KA/WG 950-0/2,5 C
Farb-CCD-Video-Kamera far
AuBenmontage, im Wetter-
schutzgehause mit Sonnen-
dach. Wandarm mit Kugelkopf.
e 1/4" Farb-CCD-Sensor

e Objektiv 2,5 mm mit IR-Filter
e Lichtempfindlichkeit 2 Lux bei
F 1,2. Mit elektronischer Shut-
ter 1/50 bis 1/10 000 pro Sek.
e Heizung mit Thermostatrege-
lung 12 V AC/600 mA

e CS-Mount Objektivanschluss
e Spannungsversorgung vom
Videonetz 20-30 V DC,

e Stromaufnahme

max. 250 mA DC

e Schutzart IP 66

KA/WG 950-0/3-8 C
Farb-CCD-Video-Kamera wie
vor, jedoch mit:

e Zoom-Objektiv 3-8 mm, mit
IR-Filter.

KA/WG 950-0/5-40 C
Farb-CCD-Video-Kamera wie
vor, jedoch mit:

e Zoom-Objektiv 5-40 mm, mit
IR-Filter.

Die AuBenkameras konnen
vom Video-Netzgerat

VNG 602-... versorgt werden.
ZNF 950-0
Zubehor-Netzteil-FuB fir die
Kameras KA/WG 950-... siehe
Seite 35.

2 Kameras durfen nicht in

D direktes Sonnenlicht ausge-
richtet werden. Bei Farbkame-
ras kann das zu irreparablen
Schéaden flhren.

Schaden dieser Art werden
nicht durch die Garantie ab-
gedeckt.

Monitore

MOC 711-0

Der Farb-System-Monitor wird
als Wand-, Tisch- oder Unter-
putzgerat in Verbindung mit
den Systemtelefonen HTS/
HTC 711-... mit entsprechen-
dem Zubehor betrieben. Es ist
auch ein stand-alone Betrieb
maoglich. Der Bildschirm sollte
in Augenhdéhe montiert wer-
den, um einen optimalen Blick-
winkel zu gewahrleisten.

Zur Installationsvereinfachung
empfehlen wir zwei 55er-
Schalterdosen quer unter jede
Telefon/Monitorkombination
Zu setzen.

Nicht fUr Dauerbetrieb geeig-
net. Hierfdr bitte den

MO 950-...verwenden.

MOCT 711-...

Technische Daten und Infos fin-
den Sie in Planung und Installa-
tion Siedle-In-Home-Bus

MO 950-0/10 C

Der Farb-Monitor 10” (25 cm)
kann auch mit dem Farb-Moni-
tor MOC 711-... in einer Anla-
ge kombiniert werden. Weitere
Infos siehe Seite 35, MO 950-...

ZDMO 950-0
UP-Anschlussdose fiir
MO 950-... siehe Seite 35.

Bildspeicher ZVM 711-02
Zubehor Video-Memory zur
Erweiterung des MOM/

MOC 711-..., um diesen auch
als Bildspeicher zu nutzen. Bis
zu 32 Bilder mit Datum und

Uhrzeit speicherbar. Die Auf-
zeichnung erfolgt automatisch
nach dem Tarruf. Bildwiederga-
be und l6schen erfolgt Uber die
im Monitor eingebauten Ta-
sten. Versorgung Uber
MOM/MOC 711-....

I Bei Einsatz im In-Home-

m Bus muss der MOM/MOC
mit integriertem ZVM 711-...
bzw. MOCT 711-... durch sepa-
rate DC-Versorgung 20-30 V,
470 mA gespeist werden! Der
Anschluss sowie die Umschal-
tung auf externe Versorgung
muss am zugehorigen

BVE 650-... an den Klemmen
“+M" und “-M" erfolgen!
Anschluss siehe Seite 45.
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Installation

Leitungsmaterial
Erforderliches Leitungsmaterial
fur die Videoubertragung Uber:

Koaxkabel:

Koaxkabel 75 Q z.B. RG 59
oder gleichwertig
Bandbreite des Videosignals:
max 5 MHz

Videosignal nach CCIR/ PAL,
1Vss/ 75 Q

Dampfung zwischen Kamera
und Monitor: max. 5 dB

£ Die meisten Angaben in
den Datenblattern von

Koaxkabel beziehen sich auf

Frequenzen > 50 MHz.

Leitungsfiihrung

Um die allgemeinen Sicherheits-
bestimmungen fir Fernmelde-
anlagen nach VDE 0100 und
VDE 0800 zu erfillen und Stor-
beeinflussung zu vermeiden,
muss auf getrennte Fihrung
von Stark- und Schwachstrom-
leitungen geachtet werden. Ein
Abstand von 10 cm ist einzu-
halten.

Lange Zuleitungen an Stamm-
leitungen sind zu vermeiden.
Sind Stichleitungen unumgang-
lich, sind Video-Abzweigver-
starker erforderlich z.B.

VMO 511-2 oder VMO 602-4.
Koaxkabel fachgerecht verle-
gen.

Reichweite Koaxkabel
Monitor-Kamera

Die Reichweite betragt bei Ein-
satz von handelstblichen Koax-
kabel (75 Q) ca. 200 m.

Bei groBeren Entfernungen

Koaxkabel mit geringerer
Dampfung verwenden.

Im Bereich von 200 m Reich-
weite und handelstiblichem Ko-
axkabel fir Innenmontage
(ca. 2 dB/100m) kénnen bis zu
20 Monitore angeschlossen
werden. Bei mehr als 20 Moni-
toren sind weitere Stammlei-
tungen einzuplanen und tber
300 m Reichweite ist ein zu-
satzlicher handelsiblicher Vi-
deoverstarker (ca. 3 dB) erfor-
derlich.

Zulassige Dampfung zwi-
s schen Kamera und Moni-
tor max. 5 dB.

Steuerleitung

Die Reichweiten bei 0,8 mm
Aderdurchmesser betragen:
Netzgerat-Kamera
CMM/CMC 611-...,

VIMM 611-... ca. 40 m

Netzgerat-Monitore

1 Monitor ca. 200 m

2 Monitore Parallelbetrieb
ca. 100 m

mitseh- und mithorgesperrt:
5 Monitore ca. 130 m
10 Monitore ca. 100 m

Durch Verdoppeln der Adern
(Spannungsversorgung) kann
die Reichweite entsprechend
erhdht werden.

Videoibertragungsbandbreite
ca. 5 MHz

Dampfung max. 5 dB
Durchgangsdampfung

VMO = 0,08 dB

Kabeltyp 0,4/25 06L/3,7 06/3,7 0,8/49Dz 1,0/6,6
Aufbau

Innenleiter @ (mm) ca. 0,4 0,6 0,6 0,8 1,0
Isolation @ (mm) ca. 2,5 PE 3,7 PE 3,7PE 5,1PE 6,6 PE
Mantel @ (mm) ca. 4,1PVC 6,0PVC 6,0PVC 7,5PVC 9,0 PVC
Kleinster Biegeradius (mm) 20 30 30 35 45

Elektrische Eigenschaften

Démpfung bei 5 MHz

(dB/100 m) etwa 3,5 3,1

Tabelle verschiedener
Koaxkabeltypen

Die Reichweite bei einem
Kabeltyp 0,4/2,5 kann nach
obiger Tabelle bis ca. 150 m
betragen;

bei einem Kabeltyp 2,7/17,3 bis
ca. 800 m.

2,3 1,8 1.4

1,7/11,5 2,7/17,3

Schirm

Leiter

Anschluss des Koaxkabels an Monitor
und Kamera

Video-Verteiler

Kommen Abzweige in Be-
tracht, mussen entsprechende
aktiv Video-Verteiler von Siedle
eingesetzt werden;

bei Koaxkabel:

VMO 511-2 bzw. VMO 602-4
(bei sternférmiger Installation
der Monitore)

und bei mehreren Kameras
VKA 511-4.

Mehrfamilienhausanlagen
Bei Mehrfamilienhausanlagen
muss zusatzlich zu den
Ublichen Etagenverteilern
jeweils ein Abzweigkasten

100 x 100 mm fiir den Video-
Koaxverteiler im Treppenhaus
vorgesehen werden.

Die Stromversorgung

NG 602-... und VNG 602-... fur
Kamera und Monitor bei der
Hauptverteilung oder in ent-
sprechenden Unterverteilungen
vorsehen.



Netzgerat-Belastung
Zur Berechnung der bendtigten
Anzahl von Video-Netzgeraten

finden Sie hier die entsprechen-

den Betriebs- und Ruhestrom-
daten.

Gerat Betriebs- Ruhe-
strom strom

CMM 611 -0 1M0mA -
CMC611-02 160 mA -
CEM611-0 250 mA -
CEC611-0 350mA -
VIMM611-0 200mA -
KA/WG 950-0/... 250 mA -

MOM 711 -0 350mA 25 mA
MOC 711 -0 320mA  25mA
MOCT 711-0 470 mA 150 mA
ZVM 711 - 02 150 mA 50 mA
MO 950-...* - =
ZDMO 950-0** 40 mA 15 mA

VMO 511 -2 25 mA =

VMO 602 - 4 90 mA 90 mA
VKA 511 -4 55 mA 55 mA
AD 120-0 25 mA 25 mA

VNG 602-0 30VDC/1,1A

* Monitor im Dauerbetrieb
** Monitor rufgesteuert, es
wird immer das ZDMO 950-...
bendtigt.

Die Betriebsspannung der Mo-
nitore, Kameras und Bildspei-
cher darf nicht unter 20 V DC
absinken.

Fremdspannungen
Fremdspannungen > 30 V AC/
DC durfen nicht in Siedle Sys-
temtelefone bzw. Vario-Tur-
lautsprecher eingefuhrt wer-
den.

Bei Nichtbeachten besteht
die Gefahr schwerer ge-
sundheitlicher Schaden oder
Lebensgefahr durch elektri-
sche StromstoBe.

Tirsprechstelle
Entsprechende Montageanlei-
tung beachten. Anstelle des
Vario-Turlautsprechers
(TLM 612-...) kann auch der
Einbau-Tarlautsprecher

TLE 061-0 bzw. die Siedle-
Steel-TUrstation verwendet
werden.

Siehe Gegeniberstellung
Seite 10.

Namensschildbeleuchtung
Die Stromversorgung des

NG 602-... reicht bis zu 4 Tas-
ten- und Info-Module (je 3W/
18 V) oder bei Einsatz des

TB 611-... bis max. 16 Module.
Bei mehr Modulen ist ein zu-
satzlicher Trafo 12 VAC, ... A
erforderlich.

Bei Wohnhochhausern ist ein
separates AuBenlicht zweck-
maBiger.

Lichttaster
Beschreibung und Anschluss
siehe Seite 6.

Bewegungsmelder
Beschreibung und Anschluss
siehe Seite 6.

Tiir6ffner

Handelstbliche Turoffner

8-12 V AC, max. 1A Stromauf-
nahme kdnnen angeschlossen
werden. Siedle-Turéffner sind
hochohmig > 20 Q und sind
auch bei groBeren Reichweiten
betriebssicher.

Nebensignalgerat
Beschreibung und Anschluss
siehe Seite 8.

Etagenruf

Bei TUrsprechanlagen fir das
Mehrfamilienhaus ist der Eta-
genruf in unseren Schaltplanen
integriert.

Systemmonitore in Parallel-
betrieb

Es kdnnen max. 2 Systemtele-
fone HTS/HTC 711-... mit
MOM/MOC 711-... parallel an-
geschlossen werden. Die An-
schaltung der Monitore erfolgt
vom Systemtelefon Uber die
Klemmen 15 und 16.

Hierzu sind die Klemmen ,, 7"
beider Telefone miteinander zu
verbinden. Der Ruf erfolgt
dann an beide Telefone; die
Monitore werden beide einge-
schaltet.

Bei Parallelschaltung von
= Monitoren Netzgeratbela-
stung beachten!
Es kann ein zweites Video-
Netzgerat z.B. VNG 602-... not-
wendig werden.

VTMM 611-...
i m ok
VTSM 611-...
[L]s]
CMM 511/611-...
CMC 511/611-.. é:‘ ‘ lL‘ l‘ v v
[ ]
CEM 611-... H] H]
KA 85001, : + [1]s]
KA/WG 950-0/...
mit ZNF 950-... s
VNG 602-...
NG 3004-0 E‘z] ﬁ
KAM 511-0
i
KA/WG 511-0...
KA 511-0... é:‘ (L]s]
VKS 512-0... v
KM 511-0...
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Versorgungs- und Steuergerate

Siedle-1+n mit Video 2-Draht-Bus

am Video 2-Draht-Bus Allgemeine Hinweise! Installation
Gerite P—— BVSG. 650-0 _ ' ¢ Fremdspannungen o Leitungsﬁihrupg _ Alle Angaben beziiglich
breite Bus-Video-Steuer-Gerat im- -] >30 V AC/ DC durfen nicht in Um die allgemeinen Sicher- Reichweite und Funktion be-
Schalttafelgehause, zur Kon- e Einbau, Montage und Siedle Busteilnehmer einge- heitsbestimmungen far Fern- ziehen sich auf das vorge-
VNG 602-... 10 trolle und Versorgung von max.  Wartung elektrischer Geréte fuhrt werden. meldeanlagen nach VDE 0100  nannte Leitungsmaterial.
504, am Kamera- bzw. Moni- dUrfen nur durch eine Elektro- und VDE 0800 zu erfillen und
BVSG 650-... 6 ; . . . . . . .
torzweig angeschlossenen Fachkraft erfolgen. * Bei der Planung von Siedle Storbeeinflussung zu vermei- Reichweiten
RC 602-... 6 Video-/ Steuekomponenten am  Bei Nichtbeachten besteht die Video 2-DrahtBus, muss auBer den, muss auf getrennte Fih- Die nachfolgenden Reichweiten
Strang. Gefahr schwerer gesundheit- der Reichweite auch die rung von Stark- und Schwach- beziehen sich immer auf den
DEA Bl ® licher Schaden oder Lebensge-  Dampfung beriicksichtigt stromleitungen geachtet wer-  Aderdurchmesser 0,8 mm.
DCI 600-.. 6 BVE 650-0... fahr durch elektrische Strom- werden. den. Ein Abstand von 10 cm ist
Bus-Video-Empfanger fiir schlage. einzuhalten. Die Leitung vom Bei einem Aderdurchmesser
DCIV 600-... 6 Wandmontage zur Umset- e Kameras durfen nicht in Turlautsprecher ist ohne Ab- = von 0,6 mm halbiert sich
B 600 s zung der Videosignale vom * Bei Arbeiten an Gerat sind direktes Sonnenlicht und zweigungen direkt zum Haupt-  die Reichweite.

Netzgerat-Belastung

Zur Berechnung der benétigten
Anzahl von Video-Netzgeraten
finden Sie hier die entsprechen-
den Betriebs- und Ruhestrom-
daten.

Gerat Betriebs- Ruhe-
strom strom

CMM 611 -0 110 mA -

CMC 611 -03 160 mA -
VTMM 611-0 200 mA -
KA/WG 950-0/... 250 mA -

MOM 711 -0 350 mA 25 mA
MOC 711 -0 320 mA 25 mA
MOCT 711 -0 470 mA 150 mA
ZVM 711 - 02 150 mA 150 mA
VNG 602-02 30VDC/1,1A
VNG 602-02

Das Video-Netzgerdt im Schalt-
tafelgehause versorgt alle Kom-
ponentnen (30 V DC 1,1 A),
die am Siedle-In-Home-Bus an-
geschlossen werden.

Video-2-Draht-Bus auf den
MOM/ MOC/MOCT 711-...

BVVS 650-0
Bus-Video-Verteiler-Symme-
trisch zum Aufbau einer Baum-
struktur bzw. bei mehreren
Steigleitungen.

BVVU 650-0
Bus-Video-Verteiler-Unsymme-
trisch zum Aus-/Einkoppeln von
jeweils einem Bus-Video-Emp-
fanger BVE 650-... oder
Bus-Video-Sender BVS/

BVSM 650-...

IEIB 600-0

Interface-EIB im Schalttafelge-
hause in Verbindung mit

DCI 600-0, wird inklusive der
Produktdatenbank fur die EIB-
Toolsoftware ETS geliefert.

Es dient zum Steuern am EIB-
Bus bzw. zum Anzeigen von
Meldungen vom EIB-Bus.

Die Anzeige erfolgt am
MOCT 711-...

die Hinweise fur die Netzfrei-
schaltung zu beachten.

¢ Die Norm DIN EN 60065 ist
zu beachten!

Beim Herstellen der elektroni-
schen Verbindung sind die
Anforderungen von VDE 0805
bzw. EN 60950 zu beachten.

¢ In der Geb&udeinstallation
muss ein allpoliger Netzschal-
ter mit einer Kontaktoffnung
von mindestens 3 mm vor-
handen sein.

e Esist darauf zu achten, dass
die Anschlussstelle in der
Gebédudeinstallation mit max.
16 A abgesichert ist.

® Bei der Planung groBerer
(komplexer) Anlagen sollte der
benotigte Verteilerplatz fur die
Schalttafeleinbaugeréte bei der
Planung des Verteilers mit be-
rucksichtigt werden.

ahnliches ausgerichtet werden.

Bei Farbkameras kann das zu
irreparablen Schaden fuhren.
Schaden dieser Art werden
nicht durch die Garantie
abgedeckt.

anschlusskasten zu verlegen
oder kann ggf. auch tber
andere TUrlautsprecher ge-
schleift werden.

Leitungsmaterial

Fur die Installation kénnen
Schwachstrom- oder Fern-
meldeleitung verwendet
werden:

YR Schwachstrom-
leitung
Leitungen paarig
verdrillt, abge-
schirmt
Fernmelde-Erd-
kabel
Aderdurchmesser 0,8 mm.
Die Video-2-Draht-Businstalla-
tion muss bei YR auf 2
nebeneinander liegenden
Adern und bei J-Y(ST)Y auf
einem Adernpaar erfolgen.
Bei J-Y(ST)Y ist die Moglich-
keit einer Stoérbeeinflussung
geringer.

J-Y(ST)Y

A2Y(ST)2Y

Dampfungswerte (dB)

Alle Angaben zum Leitungs-
material beziehen sich auf
Aderdurchmesser 0,8 mm!

Je 10 m Leitungslénge ergibt
das eine Dampfung von 2dB.

Generell wird beim Video-2-
Draht-Bus zwischen einem
Kamerazweig und einem
Monitorzweig unterschieden.
Die Dampfung darf an keinem
Punkt der Gesamtanlage 45 dB
Uberschreiten; d.h. es sind max.
45 dB im Kamerazweig bzw.
bis zur entferntesten Wohn-
einheit zulassig.



Video 2-Draht-Bus
Reichweite

Reichweitenberechnung

L Strang = gesamt verlegtes Leitungsmaterial innerhalb eines
Stranges

L Strang = 1500 m

Lkaz = maximale Entfernung zwischen BVSG und
entferntesten Systemteilnehmer im Kamerazweig

L pmoz = maximale Entfernung zwischen BVSG und ent-
ferntesten Systemteilnehmer im Monitorzweig

Dampfungswerte

D ges. = gesamte Dampfung zwischen entferntesten
Kameraturlautsprecher und entferntesten
Wohnungsstation eines Stranges

D ges. = 45 dB

Die Anlage kann nur funktio-
nieren wenn alle Angaben
eingehalten werden.

* L Strang < 1500 m

oL KAZ <150 m

o | MOZ <150 m

bei entsprechendem Leitungs-
material und einem Aderdurch-
messer von 0,8 mm.

' Die Dampfungswerte

. Dges.1
mUssen eingehalten werden
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Prinzipdarstellung

Monitorzweig

Kamerazweig ‘

max. 150 m* max. 150 m*
BVVU 650-0 BVVU 650-0 TR, VNG, BVSG 650-... BVVU 650-0 BVVU 650-0
- - @& o

CMM/CMC 611-...

HTS/HTC 711-...

BVVU 650-0

TLM 612-... Eingang 2 Eingang x BVE650-... [ = l:l &= l:l &= l:l
™ 611-... MOM/MOC/ "
BVSM 650-0 MOCT 711-... e K e
max. 45 dB*
Dampfungswerte
Bei der Berechnung der
Leitungsnetze durfen die : Durchgangsddmpfung 1 dB
Verteilerkomponenten ng Ausg. Ausg. Eing. Durchg.
BVVU/BVVS 650-... nicht auBer
Acht gelassen werden.
Ausg. %
3dB 3dB 3dB 3dB .
Dampfung Dampfung Dampfung Dampfung Ausgangsdémpfung 12 dB
BVVU 650-.. Durchgangsdémpfung 1 dB
Ausg. Ausg. Eing.

BVVS 650-... Démpfung 3 dB

Prinzipdarstellung mit Kamerazweig und
Monitorzweig.

Max. 150 m* Leitungslénge zwischen
dem entferntesten Systemteilnehmer
und dem zugehérigen BVSG.

Max. 45 dB* Dampfung zwischen den
entferntesten Systemteilnehmern.



Beispiele zur Dampfungsberechnung der Video-2-Draht-Bus Leitung

HTS/HTC 711-...
BVE 650-. ..

L=5m ||
BVVU 650-... (Qj " MOM/MOC/

12 dB MOCT 711-...

0% 83

! ° l:l HTS/HTC 711-...
BVVU 650-..T @_ . o ’%A\/OEG/S,&OC/

1dB
MOCT 711-...

VNG, BVSG

230V AC

L=25m

@% Siedle Vario

L = Leitungsléange

230V AC

BVWU 650-... @)_ .
ms

L=15m

=] HTSHTC 711-..
o BVE 650-. .

A MOM/MOC/

: MOCT 711-...

L=12m
BVVU 650-...
L=16m 1dB > L-8m > L-=6m > L=6m
BWS 650—”?\ @ (@), (@), (@) (@
3dB
@ 12 d‘% 12 d‘B\, 12 d‘% 12 d‘B\,
L=9m L=7m L=8m L=3m
ol | ul| |2 ol | u| o
L=4m ] ] ] E
entfernteste
Wohneinheit
VNG, BVSG
« ———
Naan
BVVU 650-...
1 dBTCi)
Neas
BVVU 650-. T C _)
1dB
L=6m L=27m L=35m
Siedle Vario Siedle Vario Siedle Vario
Q= = = ==

2

L = Leitungsléange

Beispiel: Démpfung gesamt:
TL-UV L=25m=5dB 5dB+52dB+1dB+12dB
UV - entfernteste Wohneinheit =232dB

L=5m+4m+12m+5m
=26m=52dB

+ Durchgangsddmpfung (BVVU) 1 dB
+ Ausgangsddémpfung (BVVU) 12 dB

Beispiel:

Die BVVU's im Kamerazweig sind unmit-
telbar der Unterverteilung zugeordnet.
TL3-UV L=35m=7dB+Aus-
gangsdémpfung (BVVU) 12 dB
Démpfung im Kamerazweig

=19dB

UV - entfernteste Wohneinheit
L=4m+16m+8m+6m+6m
+3m=43m=86dB

+ 1x Ausgangsdémpfung (BVVS) 3 dB
+ 3 x Durchgangsddampfung (BVVU)
1dB=3dB

+ 1 x Ausgangsddmpfung (BVVU) 12 dB
Démpfung im Monitorzweig
=86dB+3dB+3dB+12dB
=26,6 dB

Dampfung gesamt =

Kamerazweig + Monitorzweig

19 dB + 26,6 dB = 45,6 dB

Die Dampfung der Anlage ist zu
hoch!
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Planung und Installation 1+n
Turverdrahtung und Wohnungsstationen

=

LM

Lo

BVSM

CMM/
o/
VIMM

DDTI? @@@@HH}\HEEH?/HH@HHH

;

230V AC

Gerétebedarf

Siedle Vario

TLM 612-..

T™M611-..

BVSM 650-
CMM/CMCNTMM 611-...
oder

STL

Hinweise

a) u)

T0=12Vmax. 1A

Vorinstallation

Modulverbindungen die in der Vario-
Turstation vorgenommen werden mds-
sen.

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... sieche
Gegeniberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
missen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera

KA/WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-Fu3 ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe Gegenuberstellung

Seite 39.

u) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

— ] —
14n Systemadern %
—
lil
ERT k»l
ERT
Rufleitung
ﬂ
JP3 JP20
TaM
BVVU 650-.
TbM
L/s —=© L/s
HTC 711-... BVE 650- MOM/MOC 711-...
HTS 711-.
* nur am HTC
Hinweise w)

Vorinstallation der Wohnungs-
station

Wohnungsstation bestehend aus
HTS/HTC 711-... mit BVE 650-... und
MOM/MOC 711-...



1+n Systemadern

L G
ERT kﬂ
ERT
Rufleitung — 7|
ﬂ
VNG 602-... ™
oder E
Steckernetzteil
TaM
BVVU 650-.
ThM
L/s —=95 L/s
L]
Steckernetzteil HTC 711-... BVE 650-... MOM/MOC 711-..
20-30 V DC 500 mA HTS 711-.. + Zubehor
* nur am HTC
Hinweise w) 9)

1+n Systemadern

ERT kl

Rufleitung

ERT

— 7|

+EIB

)

BVSG 650-..
bzw.
BVVU 650-...
(e} (%}
(N >3 [N 2 [Us F=e—dus
2 2
Q 8
Er] I B I
L] L]
Gerdtebedarf VNG 602-. TR 602-... HTC 711-... BVE 650-... MOCT 711-... | IEB 711-...
HTS 711-...
* nur am HTC
Hinweise w) 9)

Instabus EIB

Vorinstallation der Wohnungs-

station

Wohnungsstation bestehend aus
HTS/HTC 711-... mit BVE 650-...,
MOMIMOC 711-... und ZVM 711-02
oder im Paralellbetrieb.

Vorinstallation der Wohnungs-
station

Wohnungsstation bestehend aus
HTS/HTC 711-... mit BVE 650-... und
MOCT 711-...

Der Monitor MOCT 711-... dientim
1+n-System nur als Monitor mit inte-
griertem Bildspeicher.

Uber die Touchscreen-Oberflsche kén-
nen, in Verbindung mit einem Interface
IEIB 711-..., direkt Steuerfunktionen am
Instabus EIB ausgefihrt werden, wenn
diese entsprechend prgrammiert sind.
Bitte Produktinformation IEIB 711-...
beachten.
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Video-Tirtelefonie adernsparend mit Video-
2-Draht-Bus-Technik, mit Rufunterscheidung,

mithor- und mitsehgesperrt

HTC £
MO
BVE

-

sl H 9
MO |lal| |#
BVELy !l | ——

Hrs () f H g
MO :
BVE —

B

BVVU

BVVU

o

o

44(n-3)

ERT

1

44(n-2)

4+(n-1)

‘ oder
STL ...

Ubersichtsverbindungsplan
UV-TV-64/1/1 mit BVSM

1...8 Vario-Video-Turlaut-
sprecher oder Siedle-Steel-Tur-
stationen,

2...n Monitore

beliebige Anzahl Systemtele-
fone HTS/HTC 711-...

B Wirkungsweise

D Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen Tir-
lautsprecher und beliebiger An-
zahl Systemtelefonen. Automa-
tisch Gber den Ruf wird der
rufende Turlautsprecher, die
zugeordnete Kamera mit Licht
und der gerufene Monitor an-
geschaltet. Drehschalter im
Monitor auf “0” stellen. Die
Verweildauer des Bildes betragt
nach erfolgtem Ruf 30 Sek.,
bzw. solange das Gesprach be-
steht zuziglich 30 Sek. nach
Gesprachsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um

= 20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithér- und Mit-
sehmoglichkeit Dritter. In allen
Systemtelefonen fest eingebau-
ter elektronischer Rufsignal-
geber.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertont im HTC 711-... der 3-
Ton-Ruf ohne Anschluss der
Klemme ,G", mit Anschluss
der Klemme ,,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-... ertont nur der
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertont
immer ein 2-Ton-Ruf. Taroff-
nerbetrieb und Lichtanschalt-
ung ist jederzeit moglich. Soll
der Tur6ffner manipulations-
sicher, also nicht am Turlaut-
sprecher angeschlossen wer-
den, ist das CTO 602-... einzu-
setzen. Hierfir sind zusatzliche
Adern erforderlich. Anschluss
siehe Seite 7 oder Produkt-
information CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Der Plan gilt fir SchwarzweiB-
und Farb-Videokomponenten.

ERT  Etagenruftaster
n Anzahl der Ruftaster
(TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Tur6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fahrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt. Der An-
schluss erfolgt am Turlaut-
sprecher.

Siehe Seite 7 oder Produkt-
information SFC 602-...

Wahlweise kénnen auch
Systemtelefone ohne Monitor
angeschlossen werden.
Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 39.

Folgende Video-2 Draht-Bus-
Komponenten werden
bendtigt:
Bus-Video-Speisegerat

BVSG 650-...
Video-Kamera:
Bus-Video-Sender bzw. Bus-
Video-Sende-Modul BVS/
BVSM 650-... zur Umsetzung
von Koax auf Video 2-Draht-
Bus

Monitor:
Bus-Video-Empfanger

BVE 650-... zur Umsetzung
vom Video 2-Draht-Bus auf
Koax.

Abzweigverstarker:

Statt dem VMO 511-...

(fur Koaxkabel) den Bus-Video-
Verteiler-Unsymetrisch

BVVU 650-...

Alle iibrigen Videokompo-
nenten wie Kameras und
Monitore bleiben die
gleichen!

Alle Videoschaltungen mit
m Koaxkabel kénnen auch mit
den Video 2-Draht-Bus Kompo-
nenten ausgerlstet werden;
d. h. die Bildubertragung, Ka-
merasteuerung und die Versor-
gung der Videokomponenten
erfolgt iiber 2 freie, neben-
einanderliegende Adern des
vorhandenen YR-Kabels.

Weitere Schaltplane kénnen Sie
im Werk anfordern.



AS-TV-64/1/1 mit BVSM

% 1} 1} mmm———— U]
™ {-]
+ [T .iil
— ERT {ﬂ ERT kﬂ ERT
- | T6
(6} ERT ERT ERT
o
[
(6]
™ . — <]
b b
[+F
7.1 7
7.2 7
7.3 --------—
7.4 — e e e — — -
BVSM
[Tak} {TaK]]
ThK ThK
TaM TaE | [TaD TaE | |TaD TaE | [TaD{ '}
TbM ThE | [ThD TbE | [ThD TbE | [ThD
TaA TaA TaA
ThA ThA ThA
MM/
M/
VIMM
g g
[N >[N >
[ =2 2
Q <
e I e [ N e e L 1 N P e e R D N s
=5 O O (@) =]
sl |®
g
Geratebedarf Siedle Vario NG 602-... VNG 602- BVSG 650-... BVVU 650- HTS 711- BVVU 650- HTS 711- BVVU 650- HTC 711-
TLM 612-... BVE 650- BVE 650- BVE 650-
™ 611-.. MOM/MOC 711- MOM/MOC 711- MOM/MOC 711-
BVSM 650-... + Zubehor + Zubehor + Zubehor
CMM/CMCNTMM 611-...
oder
STL.
Hinweise a)u) d) g) k) w) d) g) k) w) 5) e) g) k) w)

T0=12Vmax. 1A

Hinweise siehe nachste Seite



AuBenschaltplan
AS-TV-64/1/1 mit BVSM
AS-TV-64/2/2 mit BVSM
AS-TV ... > 2 TL mit CTO
mit BVSM

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlUsse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautlr-
lautsprechers TLE 061-... siehe
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-Ful ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe GegenUberstellung

Seite 39.

b) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlUsse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegenuberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,,1” TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Die gestrichelt dargestellten
Verbindungen sind in Anlagen
mit mehreren Tirlautsprechern
erforderlich, wenn ein Hauste-
lefon nur von einem Turlaut-
sprecher angerufen wird!

Bei Anlagen mit mehreren
Turlautsprechern

und GC 612-... darf die Klem-
me ,+" der TM 611-... bzw.
ZD 061-10 nur einmal mit der
Klemme ,+" des TLM 612-.../
TLE 061-... verbunden werden.
Gehen jedoch Ruftasten der
angeschlossenen Tarlautspre-
cher an unterschiedliche Ziele,
werden separate TM 611-...
bzw. ZD 061-10 erforderlich.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-Fu3 ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe Gegenuberstellung

Seite 39.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Einbaumdglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefihrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... kénnen die
Tasten als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden.

Siehe Seite 7 oder entsprechen-
de Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La", Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-....

Keine Einbaumaglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

' Ist das HTC am GC 612-...
= angeschlossen, muss die
Briicke , Br. 1" rechts oben vor
Inbetriebnahme aufgetrennt
werden.

g) Der Drehschalter im MOM/
MOC 711-... muss auf "0" ste-
hen.

Bei Einsatz des ZVM 711-...,
oder MOCT 711-... muss das
BVE 650-... mit einem separa-
tem VNG 602-... oder Stecker-
netzteil 20-30 V DC 500 mA
versorgt werden.

Siehe Seite 45.

' Ist kein ZVM 711-... im

s MOM/MOC 711-... einge-
setzt, muss der DIL-Schalter 2
(S2) auf OFF stehen.

k) Soll von einem Systemtele-
fon der Monitor mit Kamera,
ohne erfolgten Ruf, eingeschal-
tet werden, kann dazu das

HTS 711-... mit ZTA 711-...
oder das Systemtelefon

HTC 711-... verwendet werden.

Die Taste 6 des Systemtelefons
HTC 711-... muss zur potential-
freien Taste umgerustet und
parallel zur Ruftaste des Ttir-
lautsprechers verdrahtet wer-
den: d.h. zur Anschaltung von
Kamera und Monitor aktiviert
man das eigene Gerat wie bei
einem Tarruf.

Telefon 6ffnen und rechte un-
tere Ecke der Leiterplatte ab-
brechen. KlemmanschlUsse fur
Taste 6 sind T6 und T6.
Zusatzlich wird eine Ader vom
Turlautsprecher zum Telefon
benotigt. Siehe auch Produkt-
information HTC 711-....

' Bitte Schaltplan zur An-

= schaltung der Kamera vom
Monitor aus in den Siedle-Zen-
tren oder im Werk anfordern.

u) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere TUrstationen
= im System eingebaut, mus-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Briicken zwischen
W+ = 71" bis ,+ = 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..." ge-
zogen werden.

Fur den Ausbau siehe Produkt-
information STL ... .

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, mussen
an diesem STL ... die Brlicken
.+ = 71" bis ,,+ > 7.3",

.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.

w) Die dem BVE 650-... beilie-
genden Verbindungskabel fur
Monitor und Telefon stecken
und anschlieBen.

Siehe hierfur Produktinforma-
tion BVE 650-...

5) Am letzten BVVU 650-...
darf die Kombination von
Widerstand und Kondensator
an TaD, TbD nicht entfernt
werden.



AS-TV-64/2/2 mit BVSM
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Geréatebedarf Siedle Vario STL ... BVVU 650-. NG 602-. VNG 602- BVSG 650-... BVVU 650-... HTS 711-.. BVVU 650-... HTS 711-.. BVVU 650-. HTC 711-...
TLM 612-... oder BVE 650-... BVE 650-... BVE 650-..
TM611-.. Siedle Vario MOM/MOC 711- MOM/MOC 711- MOM/MOC 711-
BVSM 650-... TLM 612-. + Zubehér + Zubehor + Zubehor
cMm/emc/ T™M611-
VIMM 611-... BVSM 650-..
oder CMM/CMC/
STL VIMM 611-
Hinweise b) u) b) u) ¥ d) g) k) w) d) g) k) w) 5) ) g) k) w)

T0=12Vmax. 1A

Hinweise siehe vorherige Seite.
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AS-TV ... > 2 TL mit BVSM und CTO

Vorinstallation der Vario-Ttr-
station siehe Seite 44
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Siedle Vario Siedle Vario BVVU 650- STL ... BVVU 650- CTO 602-... NG 602-... VNG 602- BVSG 650-..
TLM 612- TLM 612- oder
T™M611-... T™M611-... Siedle Vario
Gerétebedarf BVSM 650-... BVSM 650-... TLM 612-..
CMM/CMC/ CMM/CMC/ ™ 611-
VTMM 611-.. VIMM 611-.. BVSM 650-...
oder oder CMM/CMC/
STL STL ... VTMM 611-,
Hinweise b)u) % b)) % b)) ¥

TO=12Vmax. 1A

Hinweise siehe Seite 48



Notizen
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Video-Tiirtelefonie adernsparend, mit Koax

mit Rufunterscheidung,
mithor- und mitsehgesperrt

HTC [la)|®
MO Li

HTS
MO

o

HTS
MO

o

TTTIT1T1

TL/STL

Ubersichtsverbindungsplan
UV-TVK-64/1/1

1 Vario-Video-Turlautsprecher
oder Siedle-Steel-Trstation,
2...n Monitore und beliebige
Anzahl Systemtelefone

HTS 711-..., HTC 711-...

am Stamm

B Wirkungsweise

D Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen Tir-
lautsprecher und beliebiger An-
zahl Systemtelefonen. Automa-
tisch Gber den Ruf wird der
rufende Turlautsprecher, die
zugeordnete Kamera mit Licht
und der gerufene Monitor an-
geschaltet. Drehschalter im
Monitor auf “0” stellen. Die
Verweildauer des Bildes betragt
nach erfolgtem Ruf 30 Sek.,
bzw. solange das Gesprach be-
steht zuziglich 30 Sek. nach
Gesprachsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um

= 20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithér- und Mit-
sehmoglichkeit Dritter. In allen
Systemtelefonen fest eingebau-
ter elektronischer Rufsignal-
geber.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertont im HTC 711-... der
3-Ton-Ruf ohne Anschluss der
Klemme ,G", mit Anschluss
der Klemme ,,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-... ertont nur der
3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertont
immer ein 2-Ton-Ruf. Taroff-
nerbetrieb und Lichtanschalt-
ung ist jederzeit moglich. Soll
der Tur6ffner manipulations-
sicher, also nicht am Turlaut-
sprecher angeschlossen wer-
den, ist das CTO 602-... einzu-
setzen. Hierfir sind zusatzliche
Adern erforderlich. Anschluss
siehe Seite 7 oder Produkt-
information CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Der Plan gilt fir SchwarzweiB-
und Farb-Videokomponenten.

ERT  Etagenruftaster
n Anzahl der Ruftaster
(TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Tur6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fahrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt. Der An-
schluss erfolgt am Turlaut-
sprecher.

Siehe Seite 7 oder Produkt-
information SFC 602-...

Wahlweise kénnen auch
Systemtelefone ohne Monitor
angeschlossen werden.
Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 39.
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Geréatebedarf Siedle Vario CTO 602-... NG 602-... VAR 602-... VNG 602-... VMO 511-2 HTS 711-... MOM 711-... VMO 511-2 HTS 711-... MOM 711-.. VMO 511-2 HTC 711-... MOM 711-..
TLM 612-.. + Zubehor + Zubehor AW 101-0 + Zubehor
TM611-... oder oder oder
CMM/CMCNTMM 611-... MOC 711-... MOC 711-... MOC 711-...
oder
STL..
Hinweise a)u) h) d) 9 d) 9) i) e) k) 9)

TO=12Vmax. 1A

Hinweise siehe nachste Seite
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AuBenschaltplan
AS-TVK-64/1/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautlr-
lautsprechers TLE 061-... siehe
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehér-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-Ful3 ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe Gegeniberstellung

Seite 39.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tarlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).
Einbaumdglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-01

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kbnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefihrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... kbnnen die
Tasten als Ruf- und Steuerta-
sten verwendet werden. Siehe
Seite 7 oder entsprechende
Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...

Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-....

Keine Einbaumaéglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

g) Der Drehschalter im MOM/
MOC 711-... muss auf ,0" ste-
hen.

Wird anstelle des Monitors
MOM/MOC 711-... der Tisch-

monitor MO 950-... eingesetzt,
wird zusatzlich zur Anschluss-
dose ZDMO 950-... und

AD 120-... bzw. AD 110-... der
Netzanschluss 230 V/50 Hz
bendétigt.

Siehe Seite 37 oder Produktin-
formation ZDMO 950-...

Werden mehrere Monitore
MOM/MOC 711-... Uber den
Ruf parallel geschaltet, missen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerdte vorgese-
hen werden.

h) Zur Planung der Netzgerate
Stromaufnahme der Videokom-
ponenten beachten!

Siehe Tabelle Seite 39.

i) Am letzten VMO 511-2 Ab-
schlusswiderstand AW 101-0
einlegen.

k) Soll von einem Systemtele-
fon der Monitor mit Kamera,
ohne erfolgten Ruf, eingeschal-
tet werden, kann dazu das

HTS 711-... mit ZTA 711-...
oder das Systemtelefon

HTC 711-... verwendet werden.
Die Taste 6 des Systemtelefons
HTC 711-... muss zur potential-
freien Taste umgerUstet und
parallel zur Ruftaste des Ttir-
lautsprechers verdrahtet wer-
den: d.h. zur Anschaltung von
Kamera und Monitor aktiviert
man das eigene Gerat wie bei
einem Tarruf.

Telefon 6ffnen und rechte un-
tere Ecke der Leiterplatte ab-
brechen. Klemmanschlusse fur

Taste 6 sind T6 und T6.
Zusatzlich wird die Ader 6 vom
Turlautsprecher zum Telefon
benotigt. Siehe auch Produktin-
formation HTC 711-....

u) Die Siedle-Steel-Turstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere Tirstationen
= im System eingebaut, mus-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Briicken zwischen
,+—=7.1"bis ,+ - 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..." ge-
zogen werden.

Fur den Ausbau siehe Produkt-
information STL ... .

Systemtelefone, die nur an
= einem STL... angeschlos-
sen sind, mlissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, missen
an diesem STL ... die Briicken
.+ —7.1" bis .+ —7.3",

.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.
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Ubersichtsverbindungsplan
UV-TVK-64/2/2

2 Vario-Video-Turlautsprecher
oder Siedle-Steel-TUrstationen
2...n Monitore und beliebige
Anzahl Systemtelefone

HTS 711-..., HTC 711-... am
Stamm

= Wirkungsweise

D Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen 2
Tarlautsprechern und beliebi-
ger Anzahl Systemtelefonen.
Automatisch tber den Ruf wird
der rufende Turlautsprecher,
die zugeordnete Kamera mit
Licht und der gerufene Monitor
angeschaltet. Drehschalter im
Monitor auf ,,0” stellen. Die
Verweildauer des Bildes betragt
nach erfolgtem Ruf 30 Sek.,
bzw. solange das Gesprach be-
steht zuziglich 30 Sek. nach
Gesprachsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um

= 20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithér- und Mit-
sehmaglichkeit Dritter.

In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertént im HTC 711-... der
3-Ton-Ruf ohne Anschluss der
Klemme ,,G"”, mit Anschluss
der Klemme ,,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-... ertont nur der

3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertont

immer ein 2-Ton-Ruf.
Turéffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit mdglich.
Soll der Turoffner manipula-

tionssicher, also nicht am Tar-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierfar sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder
Produktinformation

CT0O 602-...
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Der Plan gilt fir SchwarzweiB3-
und Farb-Videokomponenten.

ERT  Etagenruftaster
n Anzahl der Ruftaster
(TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Tur6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... benotigt.

Der Anschluss erfolgt am Tur-
lautsprecher. Siehe Seite 7
oder Produktinformation

SFC 602-...

Wahlweise kbnnen auch
Systemtelefone ohne Monitor
angeschlossen werden.
Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 39.
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AS-TVK-64/2/2

TO6=12Vmax. 1A
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™ 611-. HTC 711- oder oder
CMM/CMCNTMM 611-... Siedle Vario MOC 711- MOC 711-..
oder TLM 612-...
™611-
STL... CMM/CMCNTMM 611-..
Hinweise b) u) b) % h) d)e) 9) i) e) 9)




AuBenschaltplan
AS-TVK-64/2/2

b) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautlr-
lautsprechers TLE 061-... siehe
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Die gestrichelt dargestellten
Verbindungen sind in Anlagen
mit mehreren Tirlautsprechern
erforderlich, wenn ein Hauste-
lefon nur von einem Turlaut-
sprecher angerufen wird!

Bei Anlagen mit mehreren
Turlautsprechern

und GC 612-... darf die Klem-
me ,+" der TM 611-... bzw.
ZD 061-10 nur einmal mit der
Klemme ,+"” des TLM 612-.../
TLE 061-... verbunden werden.
Gehen jedoch Ruftasten der
angeschlossenen Turlautspre-
cher an unterschiedliche Ziele,
werden separate TM 611-...
bzw. ZD 061-10 erforderlich.
Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/
WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-FuB ZNF 950-... vorge-

sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe GegenUberstellung

Seite 39.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Einbaumdglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kénnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefihrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... kénnen die
Tasten als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden. Siehe
Seite 7 oder entsprechende
Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfligung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-

punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-....

Keine Einbaumaglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

g) Der Drehschalter im MOM/
MOC 711-... muss auf ,0"
stehen.

Wird anstelle des Monitors
MOM/MOC 711-... der Tisch-
monitor MO 950-... eingesetzt,
wird zusatzlich zur Anschluss-
dose ZDMO 950-... und

AD 120-... bzw. AD 110-... der
Netzanschluss 230 V/50 Hz
bendtigt.

Siehe Seite 37 oder Produktin-
formation ZDMO 950-...
Werden mehrere Monitore
MOM/MOC 711-... Uber den
Ruf parallel geschaltet, missen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerate vorgese-
hen werden.

h) Zur Planung der Netzgerate
Stromaufnahme der Videokom-
ponenten beachten!

Siehe Tabelle Seite 39.

i) Am letzten VMO 511-2 Ab-
schlusswiderstand AW 101-0
einlegen.

u) Die Siedle-Steel-Turstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere Turstationen
= im System eingebaut, mis-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-

findlichen Brticken zwischen
.+ —7.1" bis ,+ = 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..." ge-
zogen werden.

Far den Ausbau siehe Produkt-
information STL ...

Systemtelefone, die nur an
= einem STL... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, mussen
an diesem STL ... die Brlcken
A= 71" bis ,+—>7.3",

,+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.

* Bei Verwendung eines
TLM 612-... mit TM 611-...
mussen die Bricken ,c — c”,
,6—6"und 11 —> 11"
eingelegt werden!
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Gerétebedarf TLE 061-0 Siedle Vario CT0 602- NG 602-... VAR 602-.. VNG 602-... VMO 511-2 HTS 711-... MOC 711-.. VMO 511-2 HTC 711-... MOC 711-..
ZD 061-10 TLM 612-.. oder oder AW 101-0 oder
Ruftasten T™M611-... HTC 711- MOM 711- MOM 711-
bauseits CMM/CMCNTMM 611- + Zubehor + Zubehor
oder
STL ..
Hinweise b) b) u) h) d) 9 i) e) 9)

Hinweise siehe Schaltplane
AS-TVK-64/2/2 und
AS-TVK-64/1/1



Video-Tiirtelefonie adernsparend, mit Koax
Haupt- und Etagentlrlautsprecher,
mithor- und mitsehgesperrt
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Ubersichtsverbindungsplan
OV-TVK-84/1/1

1 Vario-Video-Hauptturlaut-
sprecher oder Siedle-Steel-Tur-
station am Stamm mit

2...n Monitore und beliebiger
Anzahl Systemtelefone

HTS 711-..., HTC 711-...

1 Vario-Video-Etagentirlaut-
sprecher oder Siedle-Steel-Ttr-
station, mit 2...n Monitore und
beliebiger Anzahl Systemtelefo-
ne HTS 711-..., HTC 711-...

£ Wirkungsweise

U Ruf-, Sprech-, Turoffner-
und Lichtbetrieb zwischen
Haupttlrlautsprecher und be-
liebiger Anzahl Systemtelefo-
nen, sowie zwischen Etagen-
tdrlautsprecher und
zugehorigem(n) System-
telefon(en). Sprechverkehr
auch zwischen Haupttarlaut-
sprecher und den, dem Eta-
genturlautsprecher zugehori-
gen Systemtelefon(en). Kein
interner Sprechverkehr zwi-
schen den Systemtelefonen
maoglich.

Automatisch Uber den Ruf wird
der rufende Turlautsprecher,
die zugeordnete Kamera mit
Licht und der gerufene Monitor
angeschaltet. Drehschalter im
Monitor auf ,,0" stellen. Die
Verweildauer des Bildes betragt
nach erfolgtem Ruf 30 Sek.,
bzw. solange das Gesprach be-
steht zuztglich 30 Sek. nach
Gesprachsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um

+ 20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithér- und Mit-

sehmdglichkeit Dritter. Der Eta-
genruf hat Prioritat.

In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Es ist ein Gesprach vom Haupt-/
Stammturlautsprecher zu
einem Systemtelefon vor dem
Etagen-Controller ETC 602-...,
sowie gleichzeitig ein Gesprach
vom Etagentirlautsprecher zu
einem dazugehdrigen System-
telefon moglich.

Beim Ruf vom Haupt-/Stamm-
turlautsprecher an die System-
telefone vor dem Etagen-Con-
troller ETC 602-... ertdnt im
HTC 711-... der 3-Ton-Ruf
ohne Anschluss der Klemme
,G", mit Anschluss der Klem-
me ,G" der 3-Klang-Gong.

Im HTS 711-... ertont nur der
3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertont immer ein
2-Ton-Ruf.

Rufsignale an die Systemtelefo-
ne nach dem Etagen-Control-
ler ETC 602-...
Systemtelefone HTC 711-...
vom Haupttlrlautsprecher er-
tont der 3-Ton-Ruf,

vom Etagenturlautsprecher der
3-Klang-Gong und
Systemtelefone HTS 711-...
vom Haupt-/Stamm- und/oder
EtagentUrlautsprecher ertont
immer der 3-Ton-Ruf. Es ist
keine Rufunterscheidung zwi-
schen Haupt-/Stamm- und Eta-
gentirlautsprecher moglich.
Bei Etagenruf nach dem

ETC 602-... ertdnt immer ein
2-Ton-Ruf.

Turéffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turoffner manipulati-

onssicher, also nicht am Ttr-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder
Produktinformation CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Der Plan gilt fr Schwarzwei3-
und Farb-Videokomponenten.

ERT  Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster
(Haupt-Stamm TL)

r Anzahl der Rufleitungen
hinter dem Etagen-
Controller

X Anzahl der Rufleitungen
an den Etagen-
Controller

y Anzahl der restlichen

Telefone am Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Tur6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt.

Der Anschluss erfolgt am Tur-
lautsprecher. Siehe Seite 7
oder Produktinformation

SFC 602-...

Wahlweise kénnen auch Sys-
temtelefone ohne Monitor an-
geschlossen werden.
Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 39.
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AuBenschaltplan
AS-TVK-84/1/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... sieche
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme , 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-FuB ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe Gegeniberstellung

Seite 39.

¢) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlUsse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautlr-
lautsprechers TLE 061-... siehe
GegenUberstellung Seite 10.

Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,,1” TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird ein Systemtelefon nur am
Etagenturlautsprecher ange-
schlossen, muss die gestrichelte
Verbindung von KL. ,11"“Haupt-/
Stammturlautsprecher an die
KL. ,,11" des Anschaltrelais

AR 402-... gelegt werden. Zu-
satzlich wird die Verbindung
KL. ,10” AR nach KL. , 11"
Etagentlrlautsprecher bendtigt.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-FuB ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe Gegenuberstellung

Seite 39.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Einbaumdoglichkeit von max.
2 ZTAJZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tarlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-

dung mit einem Zeitrelais
(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kdnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefihrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... kénnen die
Tasten als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden. Siehe
Seite 7 oder entsprechende
Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfligung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produk-
tinformation HTC 711-....

Keine Einbaumdglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

g) Der Drehschalter im MOM/
MOC 711-... muss auf ,0" ste-
hen.

Wird anstelle des Monitors
MOM/MOC 711-... der Tisch-
monitor MO 950-... eingesetzt,
wird zusatzlich zur Anschluss-
dose ZDMO 950-... und

AD 120-... bzw. AD 110-... der
Netzanschluss 230 V/50 Hz
bendtigt.

Siehe Seite 37 oder Produktin-
formation ZDMO 950-...
Werden mehrere Monitore

MOM/MOC 711-... Uber den
Ruf parallel geschaltet, missen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerate vorgese-
hen werden.

h) Zur Planung der Netzgerate
Stromaufnahme der Videokom-
ponenten beachten!

Siehe Tabelle Seite 39.

i) Am letzten VMO 511-2 Ab-
schlusswiderstand AW 101-0
einlegen.

s) Werden mehrere Etagen-
turlautsprecher an einem

ETC 602-... angeschlossen, darf
nur von einem EtagentUrlaut-
sprecher die Klemme ,,6" auf
die Klemme ,6" des

ETC 602-... verbunden werden.
An allen anderen Etagentir-
lautsprechern wird die Klemme
,6" nur auf die Klemme ,6"
der zugehdrigen Tasten-Modu-
le gebrickt.

Entsprechender Schaltplan
kann in den Schulungszentren
oder im Werk angefordert wer-
den.

v) Die Siedle-Steel-Turstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere Turstationen
= im System eingebaut, mis-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be
findlichen Brlicken zwischen
,+—=7.1"bis ,+ = 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..." ge-
zogen werden.

Fur den Ausbau siehe Produkt-
information STL ... .

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, mlissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, missen
an diesem STL ... die Brlcken
.+ —7.1" bis .+ —>7.3",

.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.

Wird ein Systemtelefon nur am
Etagenturlautsprecher ange-
schlossen, muss die gestrichelte
Verbindung von KL. ,, 11"
Haupt-/Stammtirlautsprecher
an die KL. , 11" des AR 402-...
angeschlossen werden.
Zusatzlich wird die Verbindung
KL. ,10" AR 402-... nach

KL. , 11" Etagenturlautsprecher
bendtigt.

* Bei Verwendung eines

TLM 612-... mit TM 611-...
miussen die Briucken ,c — c”,
,6—6"und ,11 — 11" ein-
gelegt werden!



Video-Tiirtelefonie adernsparend, mit Koax
Haupt- und EtagentUrlautsprecher, mithér- und mit-
sehgesperrt, mit internem Sprechbetrieb in der Etage

Ubersichtsverbindungsplan
UV-TVK-85/1/1

1 Vario-Video-Hauptturlaut-
sprecher oder Siedle-Steel-Tur-

steht zuzuglich 30 Sek. nach
Gesprachsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um

Die Verdrahtung vom

GC 612-... zu den HTC 711-...
muss als Sternverdrahtung

erfolgen.

Beim Ruf vom Haupt-/Stamm-

Produktinformation CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Der Plan gilt fir SchwarzweiB-

: station am Stamm mit + 20° geschwenkt werden. tlrlautsprecher an die System-  und Farb-Videokomponenten.
M ')’ ’ 17 2...n Monitore und beliebiger Sperre gegen Mithor- und Mit-  telefone vor dem Etagen-Con-
i St Anzahl Systemtelefone sehmaglichkeit Dritter. Der Eta-  troller ETC 602-... ertont im ERT  Etagenruftaster
piy |1 HTS 711-.., HTC 711-... genruf hat Prioritat. HTC 711-... der 3-Ton-Ruf n Anzahl der Ruftaster
: 7 vMo \ 1 Vario-Video-Etagentirlaut- In allen Systemtelefonen fest ohne Anschluss der Klemme (Haupt-Stamm TL)
o Lt = sprecher oder Siedle-Steel-TUr-  eingebauter elektronischer Ruf- ,G", mit Anschluss der Klem- X Anzahl der Rufleitung
’ station mit max. 6 Monitoren signalgeber. me ,G" der 3-Klang-Gong. an den Etagen-
§ 7+(n-3) mit Systemtelefonen Es sind mehrere Gesprache Im HTS 711-... ertont nur der Controller
wre L fe 0 1 HTC 711-... und internem gleichzeitig moglich. Pro Eta- 3-Ton-Ruf. Bei Etagenruf ertont 'y Anzahl der restlichem
Mo Li- Sprechbetrieb gen-Controller mit nachfolgen-  immer ein 2-Ton-Ruf. Telefone am Stamm

o

o

ol

H TL/STL

B Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen
Haupttlrlautsprecher und be-
liebiger Anzahl Systemtelefo-
nen, sowie zwischen Eta-
gentirlautsprecher und
zugehorigem(n) Sys-
temtelefon(en). Sprechverkehr
auch zwischen Hauptturlaut-
sprecher und den, dem Eta-
genturlautsprecher zugehori-
gen Systemtelefon(en). Interner
Sprechverkehr zwischen max. 6
Systemtelefonen HTC 711-...
nach dem Gruppen-Controller
GC 612-... moglich. Die Tasten
kénnen als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden. Auto-
matisch Uber den Ruf wird der
rufende Turlautsprecher, die
zugeordnete Kamera mit Licht
und der gerufene Monitor an-
geschaltet. Drehschalter im
Monitor auf ,0" stellen. Die
Verweildauer des Bildes betragt
nach erfolgtem Ruf 30 Sek.,
bzw. solange das Gesprach be-

dem Gruppen-Controller ist ein
Gesprach vom Etagen- oder
Haupt-/Stammturlautsprecher
oder interner Sprechbetrieb
maoglich.

Wird ein intern sprechendes
Systemtelefon von einer Tur
angerufen, hat der Turruf Prio-
ritat; d. h. das Gesprach wird
sofort abgebrochen und das
Besetztzeichen ausgeldst. Nach
Auflegen und sofortigem Ab-
heben des Handapparates ist
die Turverbindung aufgebaut.

Turrufe an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kdnnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tir gerufen werden.

Rufsignale an die Systemtelefo-
ne nach dem Etagen-Control-
ler ETC 602-... mit Gruppen-
Controller GC 612-...:
Systemtelefone HTC 711-...
vom HaupttUrlautsprecher er-
tdnt der 3-Klang-Gong,

vom Etagenturlautsprecher die
ersten 2 Téne des 3-Klang-
Gong mit nachfolgendem
3-Klang-Gong und bei
internem Ruf der 3-Ton-Ruf.

Turoffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit am
Haupt-/Stammtirlautsprecher
maoglich ohne bestehendes Ge-
sprach. Der Etagenturoffner
kann nur wahrend eines beste-
henden Etagengesprachs
betatigt werden.

Soll der Turéffner manipulati-
onssicher, also nicht am Tar-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turoffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... benétigt.

Der Anschluss erfolgt am Tur-
lautsprecher. Siehe Seite 7
oder Produktinformation

SFC 602-...

Wahlweise kénnen auch Sys-
temtelefone ohne Monitor an-
geschlossen werden.
Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 39.
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AuBenschaltplan
AS-TVK-85/1/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegenuberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" T/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-Ful ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe GegenUberstellung

Seite 39.

¢) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbauttr-
lautsprechers TLE 061-... sieche
Gegenuberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
mussen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen

Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird ein Systemtelefon nur am
Etagenturlautsprecher ange-
schlossen, muss die gestrichelte
Verbindung von KL. , 11"
Haupt-/ Stammtirlautsprecher
an die KL. , 11" des Anschalt-
relais AR 402-... gelegt werden.
Zusatzlich wird die Verbindung
KL. ,10” AR nach KL. , 11"
Etagentirlautsprecher
bendtigt.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-Fu3 ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe Gegenuberstellung

Seite 39.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).
Einbaumdglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kdnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... kbnnen die
Tasten als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden. Siehe
Seite 7 oder entsprechende
Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tar auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La”, Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produk-
tinformation HTC 711-....
Keine Einbaumaoglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

Ist das HTC am GC 612-...
= angeschlossen, muss die
Briicke ,Br 1" rechts oben vor
Inbetriebnahme aufgetrennt
werden.

f) Turrufe an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kénnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tur angerufen werden.
Auslieferungszustand:
Selektive Zuordnung der Turru-
fe zu den Telefonen 1 bis 6,

d. h. zu den Turrufeingangen
7.1 bis 7.6.

AnKl. 1.1und 1.7 ist Tel. 1, an
KI. 2.1 und 2.7 ist Tel. 2 usw.

bis KI. 6.1 und 6.7 ist Tel. 6 an-
geschlossen.

Uber 6 DIL-Schalter am GC
kann jeder Turrufeingang
einem oder mehreren der 6 Te-
lefone zugeordnet werden.

Fur die Programmierung ist die
Produktinformation GC 612-...
zU beachten.

g) Der Drehschalter im MOM/
MOC 711-... muss auf ,0" ste-
hen.

Wird anstelle des Monitors
MOM/MOC 711-... der Tisch-
monitor MO 950-... eingesetzt,
wird zusatzlich zur Anschluss-
dose ZDMO 950-... und

AD 120-... bzw. AD 110-... der
Netzanschluss 230 V/50 Hz
bendtigt.

Siehe Seite 37 oder Produktin-
formation ZDMO 950-...
Werden mehrere Monitore
MOM/MOC 711-... Gber den
Ruf parallel geschaltet, missen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerate vorgese-
hen werden.

h) Zur Planung der Netzgerate
Stromaufnahme der Videokom-
ponenten beachten!

Siehe Tabelle Seite 39.

m) Der Abschlusswiderstand
von 75 Q z.B. AW 101-0 muss
bauseits eingelegt werden.

s) Werden mehrere Etagen-
tdrlautsprecher an einem

ETC 602-... angeschlossen, darf
nur von einem Etagenturlaut-
sprecher die Klemme 6 auf die
Klemme 6 des ETC 602-... ver-
bunden werden. An allen an-
deren Etagenturlautsprechern

wird die Klemme 6 nur auf die
Klemme 6 der zugehorigen
Tastenmodule gebrickt.

Entsprechender Schaltplan
kann in den Schulungszentren
oder im Werk angefordert wer-
den.

v) Die Siedle-Steel-Turstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere TUrstationen
= im System eingebaut, mis-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Brticken zwischen
.+ —=7.1"bis ,+ = 7.5" und
gegebenenfalls ,.+ — 7..." ge-
zogen werden.

Fir den Ausbau siehe Produkt-
information STL ...

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, mlissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, missen
an diesem STL ... die Briicken
.+ —7.1" bis .+ —>7.3",

.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.

Wird ein Systemtelefon nur am
Etagenturlautsprecher ange-
schlossen, muss die gestrichelte
Verbindung von KL. ,, 11"
Haupt-/Stammtirlautsprecher

an die KL. ,11" AR 402-... an-
geschlossen werden. Zusatzlich
wird die Verbindung KL. ,, 10"

AR 402-... nach KL. ,11" Eta-

gentlrlautsprecher benétigt.

* Bei Verwendung eines

TLM 612-... mit TM 611-...
miussen die Bricken ,c — c”,
,6—6"und ,11 — 11" ein-
gelegt werden!
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Video-Tiir- und Haustelefonie mit Koax,

adernsparend,

mit Rufunterscheidung, mithér- und mitsehgesperrt

exT 02 B )
uc | wrc [
MO Mo

230V AC

H TL/STL

Ubersichtsverbindungsplan
OV-TVK-74/1/1

1 Vario-Video-Turlautsprecher
oder Siedle-Steel-Trstation,
2-6 Monitore und Systemtele-
fone HTC 711-... mit Gruppen-
Controller GC 612-... fur inter-
nes Gesprach
B Wirkungsweise
D Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen Tir-
lautsprecher und Systemtelefo-
nen. Interner Ruf- und Sprech-
betrieb zwischen max. 6
Systemtelefonen HTC 711-...
nach dem Gruppen-Controller
GC 612-... Die Tasten kénnen
als Ruf- und Steuertaste ver-
wendet werden. Automatisch
Uber den Ruf wird der rufende
Tarlautsprecher, die zugeord-
nete Kamera mit Licht und der
gerufene Monitor angeschaltet.
Drehschalter im Monitor
= auf Werkseinstellung las-
sen. Die Verweildauer des Bil-
des betragt nach erfolgtem Ruf
30 Sek., bzw. solange das Ge-
sprach besteht zuziglich 30
Sek. nach Gesprachsende.
Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um
= 20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithér- und Mit-
sehmoglichkeit Dritter bei Tur-
und internen Gesprachen. Bei
Bildeinschaltung vom Systemte-
lefon ohne Ruf besteht nur

eine Sperre gegen Mithérmog-
lichkeit Dritter.

In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Tirruf an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kédnnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tir gerufen werden.

Die Verdrahtung vom

GC 612-... zu den HTC 711-...
muss als Sternverdrahtung
erfolgen.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertont im HTC 711-... der
3-Klang-Gong.

Bei Internruf ertont ein 3-Ton-
Ruf und bei Etagenruf ein 2-
Ton-Ruf.

Turoffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit méglich.
Soll der Turéffner manipulati-
onssicher, also nicht am Tar-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierfur sind zu-
satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder
Produktinformation CTO 602-...
Namensschildbeleuchtung.
Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Der Plan gilt fir Schwarzwei3-
und Farb-Videokomponenten.

ERT Etagenruftaster
n Anzahl der Ruftaster (TL)

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen TUr6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fuhrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt. Der An-
schluss erfolgt am Tarlautspre-
cher oder am Gruppen-Con-
troller GC 612-...

Siehe Seite 7 oder Produktin-
formation SFC 602-...

Wahlweise kénnen auch Sys-
temtelefone ohne Monitor an-
geschlossen werden.
Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 39.

Internruf nur nach Abhe-
s ben des Horers méglich.
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AuBenschaltplan
AS-TVK-74/1/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautir-
lautsprechers TLE 061-... sieche
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme , 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-Fu3 ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe Gegenuberstellung

Seite 39.

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kdnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... konnen die
Tasten als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden. Siehe
Seite 7 oder entsprechende
Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La", Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produk-
tinformation HTC 711-....

Keine Einbaumdglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

Ist das HTC am GC 612-...
= angeschlossen, muss die
Briicke ,Br 1" rechts oben vor
Inbetriebnahme aufgetrennt
werden.

f) Turrufe an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kdnnen
max. 6 Telefone selektiv von
der TUr angerufen werden.
Auslieferungszustand:
Selektive Zuordnung der Turru-
fe zu den Telefonen 1 bis 6,

d. h. zu den Turrufeingangen
7.1 bis 7.6.

AnKl. 1.1und 1.7 ist Tel. 1, an
KI. 2.1 und 2.7 ist Tel. 2 usw.

bis KI. 6.1 und 6.7 ist Tel. 6 an-
geschlossen.

Uber 6 DIL-Schalter am GC
kann jeder Turrufeingang
einem oder mehreren der 6 Te-
lefone zugeordnet werden.

Fur die Programmierung ist die
Produktinformation GC 612-...
zuU beachten.

g) Der Drehschalter im MOM/
MOC 711-... auf Werkseinstel-
lung lassen.

Wird anstelle des Monitors
MOM/MOC 711-... der Tisch-
monitor MO 950-... eingesetzt,
wird zusatzlich zur Anschluss-
dose ZDMO 950-... und

AD 120-... bzw. AD 110-... der
Netzanschluss 230 V/50 Hz
bendtigt.

Siehe Seite 37 oder Produktin-
formation ZDMO 950-...
Werden mehrere Monitore
MOM/MOC 711-... Gber den
Ruf parallel geschaltet, missen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerate vorgese-
hen werden.

h) Zur Planung der Netzgerate
Stromaufnahme der Videokom-
ponenten beachten!

Siehe Tabelle Seite 39.

m) Der Abschlusswiderstand
von 75 Q z.B. AW 101-0 muss
bauseits eingelegt werden.

n) Drehschalter im Monitor
nicht auf ,,0” stellen!

0) Soll von einem Systemtele-
fon der Monitor mit Kamera,
ohne erfolgten Ruf, eingeschal-
tet werden, muss die Play-Taste
gedrlckt werden.

u) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere Tirstationen
= im System eingebaut, mus-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Bricken zwischen
.+ —=7.1"bis ,+ = 7.5" und
gegebenenfalls ,.+ — 7..." ge-
zogen werden.

Fur den Ausbau siehe Produk-
tinformation STL ...

Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, mussen
an diesem STL ... die Brlicken
.+ = 71" bis .+ —>7.3",

.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.

* Bei Verwendung eines

TLM 612-... mit TM 611-...
miissen die Briicken ,c — c”,
,6—>6"und ,11 - 11" ein-
gelegt werden!
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Ubersichtsverbindungsplan
UV-TVK-94/1/1

1 Vario-Video-Turlautsprecher
oder Siedle-Steel-Trstation,
2...n Monitore beliebige Anzahl
Systemtelefone HTS 711-...,
HTC 711-... am Stamm

2-6 Monitore und Systemtele-
fone HTC 711-... mit Gruppen-
Controller GC 612-... fr inter-
nes Gesprach

£ Wirkungsweise

U Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen Tur-
lautsprecher und beliebiger An-
zahl Systemtelefonen vor dem
Gruppen-Controller. Automa-
tisch Uber den Ruf wird der ru-
fende Turlautsprecher, die zu-
geordnete Kamera mit Licht
und der gerufene Monitor an-
geschaltet. Drehschalter im
Monitor auf ,,0" stellen. Die
Verweildauer des Bildes betragt
nach erfolgtem Ruf 30 Sek.,
bzw. solange das Gesprach be-
steht zuztglich 30 Sek. nach
Gesprachsende.

Uber 4 im Monitor eingebaute
Steuertasten kann die Kamera
vertikal und horizontal um

+ 20° geschwenkt werden.
Sperre gegen Mithér- und Mit-
sehmaoglichkeit Dritter bei Tr-
und internen Gesprachen.

In allen Systemtelefonen fest
eingebauter elektronischer Ruf-
signalgeber.

Beim Ruf vom Turlautsprecher
ertént im HTC 711-... der
3-Ton-Ruf ohne Anschluss der
Klemme ,,G", mit Anschluss

der Klemme ,,G" der 3-Klang-
Gong.

Im HTS 711-... ertdnt nur der

3-Ton-Ruf.

Bei Etagenruf ertont immer ein
2-Ton-Ruf.

Interner Ruf- und Sprechbetrieb
zwischen max. 6 Systemtelefo-
nen HTC 711-... nach dem
Gruppen-Controller GC 612-...
sowie Ruf-, Sprech- und Turoff-
nerbetrieb zwischen Tirlaut-
sprecher und den internen Sys-
temtelefonen.

Die Tasten am HTC 711-... kon-
nen als Ruf- und Steuertasten
verwendet werden.

Sperre gegen Mithoren Dritter
bei Tlr- und internen Gespra-
chen.

Turruf an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kdnnen
max. 6 Telefone von der Tur
gerufen werden.

Die Verdrahtung vom

GC 612-... zu den HTC 711-...
muss als Sternverdrahtung
erfolgen.

Beim Ruf vom Tiirlautsprecher
ertont im HTC 711-... der
3-Klang-Gong.

Bei Internruf ertont ein 3-Ton-
Ruf und bei Etagenruf ein 2-
Ton-Ruf.

Turoffnerbetrieb und Lichtan-
schaltung ist jederzeit moglich.
Soll der Turéffner manipula-
tionssicher, also nicht am Tar-
lautsprecher angeschlossen
werden, ist das CTO 602-...
einzusetzen. Hierflr sind zu-

satzliche Adern erforderlich.
Anschluss siehe Seite 7 oder
Produktinformation CTO 602-..
Namensschildbeleuchtung.

Der Lichttaster im Turlautspre-
cher ist immer beleuchtet.

Im Mehrfamilienhaus kénnen
beliebig viele Gruppen-Control-
ler GC 612-... mit zusatzlichem
Netzgerat NG 602-... und
nachgeschalteten HTC 711-...
fur interne Telefonie eingesetzt
werden. Pro interner Gruppe ist
ein Gesprach mdglich.

Eine nicht intern sprechende
Gruppe kann parallel dazu
ein Turgesprach fihren.

Der Plan gilt fur SchwarzweiB3-
und Farb-Videokomponenten.

ERT  Etagenruftaster

n Anzahl der Ruftaster
(TL)

X Anzahl der Rufleitungen
in die Gruppe

y Anzahl der restlichen

Telefone am Stamm

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen TUr6ffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fahrt werden, wird dazu der
Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-... benotigt. Der An-
schluss erfolgt am Turlautspre-
cher fr zentrale Funktionen,
oder am Gruppen-Controller
GC 612-... fur lokale Funktio-
nen. Siehe Seite 7 oder
Produktinformation

SFC 602-...

Wahlweise kénnen auch Sys-
temtelefone ohne Monitor an-
geschlossen werden.
Monitore im Parallelbetrieb
siehe Seite 44/45.
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AuBenschaltplan
AS-TVK-94/1/1

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlisse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautlr-
lautsprechers TLE 061-... siehe
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-Ful3 ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe Gegeniberstellung

Seite 39.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tarlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).
Einbaumdglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt

Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tarlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest ein-
gebauten Tasten des

HTC 711-... kbnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... kénnen die
Tasten als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden. Siehe
Seite 7 oder entsprechende
Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 kénnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tir auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La", Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produk-
tinformation HTC 711-...

Keine Einbaumdglichkeit von
ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

Ist das HTC am GC 612-...
= angeschlossen, muss die
Bricke ,Br1”rechts oben vor
Inbetriebnahme aufgetrennt
werden.

f) Turrufe an GC 612-0

Uber einen GC 612-... kdnnen
max. 6 Telefone selektiv von
der Tur angerufen werden.

Auslieferungszustand:
Selektive Zuordnung der Tarru-
fe zu den Telefonen 1 bis 6,

d. h. zu den Turrufeingdngen
7.1 bis 7.6.

AnKl. 1.1 und 1.7 ist Tel. 1, an
KI. 2.1 und 2.7 ist Tel. 2 usw.
bis KI. 6.1 und 6.7 ist Tel. 6 an-
geschlossen.

Uber 6 DIL-Schalter am GC
kann jeder Turrufeingang
einem oder mehreren der 6 Te-
lefone zugeordnet werden.

Fur die Programmierung ist die
Produktinformation GC 612-...
zU beachten.

g) Der Drehschalter im MOM/
MOC 711-... muss auf ,0" ste-
hen.

Wird anstelle des Monitors
MOM/MOC 711-... der Tisch-
monitor MO 950-... eingesetzt,
wird zusatzlich zur Anschluss-
dose ZDMO 950-... und

AD 120-... bzw. AD 110-... der
Netzanschluss 230 V/50 Hz
benotigt.

Siehe Seite 37 oder Produktin-
formation ZDMO 950-...
Werden mehrere Monitore
MOM/MOC 711-... Gber den
Ruf parallel geschaltet, mussen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerate vorgese-
hen werden.

h) Zur Planung der Netzgerate
Stromaufnahme der Videokom-
ponenten beachten!

Siehe Tabelle Seite 39.

m) Der Abschlusswiderstand
von 75 Q z.B. AW 101-0 muss
bauseits eingelegt werden.

p) Soll von einem Systemtele-
fon der Monitor mit Kamera,
ohne erfolgten Ruf, eingeschal-
tet werden, kann dazu das
HTS 711-... mit ZTA 711-...
oder das Systemtelefon

HTC 711-... verwendet
werden.

Die Taste 6 des Systemtelefons
HTC 711-... muss zur potential-
freien Taste umgerustet und
parallel zur Ruftaste des Tur-
lautsprechers verdrahtet wer-
den: d. h. zur Anschaltung von
Kamera und Monitor muss
man sich selbst anrufen.
Telefon 6ffnen und rechte un-
tere Ecke der Leiterplatte ab-
brechen. Klemmanschlisse far
Taste 6 sind T6 und T6.
Anschluss:

Klemme , 76" HTC an Klemme
,6" des Tasten-Moduls am
Turlautsprecher und zweite KL.
,T6" HTC an entsprechenden
Ruftastenanschluss (7.1, 7.2
oder 7.3) des Gruppen-Con-
trollers GC 612-... anschlieBen.
Zusatzlich wird eine Ader vom
Turlautsprecher zum Telefon
und vom GC 612-... zum Tele-
fon bendétigt. Siehe auch Pro-
duktinformation HTC 711-...

u) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

Sind mehrere TUrstationen
= im System eingebaut, mus-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem

ausgebaut und die dahinter be-

findlichen Brlicken zwischen
.+ —7.1" bis ,+ - 7.5" und
gegebenenfalls ,.+ — 7..." ge-
zogen werden.

Fir den Ausbau siehe Produkt-
information STL ...

I Systemtelefone, die nur an
= einem STL ... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.

Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, mussen
an diesem STL ... die Bricken
.+ = 7.1" bis ,,+ > 7.3",

.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung geflhrt.

* Bei Verwendung eines

TLM 612-... mit TM 611-...
miussen die Brucken ,c — c”,
,6—6"und ,11 — 11" ein-
gelegt werden!
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Mehr als 1 Video-Tiirlautsprecher mit Koax und
manipulationssicher angeschlossenen Tiir6ffnern

230V AC

AS-TVK-94/1/1
AS-TVK-74/1/1
AS-TVK-85/1/1
AS-TVK-84/1/1
AS-TVK-64/2/2
AS-TVK-64/1/1
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Ubersichtsverbindungsplan
UV-TVK-...> 1 TL mit CTO

1...8 Vario-Video-Tirlautspre-
cher oder Siedle-Steel-Tursta-
tionen, 1 CTO 602-...

beliebige Anzahl Monitore und
Systemtelefone HTS/HTC 711-..

= Wirkungsweise

Ruf-, Sprech-, Turéffner-
und Lichtbetrieb zwischen
mehreren Tirlautsprechern und
beliebiger Anzahl Systemtelefo-
nen. Automatisch Uber den Ruf
wird der rufende Turlautspre-
cher, die zugeordnete Kamera
mit Licht und der gerufene Mo-
nitor angeschaltet.
Weitere Hinweise zur Wir-
kungsweise entnehmen Sie
bitte dem entsprechenden
Schaltplan.

Es kénnen bis zu max. 8
Video-Tiirlautsprecher ange-
schlossen werden.

Sollen auBer den Steuerfunk-
tionen Turoffner und Licht wei-
tere Steuerfunktionen ausge-
fahrt werden, wird dazu der
Schalt-/ Fernsteuer-Controller
SFC 602-... bendtigt. Der An-
schluss erfolgt am Tdrlautspre-
cher. Siehe Seite 7 oder Pro-
duktinformation SFC 602-...

Der Plan gilt fir Schwarzwei3-
und Farb-Videokomponenten.

AuBenschaltplan
AS-TVK-...> 1 TL mit CTO

b) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlUsse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des TLE 061-...
siehe GegenUberstellung

Seite 9.

Anschluss der ZD 061-10 siehe
entsprechende Produktinfor-
mation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Die gestrichelt dargestellten
Verbindungen sind in Anlagen
mit mehreren TUrlautsprechern
erforderlich, wenn ein Hauste-
lefon nur von einem Tirlaut-
sprecher angerufen wird!

Bei Anlagen mit mehreren
Tiirlautsprechern

und GC 612-... darf die Klem-
me ,+" der TM 611-...bzw.
ZD 061-10 nur einmal mit der
Klemme ,,+" des TLM 612-.../
TLE 061-... verbunden werden.
Gehen jedoch Ruftasten der
angeschlossenen Tirlautspre-
cher an unterschiedliche Ziele,
werden separate TM 611-...
bzw. ZD 061-10 erforderlich.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-FuB ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe Seite 39.

h) Zur Planung der Netzgerate
Stromaufnahme der Videokom-
ponenten beachten!

Siehe Tabelle Seite 39.

Alle Ubrigen Hinweise ent-
= nehmen Sie bitte dem ver-
wendeten AuBenschaltplan
AS-TVK-...!

* Bei Verwendung eines

TIM 612-... mit TM 611-...
miissen die Briicken ,c — c”,
,6—=6"und ,11 = 11" ein-
gelegt werden!



AS-TVK-...> 1 TL mit CTO

TO=12Vmax. 1A
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Geratebedarf Siedle Vario Siedle Vario STL CTO 602-. NG 602- VAR 602- VAR 602- VAR 602-. VKA 511-4 VNG 602-.
TLM 612-.. TLM 612-... oder
TM611-... T™M611-.
CMM/CMCNTMM 611-. CMM/CMCNTMM 611 Siedle Vario
oder oder TLM 612-..
TM611-...
STL STL CMM/CMCNTMM 611-.
Hinweise b) u) b) u) u) b) ¥ h)

73



DoorCom-Analog DCA 612-...

DCA 612-...

DoorCom-Analog fur das

1+n System im 6-Raster-Schalt-
tafelgehduse.

Die neue, universelle a/b
Schnittstelle verbindet die Tur-
und Haustelefonie von Siedle
mit der Amtstelefonie. Es muss
immer an einem normierten
a/b Ausgang (nach TBR-21)
einer TK-Anlage oder direkt am
Amt angeschlossen werden.
Mit zweizeiligem alphanume-
rischem Display, 16 Zeichen pro
Zeile, 6 Tasten zur komforta-
blen Konfiguration. Es verhalt
sich zur TUr wie ein System-
telefon.

Nur einsetzbar im

1+n System mit

TLM 612-.../TLE 061-...

Leistungsmerkmale.

e Systemfunktionen Turoffner
und Licht per MFV-Wahl

¢ 3 Turrufeingange

e bis zu 6 Steuerfunktionen
Uber SFC 602-... per MFV Wahl
ausfhrbar, entsprechend
einem HTC 711-...

e gezielte Anwahl von max. 3
Tarlautsprechern bei Einsatz
des Interface DCSF 600 und
zusatzlicher Verdrahtung.

e Turmatikfunktion fur 1
Rufeingang, mit/ohne
vorheriger Turrufsignalisation
® Frei zuordenbare Rufmog-
lichkeiten (max. 22-stellig):

* Direktrufe

- Gezielter Teilnehmerruf

- Gruppenrufe, Sammelrufe
(abhangig von bauseitiger TK-
Anlage)

- Rufe an Nebenstellen, in's
Amt bzw. Mobiltelefone

e Kettenrufe

- bei Nichtmelden oder Besetzt
¢ Rufumleitung an zentrale
Stelle (Concierge)

¢ Tag-/Nachtschaltung an
alternative Rufziele (abhangig
von bauseitiger TK-Anlage)

* Apothekerschaltung

* Mehrere DCA's in einem
Sprechsystem bzw. an einer
TK-Anlage méglich

¢ Ruf- und Gesprachsdauer
einstellbar

e Signalisierung von Turrufen
vor Gesprachsannahme

¢ Rufunterscheidung fur Taren
oder Rufeingdnge (max. 2)
durch Kennton nach Abheben
des Telefonhorers

e Aktivierbarer PIN-Schutz fur
z.B. Programmierung, Schalt-
funktionen und Funktions-
aktivierung

e Zeitgesteuerte Aktivierung/-
Deaktivierung von z. B:
Turmatik, Rufumleitung, Tag-/
Nachtschaltung etc. Uber
Zubehor DCSF und bauseitige
Schaltuhr moglich.

e \ersorgungsspannung:

12V AC

e Betriebsstrom: max. 100 mA
e DCSF 600-... einsetzbar

£ Die Nutzungsmoglichkeit
U einzelner Leistungsmerk-
male kann je nach eingesetzter
TK-Anlage unterschiedlich sein.

DCSF 600-...

DoorCom Schalt-/Fernsteuer
Interface, einsetzbar in

DCA 612-... mit:

3 potentialfreie Ausgiange
frei programmierbar z.B. fir

® dezentralen TUroffner, Licht
* Nebensignalgerat/Zeitab-
hangige Videosteuerung

e Taster oder Schalter

e gezielte Turanwahl im 1+n
System; zusatzliche Installation
erforderlich

¢ Anschaltung von Monitoren
(direkte Zuordnung zu den
Rufeingangen)

3 Eingdnge

frei programmierbar fur z.B.
Codeeingaben zur:

¢ Ausldésung von Schaltfunk-
tionen, To/Li Uber SFC im Siedle
System

¢ Aktivierung/Deaktivierung
von Funktionen, z.B. Uber
bauseitige Schaltuhr, wie z.B.
Kettenruf, Tirmatik, Tag-/
Nachtschaltung (Concierge)
USW.

¢ Anwahl von Rufnummern zur
Signalisierung von Ereignissen
mit Signalténen an:

- Gezielter Teilnehmerruf

- Gruppenrufe, Sammelrufe
(abhangig von bauseitiger TK-
Anlage)

e Ruf an Nebenstellen, in's Amt
bzw. Mobiltelefone

¢ Code- und Rufnummernfunk-
tionen kombinierbar.

¢ \/ideo-/Lichtanschaltung Uber
BMM etc.

e Versorgung Uber das

DCA 612-...

e Betriebsstrom: max. 100 mA

Reichweite NG - DCA

Die max. Reichweite zwischen
NG 602-... und DCA 612-...
betragt 20 m bei 0,8 mm
Aderdurchmesser.

Bei groBerer Entfernung muss
das DCA 612-... separat Uber
ein zusatzliches NG/TR 602-...
versorgt werden.

Sind mehrere DCA 612-... im
System vorhanden, muss jedes
separat versorgt werden.

Die Zuleitung muss direkt vom
NG zum DCA verlegt sein.
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lIl NG 602-...
analoger
Telefonanschluss
nach TBR-21
—
Anschlussklemmen
am
DCA 612-.. mit
DCSF 600-....
Anschlussbelegung

DCA 612-... mit eingebautem
DCSF 600-...




AS-T-64/1 mit DCA 612-... und DCSF 600
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Geratebedarf TLM 612 NG 602 HTS 711-... HTC 711-... Anschlussklemmen
™ 611 am
Siedle Vario DCA 612-... mit
DCSF 600-....
Hinweise a) d) e) 2)

T6=12Vmax.1A

AuBenschaltplan
AS-T-64/1 mit DCA 612-...

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlUsse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautur-
lautsprechers TLE 061-... siehe
Gegenuberstellung Seite 10.

Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe auch entspre-
chende Produktinformation.
Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" T/ HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...). Siehe Seite 6.

Einbaumdglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-...

e) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).

Mit den 6 zusatzlich, fest
eingebauten Tasten des

HTC 711-... kbnnen in Verbin-
dung mit dem Schalt-/Fernsteu-
er-Controller verschiedene
Steuerfunktionen ausgefuhrt
werden. In Verbindung mit
dem GC 612-... kénnen die
Tasten als Ruf- und Steuertas-
ten verwendet werden.

Siehe Seite 7 oder entsprechen-
de Produktinformationen

SFC 602-... bzw. GC 612-...
Die Tasten 5 und 6 konnen
wahlweise auch als potential-
freie Tasten genutzt werden.
Hierzu sind jedoch zusatzliche
Adern erforderlich.

Die zusatzlichen LED's sind zur
freien Verfigung z.B. Anzeige
Tur auf. Gemeinsamer Bezugs-
punkt ,La", Betriebsspannung
12 V AC. Hierzu sind zusatzli-
che Adern erforderlich.

Siehe entsprechende Produkt-
information HTC 711-...

Keine Einbauméglichkeit von
ZTA/ZLA/ZSCH 711-...

z) Die max. Reichweite
zwischen NG 602-... und
DCA 612-... betragt 20 m bei
0,8 mm Aderdurchmesser.

Bei groBerer Entfernung muss
das DCA 612-... separat Uber
ein zusatzliches NG/TR 602-...
versorgt werden.

Die Zuleitung muss direkt vom
NG zum DCA verlegt sein.
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AS-T-64/1 mit TLE 061-... und
DCA 612-... mit DCSF 600
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Geratebedarf TLE 061- NG 602-... HTS 711-... HTC 711-... Anschlussklemmen
ZD 061-10 + am
bauseitige Tasten DCA 612-... mit
DCSF 600-....
Hinweise d) e) 2)

T6=12Vmax.1A

analoger
Telefonanschluss
nach TBR-21

Ausgang 1

Ausgang 2

Ausgang 3

Eingang 1

Eingang 2

Eingang 3

Hinweise siehe Seite vor




AS-TV-64/1/1 mit BVSM,
DCA 612-... und DCSF 600-...
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Geritebedarf Siedle Vario NG 602- VNG 602-... | BVSG 650-... BVVU 650- HTS 711- BVVU 650- HTS 711- BVVU 650- HTS 711-
TLM 612- BVE 650- BVE 650-... BVE 650-...
™ 611-... MOM/MOC 711-... MOM/MOC 711-.. MOM/MOC 711-...
BVSM 650-.. + Zubehor + Zubehor + Zubehor
CMM/CMCNTMM 611-
oder
STL ...
Hinweise a) u) h) d)g)w) d)g)w) 5) 1)2) g w)

T6=12Vmax. 1A

Hinweise siehe nachste Seite
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AuBenschaltplan
AS-TV-64/1/1 mit DCA -...
und DCSF 600-...
AS-TVK-64/1/1 mit DCA -...
und DCSF 600-...

a) Bei mehreren Tasten-Modu-
len sind die identischen An-
schlUsse untereinander zu ver-
binden.

Bei Verwendung des Einbautlr-
lautsprechers TLE 061-... siehe
GegenUberstellung Seite 10.
Anschluss der Zubehor-Dioden
ZD 061-10 siehe entsprechen-
de Produktinformation.

Bei Verwendung von mehreren
Kabeln zu den Systemtelefonen
miissen die Rufleitungen und
die Ader der gemeinsamen
Klemme ,, 1" TL/HT im selben
Kabel sein und beide Adern am
gleichen Turlautsprecher ange-
schlossen werden.

Wird anstelle der Einbaukame-
ra die externe Kamera KA/

WG 950-0/... mit Zubehor
Netzteil-Ful ZNF 950-... vorge-
sehen, muss an diese zusatzlich
230 V/50 Hz verlegt werden.
Eine externe Beleuchtung ist
bauseits vorzusehen.

Siehe GegenUberstellung

Seite 39.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Turlautsprecher ein-
gebaute Lichttaste, in Verbin-
dung mit einem Zeitrelais

(ZR 502-...).
Einbaumdoglichkeit von max.
2 ZTA/ZLA oder ZSCH 711-01.

g) Der Drehschalter im MOM/
MOC 711-... muss auf ,,0" ste-
hen.

Wird anstelle des Monitors
MOM/MOC 711-... der Tisch-
monitor MO 950-... eingesetzt,
wird zuséatzlich zur Anschluss-
dose ZDMO 950-... und

AD 120-... bzw. AD 110-... der
Netzanschluss 230 V/50 Hz
bendtigt.

Siehe Seite 37 oder Produktin-
formation ZDMO 950-...
Werden mehrere Monitore
MOM/MOC 711-... Uber den
Ruf parallel geschaltet, missen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerdte vorgese-
hen werden.

h) Zur Planung der Netzgerate
Stromaufnahme der Videokom-
ponenten beachten!

Siehe Tabelle Seite 39.

u) Die Siedle-Steel-TUrstation
STL ... ist werkseitig komplett
verdrahtet.

z) Die max. Reichweite
zwischen NG 602-... und
DCA 612-... betragt 20 m bei
0,8 mm Aderdurchmesser.

Bei groBerer Entfernung muss
das DCA 612-... separat Uber
ein zusatzliches NG/TR 602-...
versorgt werden.

Die Zuleitung muss direkt vom
NG zum DCA verlegt sein.

1) A1 = Teilnehmer 1
A2 = Teilnehmer 2

A3 = Teilnehmer 3

Die Konfiguration des
DCSF 600-... beachten!

Sind mehrere TUrstationen
= im System eingebaut, mis-
sen beim 2ten bis xten STL ...
jeweils das Tursprechsystem
ausgebaut und die dahinter be-
findlichen Briicken zwischen
,+—7.1"bis ,+ > 7.5" und
gegebenenfalls ,+ — 7..." ge-
zogen werden.
Siehe Produktinformation STL.

Systemtelefone, die nur an
= einem STL... angeschlos-
sen sind, miissen immer an
7.1 bis 7.5 angeschlossen wer-
den.
Wird das Systemtelefon z. B. an
KL. 7.4 angeschlossen, missen
an diesem STL ... die Briicken
A= 71" bis ,+—>7.3",
.+ — 7.5" und wenn vorhan-
den auch ,+ — 7..." gezogen
werden.

Sind mehr als 5 Ruftasten am
STL ... vorhanden, sind diese
auf die Anschlussleiterplatte
Ruftastenerweiterung gefihrt.

5) Am letzten BVVU 650-...
darf die Kombination von
Widerstand und Kondensator
an TaD, TbD nicht entfernt
werden.



AS-TVK-64/1/1 mit DCA 612-... und DCSF 600-...
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Geratebedarf Siedle Vario CTO 602-.. NG 602-... VAR 602-... VNG 602-... VMO 511-2 | HTS 711-. MOM 711-... VMO 5112 | HTS 711-... MOM 711 VMO 511-2 | DCA612-.. MOM 711-...
TLM 612-... + Zubehor + Zubehor AW 101-0 mit + Zubehor
TM611-... oder oder DCSF 600-... oder
CMM/CMCATMM 611-.. MOC 711-... MOC 711 MOC 711-..
oder
STL
Hinweise a) u) h) d) g) d) g) i) 1)2) 9)

T6=12Vmax. 1A

Hinweise siehe Seite vor
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DoorCom-ISDN DCI 600-0 und DCIV 600-0

DCI 600-...

Das DoorCom ISDN im 6-Ras-
ter-Schalttafelgehause, die
neue, universelle ISDN Schnitt-
stelle verbindet die TUr- und
Haustelefonie von Siedle mit
der Amtstelefonie. Es muss
immer an der normierten So-
Schnittstelle des Telefonnetzes
oder am internen So-Bus einer
ISDN-TK-Anlage nach EDSS1-
Protokoll angeschlossen
werden.

Es ist eine vollwertige Schnitt-
stelle, beispielsweise mit Anbin-
dung fur Codier- oder Display-
Modul, d.h. fur den Siedle-
Vario-Bus etc.

Das DoorCom ISDN, in Verbin-
dung mit dem DoorCom ISDN
Videoerweiterung DCIV 600-...,
verbindet die Audio- und
Video-Kommunikation Gber
das ISDN-Netz nach dem H.320
Standard.

Die Programmierung erfolgt
generell Giber einen PC.

Das DoorCom ISDN bein-
haltet die Schnittstelle fir
Siedle-In-Home und fiir das
1+n System.

Hinweis:

Die Nutzungsmaglichkeit
einzelner Leistungsmerkmale
kann je nach eingesetzter TK-
Anlage unterschiedlich sein.
Bitte informieren Sie sich beim
Hersteller Ihrer TK-Anlage.

Leistungsmerkmale

e verhalt sich zur Tur wie ein
Systemtelefon BTS/BTC 750-...
bzw. HTS/HTC 711-...

e 1 Eingang und 1 Ausgang

¢ 12 Aktoren am EIB-Bus Uber
Interface IEIB schaltbar

¢ 12 Sensoren am EIB-Bus Uber
Interface IEIB abfragbar

e Systemfunktionen Turoffner
und Licht per MFV-Wahl

¢ Turmatikfunktion fir max. 10
Teilnehmer, mit/ohne vorheri-
ger Turrufsignalisation
Anschluss an 1+n System:

¢ 3 Turrufeingdnge

* max. 6 Steuerfunktionen
Uber SFC 602-... per MFV Wahl
ausfihrbar

Anschluss an Siedle-In-
Home:

® je nach Programmierung
1-31 Teilnehmer

® max. 6 Steuerfunktionen
Uber BSM/BSE 650-... per MFV
Wahl ausftihrbar

e gezielte Anwahl von max. 6
Tarlautsprechern

e gezielte Anwahl der zuletzt
gerufenen Tar

* Folgende Rufmdglichkeiten
sind zuordenbar (jeweils max.
22-stellig):

¢ Direktrufe

- Gezielter Teilnehmerruf

- Gruppenrufe und
Sammelrufe, abhangig von
bauseitiger TK-Anlage

- Rufe an Nebenstellen, in's
Amt bzw. Mobiltelefone

¢ Rufumleitung

e Kettenrufe

- bei Nichtmelden, bei Besetzt
¢ Rufumleitung an zentrale
Stelle (Concierge)

e Tag-/Nachtschaltung an alter-
native Rufziele, abhangig von
bauseitiger TK-Anlage

¢ Apothekerschaltung

* Mehrere DCl's in einem
Sprechsystem bzw. an einer
TK-Anlage moglich

¢ Ruf- und Gesprachsdauer
einstellbar

e Signalisierung von Tarrufen
vor Gesprachsannahme

¢ Rufunterscheidung fur Taren
oder Rufeingénge (max. 2)
durch Kennton nach Abheben
des Telefonhorers

o Aktivierbarer PIN-Schutz fur
z.B. Programmierung,
Turo6ffner, Schaltfunktionen
und Funktionsaktivierung

e Zeitgesteuerte Aktivierung/-
Deaktivierung von z. B:
Tdrmatik, Rufumleitung, Tag-/
Nachtschaltung etc. Uber
bauseitige Uhr

e 8stellige Wahl an beliebigen
Teilnehmer Gber COM 611-...
e Die Programmierung erfolgt
generell Gber den PC.

Technische Daten

¢ 6-Raster-Schalttafelgehause
¢ Versorgungsspannung:

12 V AC/DC

¢ Betriebsstrom: max. 150 mA

DCIV 600-0

DoorCom ISDN Videoerweite-
rung, ein Zusatzgerdt im 6-
Raster-Schalttafelgehause und
wird in Verbindung mit dem
DCI 600 zur Bildubertragung
nach dem H.320 Standard Uber
das ISDN-Netz benétigt.

Die Bildwiedergabe kann an
einem Bildtelefon oder einem
daflr geeigneten PC mit ent-
sprechender Software erfolgen.
Die Montage des DCIV 600-...
und des DCI 600-... muss
immer in einer Verteilung tUber-
einander erfolgen.

¢ Die Programmierung des
DCIV 600-... erfolgt generell
Uber PC am DCI 600-...

Technische Daten

¢ 6-Raster-Schalttafelgehause
e \ersorgungsspannung

12 V AC/DC durch z.B. sep.
Trafo TR 602-...

e Betriebsstrom: max. 400 mA

Reichweite NG - DCI

Die max. Reichweite zwischen
NG 602-... und DCI 600-...
betragt 20 m bei 0,8 mm
Aderdurchmesser.

Bei groBerer Entfernung muss
jedes DCI 600-... separat Uber
ein zusatzliches NG/TR 602-...
versorgt werden.

Die Zuleitung muss direkt
vom NG/TR zum DCl verlegt
werden.
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AS-T-64-1 mit DCI 600-0
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Schaltplanhinweise

a) Bis max. 4 beleuchtete
Vario-Module kann der TR 602
entfallen, b und c werden am
NG 602-...angeschlossen.

d) Die Anschaltung z.B. des
Treppenhaus-Lichts erfolgt
Uber die am Systemtelefon und
ggf. dem Tirlautsprecher
eingebaute Lichttaste, in
Verbindung mit einem
Zeitrelais (ZR 502-...).

g) Der Drehschalter im MOM/
MOC 711-... muss auf ,, 0" ste-
hen.

Wird anstelle des Monitors
MOM/MOC 711-... der Tisch-
monitor MO 950-... eingesetzt,
wird zusatzlich zur Anschluss-
dose ZDMO 950-... und

AD 120-... bzw. AD 110-... der
Netzanschluss 230 V/50 Hz
bendtigt.

Siehe Seite 37 oder Produktin-
formation ZDMO 950-...
Werden mehrere Monitore
MOM/MOC 711-... Uber den
Ruf parallel geschaltet, mussen
entsprechend der Belastung zu-
satzliche Netzgerate vorgese-
hen werden.

h) Zur Planung der Netzgerate
Stromaufnahme der Videokom-
ponenten beachten!

Siehe Tabelle Seite 39.

z) Die max. Reichweite zwi-
schen dem NG/TR 602-... und
dem DCI 600-... betragt 20 m
bei 0,8 mm Aderdurchmesser.
Die Zuleitung muss direkt vom
NG/TR 602-... zum DCI 600-...
verlegt sein.
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AS-TVK-64-1 mit DCI 600-0
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Kundenservice im Werk Furtwangen

durchgehend Montag-Donnerstag 7.30 bis 17.00 h

Freitag bis 16.00 Uhr

Auftragsannahme/
Prospekte

Tel. +49 7723 63-400
Fax +49 7723 63-555
bestellung@siedle.de

Technische Hotline/
Produktberatung

Technische Hotline
Tel. +49 7723 63-375
Fax +49 7723 63-313
support@siedle.de

Telekommunikations-Hotline
Tel. +49 7723 63-420

Fax +49 7723 63-446
support@siedle.de

Leistungsverzeichnisse/
Anfragen und
Ausschreibungen

Tel. +49 7723 63-493
Fax +49 7723 63-313
angebot@siedle.de

Beschriftungsservice

Tel. +49 7723 63-354
Fax +49 7723 63-555
beschriftung@siedle.de

Fax on Demand
Faxabruf von Siedle-
Schaltplanen

Fax 01805 696 955 000
www.siedle.de

Weitere Siedle-Planungsunterlagen
kénnen im Werk angefordert
werden:

,Planung und Installation
Siedle In-Home"

.Planung und Installation
Telekommunikation”

,Planung und Installation
Intercom Systeme” Teil 1 und Teil 2




Siedle-Ausstellungs- und Schulungszentren

Siedle-Kundenservice

01 Bremen
Siedle-Kundenservice
Tel.: 07723 63-400
Fax: 07723 63-555
info@siedle.de

Herr Reinicke RVL
Mobil: 0171 2133128
Herr Nowacki AD
Mobil: 0171 7679248
Frau Husing PB

Mobil: 0170 2286918

02 Hamburg
Siedle-Ausstellungs- und
Schulungszentrum
Holstenhofweg 47b
22043 Hamburg

Tel.: 040 670498-0
Fax: 040 6538792
hamburg@siedle.de
Herr Reinicke RVL
Mobil: 0171 2133128
Frau Herpolsheimer SK
Durchwahl -11

Herr Mathea ID
Durchwahl -13

Herr Schmid AD/PB
Mobil: 0171 4130597
Frau Hising PB

Mobil: 0170 2286918

-Siid-Ost-Niedersachsen
Siedle-Kundenservice
Tel.: 07723 63-400
Fax: 07723 63-555
info@siedle.de

Herr Reinicke RVL
Mobil: 0171 2133128
Herr Rébber AD
Mobil: 0171 7446994
Frau Hising PB

Mobil: 0170 2286918
Herr Sonnenberg KD
Mobil: 0171 7412285

03 Dortmund
Siedle-Ausstellungs- und
Schulungszentrum
BeratgerstraBe 36
44149 Dortmund
Tel.: 0231 179937 od. 179938
Fax: 0231 172067
dortmund@siedle.de
Herr Becker RVL
Mobil: 0170 7805777
Frau Wiese SK

Herr Schulzke ID

Herr Soller ID

Herr Forster AD
Mobil: 0171 4158281
Herr Patzel AD

Mobil: 0171 7679246
Herr Slupikowski AD
Mobil: 0171 7679264
Herr Mildenstein PB
Mobil: 0170 2134203

06 Berlin
Siedle-Ausstellungs- und
Schulungszentrum

An der Muhle 5
13507 Berlin

Tel.: 030 4347052 od. 4347928
Fax: 030 4348328
berlin@siedle.de

Herr Gries RVL

Mobil: 0171 2133109
Frau Mahoney SK
Herr Kamarys ID

Herr Scheuermann ID
Herr Brunke AD
Mobil: 0171 2133108
Herr Déring AD
Mobil: 0171 2133107
Herr Milow AD

Mobil: 0171 6405398
Herr Stracke AD
Mobil: 0171 2144124
Herr Leonhardt PB
Mobil: 0175 7259518

-Sachsen-Anhalt
Siedle-Kundenservice
Tel.: 07723 63-400
Fax: 07723 63-555
info@siedle.de

Herr Gries RVL

Mobil: 0171 2133109
Herr Dube AD

Mobil: 0171 4738632
Herr Leonhardt PB
Mobil: 0175 7259518

-Thiiringen
Siedle-Kundenservice
Tel.: 07723 63-400
Fax: 07723 63-555
info@siedle.de

Herr Gries RVL

Mobil: 0171 2133109
Herr Lewandowski AD
Mobil: 0171 4738633
Herr Leonhardt PB
Mobil: 0175 7259518

07 Wiesbaden
Siedle-Ausstellungs- und
Schulungszentrum
TannenstraBe 6-8
65187 Wiesbaden
Tel.: 0611 98993-0
Fax: 0611 98993-13
wiesbaden@siedle.de
Herr Straub RVL
Mobil: 0175 4378321
Frau Keary SK
Durchwahl -10

Herr Penzin ID
Durchwahl -16

Herr Tettenborn ID
Durchwahl -11

Herr Helmling AD
Mobil: 0160 5314268
Herr Karmann AD
Mobil: 0170 4824409
Herr Rohrmann AD
Mobil: 0171 8658910
Herr Mamat AD
Mobil: 0175 4378314
Herr Seel KD
Durchwahl -23

Herr Klann PB

Mobil: 0171 9765711

08 Niirnberg
Siedle-Ausstellungs- und
Schulungszentrum
Nordostpark 89

90411 Nurnberg

Tel.: 01805 995590
Fax: 0911 52789599
nuernberg@siedle.de
Herr Schatzle RVL
Mobil: 0171 2125807
Herr Schilling ID

Herr Low AD

Mobil: 0160 90142865
Herr Seifert AD,

Mobil: 0160 8933583
Frau Mahl PB

Mobil: 0151 14274238

09 Karlsruhe
Siedle-Ausstellungs- und
Schulungszentrum
Am Hardtwald 6-8
76275 Ettlingen

Tel.: 07243 9497-0
Fax: 07243 9497-10
karlsruhe@siedle.de
Herr Bibbo RVL
Mobil: 0170 8509331
Herr Axtmann ID

Herr Wacker AD
Mobil: 0171 7679247
Herr Wisser AD

Mobil: 0175 1824894
Herr Dirrhammer PB
Mobil: 0175 5860436

10 Stuttgart
Siedle-Ausstellungs- und
Schulungszentrum
BrunnwiesenstraBe 23
73760 Ostfildern (Ruit)
Tel.: 0711 441088-0
Fax: 0711 441088-44
stuttgart@siedle.de
Herr Bibbo RVL

Mobil: 0170 8509331
Frau Loffler SK

Frau Mogerle SK

Herr Betz ID

Herr Schulz ID

Herr Heszler AD

Mobil: 0160 5314269
Herr Schwilk AD

Mobil: 0170 8510909
Herr Winker AD

Mobil: 0151 12167766
Herr Wannenwetsch PB
Mobil: 0171 2133105

11/12 Miinchen
Siedle-Ausstellungs- und
Schulungszentrum
Einsteinring 22

85609 Ascheim (Dornach)
Tel.: 01805 995580

Fax: 089 92861777
muenchen@siedle.de
Herr Schatzle RVL
Mobil: 0171 2125807
Frau Rottler SK

Herr Dotter ID

Herr Dieterich AD

Auto: 0151 12167765
Herr Heinrich AD

Mobil: 0160 8937134
Herr Jungling AD

Mobil: 0151 12167766
Herr Pohl PB

Mobil: 0160 96903286

Osterreich

Siedle Austria GmbH
Grabenweg 71/1l
A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 363060
Fax: +43 512 363060-60
info@siedle.at

Schweiz

Siedle Electric AG
Siedle-Ausstellungs- und
Schulungszentrum
Rotterdam-Strasse 21
CH-4053 Basel

Tel.: +41 61 3312044
Fax: +41 61 3313916
info@siedle.ch

Legende

AD - Technischer Berater
im AuBendienst

PB - Projektberater

HV - Handelsvertreter

ID - Technischer Berater
im Innendienst

KD - Siedle-Werkskunden-
dienst

RVL - Regionaler Vertriebsleiter

SK - Sekretarin
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